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RE´SUME´
Malgre´ un rendement e´leve´ pouvant atteindre 98% ou 99%, les transformateurs modernes
avec des enroulements en cuivre ou aluminium ge´ne`rent des pertes d’origines e´lectrique (effet
Joule, ≈ 80% a` pleine charge) mais aussi magne´tique (≈ 20%). L’utilisation de supraconduc-
teurs pour les bobines permettrait, graˆce aux proprie´te´s intrinse`ques du mate´riau, de re´duire
fortement les pertes du fait de l’absence de re´sistance au passage du courant e´lectrique.
L’impact environnemental est donc re´duit avec l’ame´lioration du rendement. Cela signifie
globalement moins d’e´missions de CO2 si la production est base´e sur des e´nergies fossiles.
Les proprie´te´s des mate´riaux supraconducteurs permettent e´galement d’ajouter une nou-
velle fonction aux transformateurs supraconducteurs par rapport a` leurs homologues clas-
sique. En effet, les mate´riaux supraconducteur deviennent tre`s re´sistif lorsque le courant est
supe´rieur au courant critique, cela permet d’obtenir une limitation naturelle et automatique
du courant de court-circuit. La capacite´ de limitation de courant en cas de court-limitation
est un se´rieux avantage pour les transformateurs supraconducteurs, permettant ainsi diverses
e´conomies au niveau de la protection, de meˆme qu’un maillage accru des re´seaux, ce qui
permet en ge´ne´ral d’en ame´liorer la fiabilite´.
L’objectif principal de ce me´moire est i) d’e´valuer de fac¸on pre´liminaire les difficulte´s de
l’inte´gration des mate´riaux supraconducteurs dans un transformateur limiteur de courant de
court-circuit, ii) de ve´rifier les capacite´s de limitation qu’offre un tel transformateur. Afin
de ve´rifier ces possibilite´s, il a d’abord e´te´ ne´cessaire de concevoir et construire un proto-
type de transformateur (10kVA). Ce prototype a permis d’observer les contraintes lie´es a`
l’emploi de mate´riau supraconducteur dans une application concreˆte. Le comportement lors-
qu’un court-circuit apparait au secondaire du transformateur a e´te´ observe´. On y compare le
transformateur supraconducteur, dont l’enroulement secondaire est hybride (≈ 20% de ruban
supraconducteur et 80% de cuivre), avec son e´quivalent comportant uniquement du cuivre.
La conception a ne´cessite´ de prendre en compte plusieurs contraintes lie´es a` l’emploi de
mate´riaux supraconducteurs pour la conception d’une bobine. En fait, de tels mate´riaux sont
sensibles aux contraintes me´caniques pendant la construction et aussi durant le court-circuit.
Une autre contrainte majeure concerne le champ magne´tique applique´, qui re´duit la densite´
de courant critique du mate´riau supraconducteur. Pour re´duire ce phe´nome`ne, un mode`le
nume´rique du prototype de transformateur a e´te´ cre´e sur COMSOL Multiphysics, ce qui a
vii
permis d’obtenir une e´valutation des champs magne´tiques applique´s aux bobines et aussi
d’optimiser l’arrangement des enroulements.
Finalement, des essais et mesures ont e´te´ faits sur le prototype pour caracte´riser le trans-
formateur, ainsi que pour ve´rifier et quantifier l’efficacite´ de la limitation de courant de
court-circuit.
viii
ABSTRACT
Classical transformers generate losses by Joule effect (≈ 80% at full load) and by various
other mechanisms in their ferromagnetic core (≈ 20% at full load). Despite the overall high
efficiency reached by modern power transformers (typically 98% to 99%), the latter can still
be improved by using high temperature superconductors (HTS). Indeed, when used in coils,
superconductors allow reducing the Joule losses thanks the extremely low resistance they of-
fer to the electric current. If the generation is based on fossil fuels, even a slight improvement
of the efficiency can have a significant on reducing CO2 emissions when considering the whole
life cycle of the transformer.
The properties of HTS materials can also add a new functionality to transformers in
comparison with classical transformers, namely fault current limitation. Indeed, because the
superconductor suddenly becomes very resistive when the transport current goes beyond the
critical current of the wire, it provides an intrinsic, passive and failsafe fault current limi-
tation mechanism. This behavior is likely to be highly desirable for the reliability of future
electrical networks, as fault current levels steadily increase and lead to important investments
in upgrades of protection systems or in network reconfiguration.
The main objectives of this project were to: i) familiarize ourselves with the design chal-
lenges associated with the use of HTS wires in power transformers, and ii) verify the fault
current limiting properties that allow such a transformer. Through the complete design and
realization of a real 10 kVA prototype, we explored the operating conditions of the HTS
transformer and the constraints of using HTS wires in a real application. We also compared
our HTS transformer (actually, it is just partially superconducting since only 25% of the
secondary winding is superconducting) with a full copper version, in order to see how both
designs behave under fault current conditions.
The design of the prototype took into account many constraints related to the use of
superconducting materials. In fact, such materials are sensitive to mechanical constraints
during construction and overcurrent conditions. Another main important operational con-
straint is the applied magnetic field, which lowers the current density in the HTS wires. To
reduce such phenomena, a numerical model of the prototype has been implemented on the
COMSOL Multiphysics finite element software, which allowed us to evaluate the magnetic
field applied on windings and then optimize their geometric arrangement accordingly.
ix
Finally, tests and measurements were realized on the prototype in order to obtain the
parameters of our HTS transformer and to assess the efficiency of the fault current limitation.
It could be observed that the HTS transformer worked very well in that respect.
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Quench Transition du mate´riau supraconducteur vers l’e´tat re´sistif.
1CHAPITRE 1
INTRODUCTION GE´NE´RALE
Depuis leur de´couverte en 1911, les mate´riaux supraconducteurs, caracte´rise´s par l’ab-
sence de re´sistance au passage du courant e´lectrique, ont toujours pre´sente´s un inte´reˆt pour
les appareillages en e´lectrotechnique avec, par exemple, les transformateurs, les moteurs,
les e´lectro-aimants, etc. En 1986, la de´couverte des mate´riaux supraconducteurs a` haute
tempe´rature critique, c’est a` dire les mate´riaux qui sont supraconducteurs au dessus d’une
tempe´rature de 77 K, a suscite´ un inte´reˆt grandissant pour cette technologie graˆce a` une
minimisation des couˆts lie´s a` la cryoge´nie et une simplification des cryostats.
Les transformateurs sont parmi les appareillages e´lectriques les plus utilise´s dans les re´-
seaux d’e´nergie e´lectrique. Ils permettent d’augmenter le niveau de tension pour le transport
de l’e´nergie sur de grande distance, mais aussi, de re´duire celui-ci a` diffe´rents niveaux pour
la distribution aux clients industriels et re´sidentiels. Un bon rendement des transformateurs
est donc primordial, surtout pour les tre`s fortes puissances, qui peuvent atteindre plusieurs
centaines de MVA. Le remplacement des bobines en cuivre ou en aluminium, qui sont des
mate´riaux classiquement utilise´s dans les transformateurs, par des enroulements supracon-
ducteurs pourrait permettre d’acce´der a` de nombreux avantages tel que :
– la re´duction du poids et du volume a` puissance e´gale,
– l’ame´lioration du rendement.
Avec l’augmentation de la puissance, le de´veloppement des interconnexions et le fait que
les re´seaux sont de plus en plus maille´s (e.g. ajout de production distribue´e), les diffe´rents ap-
pareillages (transformateurs, lignes, disjoncteurs, . . . ) doivent eˆtre capable de supporter des
courants de court-circuit de plus en plus importants. A` ce sujet, l’utilisation de mate´riaux
supraconducteurs permet l’ajout d’une fonction de limitation du courant de court-circuit.
En effet, les supraconducteurs, qui posse`dent une re´sistance nulle dans une certaine plage
de courant, peuvent e´galement de´velopper une re´sistance importante en cas de de´passement
du courant critique du mate´riau (court-circuit par exemple). On appelle courant critique,
le courant en-dessous duquel le mate´riau est dans l’e´tat supraconducteur. Au-dessus de ce
courant, le mate´riau supraconducteur passe naturellement dans un e´tat dissipatif et posse`de
une re´sistance non ne´gligeable qui, en fait, de par ses proprie´te´s intinse`ques, est un excellent
candidat pour les limiteurs de courant de court-circuit.
2Il semble donc tre`s inte´ressant de faire e´voluer la technologie des transformateurs vers la
supraconductivite´. A` ce titre, ce me´moire permettra une premie`re expe´rience au laboratoire
au sujet des enjeux lie´s a` la conception et a` la construction des transformateurs supraconduc-
teurs par le biais d’une revue de litte´rature, mais surtout, par la construction d’un prototype
qui permettra de ve´rifier, avec des mesures expe´rimentales, l’efficacite´ de la limitation du
courant de court-circuit.
Ce me´moire s’articule autour de 4 chapitres :
– Le premier chapitre est une e´tude bibliographique. Il contient une introduction sur la
supraconductivite´ ainsi que la pre´sentation des inte´reˆts, des enjeux et des contraintes
lie´s a` l’emploi des mate´riaux supraconducteurs dans les transformateurs (et les appli-
cations de forte puissance en ge´ne´ral).
– La seconde partie s’inte´resse a` la conception d’un prototype de transformateur supra-
conducteur. Le chapitre s’articule autour de me´thodes classiques de l’e´lectromagne´tisme
mais aussi, de simulations par la me´thode des e´le´ments finis.
– La troisie`me section de ce me´moire est tre`s descriptive et concerne la construction du
prototype de transformateur, allant de l’assemblage des toˆles jusqu’a` la re´alisation de
la bobine supraconductrice.
– Le quatrie`me chapitre pre´sente les re´sultats expe´rimentaux du prototype re´alise´, l’ana-
lyse de ces re´sultats, de meˆme qu’une comparaison avec des calculs the´oriques et les
valeurs d’inductance obtenues par simulation. On y trouve e´galement les essais de limi-
tation du courant de court-circuit.
A` la fin du me´moire, on trouvera une conclusion reprenant les points cle´s de cette e´tude
sur les transformateurs supraconducteurs. Les annexes contiennent des informations sur les
toˆles ferromagne´tiques fournies par le manufacturier (TEMPEL) et les caracte´ristiques des
rubans supraconducteurs qui ont servi a` la re´alisation du prototype (SuperPower Inc.).
3CHAPITRE 2
REVUE DE LITTE´RATURE
2.1 Introduction a` la supraconductivite´
2.1.1 Bref Historique
En 1911, plusieurs the´ories sur la re´sistivite´ des me´taux a` tre`s basse tempe´rature e´taient
propose´es par Lord Kelvin, Matthiessen et Dewar (voir figure 2.1) [1]. Le physicien Ne´er-
landais Heike Kamerlingh Onnes a alors effectue´ les mesures ne´cessaires pour ve´rifier ces
hypothe`ses. Lors de ces essais, Gilles Holst observa la “disparition” de la re´sistivite´ du mer-
cure quand la tempe´rature e´tait infe´rieure a` 4.2 K. Plus concre´tement, la re´sistivite´ se re´ve´lait
impossible a` mesurer (voir figure 2.2) [2]. La supraconductivite´ e´tait de´couverte.
Un an plus tard les meˆmes phe´nome`nes e´taient observe´s pour d’autres mate´riaux comme
l’e´tain et le plomb, qui deviennent supraconducteurs aux tempe´ratures respectives de 3.7 K
et 6 K. L’e´tat supraconducteur est principalement caracte´rise´ par ses formidales proprie´te´s
conductrices en pre´sentant une re´sistance nulle au passage du courant qui permet de trans-
porter le courant e´lectrique sans pertes.
Figure 2.1: Diffe´rentes the´ories de re´sistivite´ a` basse tempe´rature [1].
4Les premiers mate´riaux supraconducteurs utilise´s, dits a` basse tempe´rature critique,
e´taient surtout constitue´s de me´taux purs ou d’alliage de me´taux. En ce qui concerne l’electro-
technique, nous pouvons par exemple citer les alliages de niobium-titane (NbTi), de niobium-
e´tain (NbSn) et de niobium-aluminium (NbAl), qui sont beaucoup utilise´s dans la re´alisation
de bobines a` fort champ magne´tique. En 1986, la de´couverte des ce´ramiques base´es sur
des oxyde de cuivre par J.G. Bednorz et K.A. Mu¨ller relance l’inte´reˆt des recherche sur les
mate´riaux supraconducteurs. En effet, ces derniers ont des tempe´ratures critique beaucoup
plus e´leve´es que les supraconducteurs conventionnels de´couverts a` l’e´poque. Les compose´s
a` base d’Yttrium-Barium-Cuivre-Oxyge`ne (YBaCuO) et de Bismuth-Strontium-Calcium-
Cuivre-Oxyge`ne (BSCCO) sont les plus utilise´s dans les applications a` haute tempe´rature
critique, car on peut simplement les refroidir a` l’azote liquide, donc a` moindre couˆt. Plus re´-
cemment, en 2001, le diborure de magne´sium MgB2 a e´te´ de´couvert et les supraconducteurs
conventionnels sont a` nouveau envisage´s pour les applications e´lectrotechniques graˆce a` une
tempe´rature critique de 40 K pour le MgB2.
2.1.2 Proprie´te´s ge´ne´rales des mate´riaux supraconducteurs
2.1.2.1 Diamagne´tisme parfait
Les supraconducteurs pre´sentent la proprie´te´ d’empeˆcher la pe´ne´tration de tout champ
magne´tique dans lequel ils sont immerse´s. Ce phe´nome`ne est appele´ effet Meissner (voir figure
2.3).
Figure 2.2: Allure de la variation de la re´sistance en fonction de la tempe´rature [2]. A` gauche :
mate´riau supraconducteur, re´sistance non mesurable en dessous de la tempe´rature critique.
A` droite : me´tal normal, re´sistance toujours mesurable quelque soit la tempe´rature.
5Figure 2.3: Illustration du diamagne´tisme parfait d’un supraconducteur.
2.1.2.2 Grandeurs critiques
Trois parame`tres fondamentaux gouvernent et influencent l’e´tat supraconducteur [1]-[3] :
– la tempe´rature T
– le champ magne´tique H
– la densite´ de courant J
En effet, au-dessus d’une tempe´rature appele´e tempe´rature critique (Tc), le mate´riau perd
ses proprie´te´s supraconductrices et devient donc re´sistif (voir tableau 2.1). Le courant circu-
lant dans le mate´riau a e´galement son importance car, en de´passant une valeur critique (Ic),
le mate´riau peut e´galement transiter vers l’e´tat re´sistif. On e´voque cependant re´gulie`rement
la densite´ de courant critique (Jc) comme parame`tre du fait de son effet plus local. Enfin,
le champ magne´tique propre et applique´ au mate´riau supraconducteur peut provoquer une
disparition de la supraconductivite´ si ce denier de´passe une valeur critique (Hc).
Chacun de ces parame`tres est fortement lie´ aux deux autres. L’aire de´limite´e lorsque l’on
prend en compte ces trois parame`tres est appele´e surface critique. Elle est de´limite´e par Tc,
Jc et Hc (voir figure 2.4). Dans la re´gion comprise entre l’origine et la surface critique, le ma-
te´riau est supraconducteur, tandis que le mate´riau est dans un e´tat re´sistif pour les re´gions
situe´es en dehors de cette surface.
Concernant le champ magne´tique critique, on peut distinguer deux grands types de su-
praconducteurs. La figure 2.5 nous montre le comportement des deux types de mate´riau en
fonction du champ magne´tique. Les supraconducteurs de type I n’ont qu’un seul champ cri-
tique. Ils sont supraconducteurs pour un champ magne´tique H infe´rieur a` Hc. Ces mate´riaux
6Tableau 2.1: Valeurs de tempe´rature critique de quelques mate´riaux supraconducteurs [2].
Mate´riaux Tc(K)
Al 1.2
Sn 3.7
Hg 4.2
NbTi 9
NbZr 11
Nb 9.3
Nb3Sn 18.3
Nb3Al 18.9
MgB2 40
YBCO 92
BSCCO 110
ne pre´sentent pas d’inte´reˆt majeur en electrotechnique a` cause de leur faible Hc dont la va-
leur n’exce`de pas quelques milli Teslas [3]. En ce qui concerne les supraconducteurs de type
ii, il existe deux champs critiques Hc1 et Hc2 en dessous desquels le mate´riau reste supra-
conducteur. Ces derniers sont utilisables pour des applications en e´lectrotechnique car leurs
champs critiques Hc2 est assez eleve´ et peut atteindre plusieurs Teslas (voir tableau 2.2) [3].
Dans la majorite´ des cas, le supraconducteur est utilise´ entre Hc1 et Hc2 et ne pre´sente plus
la caracte´ristique de diamagne´tisme parfait. On a alors une pe´ne´tration partielle du champ
magne´tique a` l’inte´rieur du mate´riau sous forme de vortex (voir figure 2.6).
2.1.3 Quelques caracte´ristiques E-J
2.1.3.1 Mode`le de Bean
Le mode`le de Bean, e´galement appele´ mode`le de l’e´tat critique, pre´dit le comportement
des mate´riaux supraconducteurs de manie`re binaire. Ainsi, dans le mate´riau, la densite´ de
courant ne peut prendre que deux valeurs, i.e. soit elle est nulle, soit elle vaut la densite´ de
courant critique Jc (voir figure 2.8).
Cette loi de comportement est la plus simple que l’on puisse trouver, car en l’utilisant, on
fait l’hypothe`se que la densite´ de courant critique est inde´pendante du champ magne´tique, et
7Figure 2.4: Surface critique de´limitant la zone supraconductrice.
Figure 2.5: Allure de la variation de l’induction magne´tique en fonction du champ magne´tique
[2]. A` gauche : supraconducteur de type I. A` droite : supraconducteur de type II.
8Figure 2.6: Repre´sentation sche´matique d’un vortex entoure´ par les “supercourants” d’e´cran-
tage [4].
Figure 2.7: Illustration de la caracte´ristique E-J des supraconducteurs a` basse tempe´rature
critique et du mode`le de Bean [5].
9Tableau 2.2: Valeurs de champ critique de quelques mate´riaux supraconducteurs a` 0 K [4].
Mate´riaux µ0Hc1(mT ) µ0Hc2(T )
Al 10.5 -
Sn 30.5 -
Hg 41.1 -
NbTi 10 14
NbTi - 10.5
Nb 240 0.26
Nb3Sn 17 25.5
Nb3Al - 42
MgB2 - -
YBCO - 140
BSCCO - 184
on ne´glige les effets thermiques et l’e´levation de la tempe´rature du mate´riau. Ce mode`le simple
permet de re´aliser des calculs de fac¸on analytique pour des ge´ome´tries simples et permet
une premie`re approximation du calcul des pertes AC pour les supraconducteurs a` basse
tempe´rature critique. En effet, la transition de ces derniers est tre`s brusque et l’augmentation
de E est tre`s rapide lorsque J > Jc ainsi le mode`le de Bean convient bien aux mate´riaux a`
basse tempe´rature comme on peut le voir sur la figure 2.7 [5].
2.1.3.2 Loi de puissance
Ce deuxie`me mode`le permet de repre´senter la caracte´ristique E-J pour les mate´riaux ou`
les effets thermiques ne peuvent plus eˆtre ne´glige´s. Elle est valable pour les supraconducteurs
a` haute tempe´rature critique [6] et peut s’e´crire sous la forme d’une loi en puissance :
E
Ec
=
(
J
Jc
)n
(2.1)
ce qui nous donne,
10
E =
Ec
Jc
(
J
Jc
)n−1
J. (2.2)
On a les parame`tres suivants :
– E : Valeur du champ e´lectrique.
– J : valeur de la densite´ de courant.
– Jc : Densite´ de courant critique en champ propre (A/m
2).
– Ec : Crite`re de champ e´lectrique critique a` J = Jc, on choisit re´gulie`rement 1 µV/cm.
– n : Parame`tre qui determine la “raideur” de la transition pour J proche de Jc. Avec n
tre`s grand, la caracte´ristique E-J se rapproche du mode`le de Bean.
Cette loi pre´sente certaines contraintes d’utilisation et n’est valable, par exemple, que
pour des valeurs de densite´ de courant infe´rieure ou le´ge´rement supe´rieur a` Jc. De cette loi
de comportement, on peut extraire la re´sistivite´ e´quivalente du mate´riau en posant :
ρsupra =
E
J
=
Ec
Jc
(
J
Jc
)n−1
. (2.3)
Figure 2.8: Illustration de la caracte´ristique E − J du mode`le de Bean.
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2.1.3.3 Influence du champ magne´tique sur Jc et n
L’influence du champ magne´tique sur Jc et n peut eˆtre prise en compte dans la loi de
puissance. On peut mode´liser la de´pendance en champ par la loi de Kim qui s’e´crit de la
manie`re suivante [7] :
Jc(B) =
Jc0
1 +
‖B‖
B0
(2.4)
Avec :
– Jc0 : La densite´ de courant critique en champ propre.
– B0 : Une constante a` identifier expe´rimentalement.
La loi de Kim ne prenant pas en compte la direction du champ magne´tique, elle ne permet
pas de repre´senter correctement l’anisotropie en champ magne´tique des mate´riaux supracon-
ducteurs. On sait que le champ magne´tique applique´ peut avoir un effet plus ou moins marque´
sur la densite´ de courant critique en fonction de son orientation. On peut utiliser la loi de
Kim pour plusieurs orientations avec des parame`tre diffe´rents en fonction de la direction
(‖Bx‖,‖By‖, ‖Bz‖) pour tenter de s’approcher des conditions re´elles de fonctionnement du
mate´riau supraconducteur a` haute tempe´rature critique. Il existe e´galement d’autres lois qui
prennent en compte l’anisotropie de la de´pendance en champ magne´tique [8], [9] :
Jc(B) =
Jc0
α1 + α2e
−B///B0 + α3e−B⊥/B0
(2.5)
et,
n(B) =
Jc0
β1 + β2e
−B///B0 + β3e−B⊥/B0
. (2.6)
Avec :
– α1,2,3 : les coefficients a` identifier pour la de´pendance Jc(B).
– β1,2,3 : les coefficients a` identifier pour la de´pendance n(B).
– B0 : pris a` 1 Tesla pour obtenir une fraction sans dimension.
– n0 : la valeur du parame`tre en champ propre.
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2.1.3.4 Influence de la tempe´rature sur Jc et n
Toujours en lien avec la loi de puissance , on peut utiliser les de´pendances en tempe´rature
des parame`tres Jc et n propose´es par Berger et al. [10] :
Jc(T ) = Jc0
1− T/Tc
1− T0/Tc (2.7)
et,
n(T ) = n0
T0
T
. (2.8)
Avec :
– Tc : La tempe´rature critique du mate´riau supraconducteur.
– T0 : La tempe´rature du fluide cryoge´nique.
On peut de´sormais avoir une loi en puissance beaucoup plus comple`te qui prend en compte
tous les parame`tres qui gouvernent l’e´tat supraconducteur et qui pourrait eˆtre utilise´e en
simulation. Cette e´quation sera de la forme :
E = Ec
(
J
Jc(B, T )
)n(B,T )
. (2.9)
2.2 Applications des supraconducteurs en e´lectrotechnique
2.2.1 Applications me´dicales et aimants
En ce qui concerne l’utilisation commerciale des supraconducteurs, l’imagerie me´dicale
est le poste le plus important. Les supraconducteurs (NbTi ou NbSn) y sont utilise´s pour
fabriquer les tre`s forts champs magne´tiques ne´cessaires a` l’IRM et, graˆce a` ces mate´riaux
hors du commun, la consommation de ces supers aimants se re´ve`le eˆtre extreˆmement re´duite
car les bobines sont en court-circuit et le courant y circule de manie`re quasi-perpe´tuelle, on
supprime ainsi toute alimentation sauf pour l’e´tablissement du courant initial.
Les supraconducteurs massifs, sous forme de pastille de BSCCO ou d’YBCO, peuvent
eˆtre utilise´s pour fabriquer des aimants permanents. En effet, en appliquant une brusque
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variation de champ magne´tique, on aura l’apparition de courants induits. Cependant, graˆce
aux proprie´te´s intrinse`ques du mate´riau, ces courants ne s’amortissent pas et sont pie´ge´s dans
le mate´riau. Avec ce proce´de´, on peut atteindre 11,4 T a` 17 K pour un disque en YBCO de
26 mm de diame`tre et de 12 mm d’e´paisseur [11]. Cela peut e´galement eˆtre des bobines avec
lesquelles on peut atteidre des inductions de 30 T dans un cylindre de 50 mm de diame`tre et
200 mm de long [2]. L’utilisation de supraconducteurs est tre`s avantageuse d’un point de vue
e´nerge´tique graˆce aux faibles pertes mais, aussi pour les intensite´s de champs magne´tiques
qui peuvent eˆtre atteintes. De tels aimants sont beaucoup utilise´s dans les acce´le´rateurs de
particules.
2.2.2 Stockage de l’e´nergie
En dehors des batteries et des condensateurs, nous ne disposons que de tre`s peu de moyens
de stocker l’e´lectricite´ directement. Un moyen de re´soudre ce proble`me est de stocker l’e´nergie
de fac¸on magne´tique ou me´canique. Pour cela, on peut utiliser des SMES (superconducting
magnetic energy storage) par le biais de bobines supraconductrices en court circuit, ce qui
e´vite d’avoir des pertes par effets Joule. On peut e´galement employer des volants d’inertie
avec des paliers magne´tiques utilisant des mate´riaux supraconducteurs, le tout e´tant maintenu
sous vide pour e´viter les pertes par frottements.
2.2.3 Machines e´lectriques
L’utilisation de mate´riaux supraconducteurs pour cette application permet d’augmenter le
champ magne´tique et d’ame´liorer le rendement avec une diminution des pertes. La diminution
du poids et du volume et l’augmentation du rendement pour une meˆme puissance facilite le
de´veloppement des moteurs supraconducteurs dans les applications embarque´es [12].
2.2.4 Transformateur et limiteur de courant de court-circuit
Nous allons aborder ici brie`vement le cas des transformateurs et des limiteurs de court-
circuit (souvent appele´s simplement limiteurs de courants). Nous reviendrons plus en de´tails
sur ces derniers un peu plus loin dans le document. Les transformateurs supraconducteurs,
par rapport a` leurs homologues classiques en cuivre, pre´sentent de plus faibles pertes [13], un
volume moindre et un poids ge´ne´ralement plus faible [2]. L’utilisation de supraconducteurs
permet, graˆce aux proprie´te´s intrinse`ques du mate´riau, de proposer une fonction de limitation
de courant de court-circuit qui peut se re´ve´ler tre`s inte´ressante d’un point de vue re´seau
e´lectrique. Les supraconducteurs sont d’excellents candidats pour la limitation du courant.
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En effet, on peut utiliser la transition naturelle du mate´riau de l’e´tat supraconducteur vers
l’e´tat re´sistif pour re´aliser cette fonction.
2.2.5 Transports
L’avantage de la supraconductivite´ dans le domaine des transports repose sur l’effet Meiss-
ner et la le´vitation magne´tique. On a donc absence de frottement (sauf avec l’air), ce qui
signifie aucun contact roue/rail (pas d’usure, ni de contraintes me´caniques. . . ). Le syste`me
de propulsion est essentiellement magne´tique, c’est a` dire qu’il n’y a pas de pantographe
comme dans les trains classiques, et cela permet d’espe´rer une vitesse maximale plus e´leve´e
[2][14].
2.2.6 Transport de l’e´nergie
Les courants admissibles e´tant plus e´leve´s que dans les lignes conventionnelles, les caˆbles
de transport supraconducteurs sont particulie`rement inte´ressants pour accroˆıtre la puissance
transmissible d’un re´seau e´lectrique tout en ame´liorant le rendement. Avec le de´veloppe-
ment des syste`mes HVDC, le transport en courant continu pourrait devenir particulie`rement
inte´ressant, car on re´duit des pertes dues au courant alternatif dans les mate´riaux supracon-
ducteurs [14].
Figure 2.9: Vue en coupe d’un fil de NbSn de Bruker. Source : http://www.bruker-est.
com/nb3sn.html.
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2.3 Technologies des fils supraconducteurs
Il existe difffe´rents types de fils supraconducteurs qui ont e´volue´s au cours du temps et
qui diffe`rent selon l’application pour laquelle on souhaite les utiliser.
2.3.1 Supraconducteur a` basse tempe´rature critique
Les supraconducteurs a` basse tempe´rature critique tels que les alliages de NbTi ou de
NbSn sont principalement utilise´s sous forme multifilamentaire pour de re´duire les pertes.
Afin de re´aliser le fil supraconducteur, un grand nombre de brins sont torsade´s et noye´s dans
une matrice de me´tal ayant des proprie´te´s particulie`res (voir figure 2.9). En effet, cette der-
nie`re doit pouvoir assurer une bonne stabilisation thermique du supraconducteur, apporter
une bonne re´sistance me´canique, mais aussi une assez bonne conductivite´ pour shunter les
filaments supranconducteurs en cas de transitions du mate´riaux vers l’e´tat re´sistif. Cela per-
met d’e´viter des e´chauffements destructeurs car les mate´riaux supraconducteurs deviennent
ge´ne´ralement plus re´sistif que les me´taux classiquement utilise´s en e´lectrotechnique, tels que
le cuivre ou l’aluminium. Les filaments sont torsade´s afin de diminuer les pertes par couplage
dues aux champs magne´tiques variables, et la matrice est ge´ne´ralement constitue´e, dans dif-
fe´rentes proportions, de cuivre, de bronze ou de cupronickel [4]. Un des avantages majeurs de
ces fils est leur male´abilite´ et leur souplesse, qui facilitent la fabrication de bobines de formes
diverses.
Figure 2.10: Illustration d’un caˆble utilisant une transposition de type Rutherford [15].
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Pour les applications demandant de tre`s forts courants, on peut utiliser plusieurs des
ces fils pour former des caˆbles. Les diffe´rents conducteurs peuvent eˆtre torsade´s comme une
corde ou alors on peut e´galement former des caˆbles plats en utilisant une transposition de
type Rutherford (voir figure 2.10).
2.3.2 Haute tempe´rature critique
Les supraconducteurs a` haute tempe´rature critique les plus utilise´s pour les applications
de forte puissance sont le BSCCO et l’YBCO. Ces mate´riaux sont des ce´ramiques et sont
reconnus pour eˆtre extreˆmement fragiles. Afin de leur donner la souplesse ne´cessaire pour la
re´alisation de bobines ou de caˆbles, il est ne´cessaire de les rendre le plus fin possible, mais
aussi de les associer avec d’autres mate´riaux plus re´sistant me´caniquement pour leur confe´rer
une certaine solidite´. Le tableau 2.3 pre´sente les principaux mate´riaux a` haute tempe´rature
critique utilise´s dans les transformateurs ou les limiteurs de courant supraconducteurs.
2.3.2.1 Cas du BSCCO
Il existe deux phases de BSCCO dont les caracte´ristiques sont donne´es dans le tableau 2.3.
Le BSCCO-2223 est ge´ne´ralement privile´gie´ par rapport au BSCCO-2212 e´tant donne´ sa plus
haute tempe´rature critique et sa plus grande densite´ de courant critique a` 77 K [4]. Les fils
utilisant du BSCCO sont dits de premie`re ge´ne´ration et sont multifilamentaires afin d’obtenir
une certaine souplesse. Les densite´s de courant dans ce type de fils peuvent eˆtre supe´rieures
a` 70 kA par centime`tre carre´. Typiquement, un ruban d’approximativement 4 millime`tres
de large et de 0.2 mm de haut, comporte entre 55 et 121 filaments de BSCCO-2223 noye´s
dans une matrice d’argent (voir figure 2.11), et le courant critique est compris entre 80 et
120 A [16]. Ce type de ruban peut eˆtre produit industriellement en longueurs supe´rieures a`
2000 m [17].
2.3.2.2 Cas de l’YBCO
Les conducteurs a` base d’YBCO, dits de deuxie`me ge´ne´ration, ont ne´cessite´ des proces-
sus de fabrication particuliers et hautement technologiques pour pouvoir les rendre souples.
Figure 2.11: Vue en coupe d’un ruban de BSCCO-2223 avec 121 filaments [17].
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Tableau 2.3: Mate´riaux supraconducteurs a` haute tempe´rature critique les plus utilise´s en
e´lectrotechnique.
Mate´riau Nom Tempe´rature critique (Tc)
Y1Ba2Cu3O7−x YBCO-123 92 K
Y2Ba4Cu7O15−y YBCO-247 95 K
Bi2Sr2Ca1Cu2Oy BISCCO-2212 80 K
Bi2PbxSr2Ca2Cu3Oy BISCCO-2223 110 K
Contrairement au BSCCO, les rubans d’YBCO n’utilisent pas de techniques multifilamen-
taires, mais sont re´alise´s a` partir de couches minces de´pose´es sur un substrat me´tallique
flexible, puis recouvert par une seconde couche me´tallique servant de stabilisateur thermique
(voir figure 2.12). Cette technique de conducteur de´pose´ permet d’ame´liorer la tenue me´-
canique des fils tout en assurant leur protection en cas de supra-normale locale. La couche
supraconductrice ne de´passe pas quelques microns (0.5 a` 2), les densite´s de courant sont alors
tre`s e´leve´es et peuvent de´passer 1000 kA par cm2
2.3.2.3 Que choisir pour un transformateur ?
Comme nous l’avons pre´cise´ plus toˆt dans ce me´moire, les supraconducteurs a` basse tem-
pe´rature critique, bien qu’inte´ressant me´caniquement, sont a` e´viter dans les transformateurs.
Leur fonctionnement exige une tempe´rature extreˆmement basse, et le refroidissement se fait
ge´ne´ralement a` l’he´lium liquide, donc une tempe´rature de 4.2 K. Il en de´coule des couˆts cryo-
ge´niques trop eleve´s pour rivaliser avec les transformateurs classiques, dont le rendement est
de´ja` tre`s bon (98 a` 99%).
Concernant les rubans supraconducteurs a` haute tempe´rature critique, ils doivent avoir
certaines caracte´ristiques afin de conside´rer leur utilisation dans les transformateurs, mais
plus ge´ne´ralement dans toutes les applications a` forte puissance :
– Faible pertes AC pour diminuer les couˆts cryoge´niques.
– Forte capacite´ a` transporter du courant pour minimiser la quantite´ de mate´riau.
– Faible de´pendance en champ magne´tique pour e´viter une diminution du courant cri-
tique.
– Bonnes proprie´te´s me´caniques pour la re´alisation d’enroulements.
– Proprie´te´s thermiques facilitant un retour a` la supraconductivite´ apre`s une phase de
transition.
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Figure 2.12: De´tails des diffe´rentes couches constituant un ruban supraconducteur de Super-
Power Inc. [18].
On peut constater un plus grand inte´reˆt pour l’YBCO que pour le BSCCO dans les proto-
types de transformateurs les plus re´cents (voir tableau 2.5). Cela peut s’expliquer par la plus
faible de´pendance en champ magne´tique, c’est a` dire que, pour un meˆme champ magne´tique
applique´, la densite´ de courant critique Jc sera moins affecte´e dans un conducteur a` base
d’YBCO que dans un autre en BSCCO [19]. D’apre`s Mukoyama et al [19], la capacite´ de
transport en courant a` 77 K est e´galement plus importante dans les rubans a` base d’YBCO.
De plus, si l’on s’inte´resse a` la re´sistance me´canique des fils, les conducteurs de seconde ge´-
ne´ration pre´sentent, graˆce a` leur substrat, une plus grande re´sistance aux stress me´caniques
auxquels ils peuvent eˆtre soumis lors des phases de bobinage et pendant les courts-circuits
(voir figure 2.13).
D’apre`s Kim et al [20], les rubans d’YBCO ont de plus faibles pertes AC que ceux de
BSCCO (voir figure 2.14). Ils sont donc plus avantageux pour les applications utilisant de
grandes longueurs de fil comme les enroulements de transformateurs ou les caˆbles. Si on se
re´fe`re au meˆme article, on peut constater que la transition vers l’e´tat re´sistif se fait plus
rapidement dans le cas de l’YBCO [20]. On peut ainsi obtenir une limitation du courant plus
efficace de`s le premier pic avec les rubans d’YBCO qu’avec les rubans utilisant du BSCCO.
L’YBCO semble donc eˆtre un candidat ide´al pour les transformateurs supraconducteurs ayant
une fonction de limitation du courant.
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Figure 2.13: Re´sultats de tests de contraintes me´caniques re´alise´s par Mukoyama et al, sur
des rubans de BSCCO et d’YBCO [19].
Figure 2.14: Re´sultats de mesures de pertes sur diffe´rents rubans d’YBCO et de BSCCO par
Kim et al [20].
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2.4 Transformateurs supraconducteurs
2.4.1 Les transformateurs, un re´el besoin
Les transformateurs sont parmi les appareillages e´lectriques les plus utilise´s dans les re´-
seaux d’e´nergie e´lectrique. Ils sont principalement employe´s pour augmenter ou abaisser les
niveaux de tensions, selon l’utilisation que l’on souhaite. Cela peut eˆtre quelques centaines
de volts pour la distribution chez les clients re´sidentiels, mais e´galement plusieurs milliers de
volts afin de re´duire les pertes sur de grandes distances dans le cas des re´seaux de transport.
Les transformateurs actuellement installe´s dans les re´seaux sont majoritairement age´s et
une partie d’entre eux auraient besoin d’eˆtre remplace´s [21]. De plus, dans certaines re´gions
du monde, principalement en Asie et dans les pays d’Europe de l’est , le de´veloppement
des re´seaux de distribution d’e´nergie e´lectrique est relativement rapide et ne´cessite un grand
nombre de transformateurs pour assurer cette croissance. Un exemple marquant est celui
de la Chine, qui, d’apre`s les donne´es du State Grid Corporation of China, voit sa demande
en e´nergie exploser et pre´voit augmenter la puissance de 100 GW par an pendant les cinq
anne´es a` venir [22][23]. Afin de re´pondre a` cette demande croissante d’e´nergie, et pour e´viter
de multiplier le nombre de transformateurs fonctionnant au dessus de leur capacite´ nominale,
l’installation de nouveaux transformateurs est ne´cessaire. Les villes et autres zones indus-
trielles ou commerciales fortement de´veloppe´es qui ont besoin de plus d’e´nergie sont des cas
complexes ou` le proble`me principal de ces zones re´side dans l’espace physique disponible pour
l’installation de nouveaux transformateurs. La majorite´ de ces emplacements se situe dans des
espaces confine´s et situe´s a` l’inte´rieur d’immeubles ou a` proximite´ de ces derniers. Ce point
est important a` noter car, dans certains cas, on privile´gie l’utilisation des transformateurs
dits “secs” pour e´viter les risques d’incendie lie´s au refroidissement par huile. L’e´volution est
donc rendue d’autant plus complexe qu’a` puissance e´gale, un transformateur de type “sec”
sera plus volumineux que des transformateurs refroidis a` l’huile, principalement pour des
contraintes de refroidissement, mais aussi die´lectriques.
2.4.2 Inte´reˆts des transformateurs supraconducteurs
Malgre´ un rendement e´leve´ pouvant atteindre 98% ou 99%, les transformateurs avec des
enroulements en cuivre ou en aluminium, que l’on va qualifier de transformateurs“classiques”,
ge´ne`rent des pertes dont les origines sont multiples. En premier lieu, il y a les pertes par effet
Joule dans les enroulements, qui sont le re´sultat de la re´sistance des enroulement multiplie´e
par l’intensite´ du courant qui les traverse au carre´ (RI2). Viennent ensuite les pertes d’origine
magne´tique, appele´es commune´ment “pertes fer”. Elles trouvent leurs origines dans le circuit
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magne´tique du transformateur. Elles sont de deux types :
– Les pertes par courants de Foucault
– Les pertes par hyste´re´sis
Ces deux types de pertes peuvent e´ventuellement, en plus faible proportion, se retrou-
ver dans la carcasse du transformateur si le mate´riau qui la constitue est conducteur, aussi
bien e´lectriquement que magne´tiquement. Malgre´ une efficacite´ de´ja` e´leve´e, l’ame´lioration du
rendement des transformateurs de quelques dixie`mes de pourcent peut eˆtre tre`s importante
e´tant donne´ les puissances mises en jeu, qui peuvent eˆtre de l’ordre de plusieurs MVA.
Les pertes par effet Joule dans le cuivre sont relativement importantes si on les compare
a` celles du circuit magne´tique et peuvent atteindre 75% des pertes totales [13]. On voit donc
clairement l’inte´reˆt de cre´er des bobinages supraconducteurs. Les transformateurs compor-
tant des enroulements supraconducteurs pre´sentent une ge´ome´trie et un arrangement qui
peut eˆtre similaire aux transformateurs usuels en cuivre. La diffe´rence principale re´side dans
le mate´riau utilise´. Graˆce aux proprie´te´s intrinse`ques des mate´riaux supraconducteurs, les
pertes cuivre d’un transformateur classique peuvent eˆtre quasiment e´limine´es, et ce, meˆme
s’il existe des pertes pour les mate´riaux supraconducteurs soumis a` un champ magne´tique va-
riable. Les me´canismes qui provoquent ces pertes seront explique´s plus loin dans cette e´tude
bilbiographique.
Un autre point important concerne le refroidissement Les enroulements sont plonge´s dans
un bain d’azote liquide a` la tempe´rature de 77 K (-196 ◦C). L’azote liquide posse`de la proprie´te´
d’eˆtre ininflammable. De ce fait, les risques d’incendie des transformateurs supraconducteurs
sont fortement re´duits par rapport aux transformateurs a` bain d’huile. Cela pre´sente aussi
des inte´reˆts ecologiques en e´vitant des pollutions lie´es a` la toxicite´ des huiles en cas de fuite.
L’impact environnemental de tels transformateurs est e´galement moins pre´sent du fait de
l’ame´lioration de leur rendement, ce qui signifie globalement moins d’e´missions de CO2.
D’autres proprie´te´s peuvent eˆtre tre`s interessantes d’un point de vue re´seau e´lectrique. En
effet, les transformateurs ayant des enroulement a` base de caˆbles supraconducteurs profitent
de certaines caracte´ristiques du mate´riau. L’une des plus importante d’entre elles et la tran-
sition de l’e´tat supraconducteur vers l’e´tat re´sistif lorsque l’on de´passe le courant critique.
De cette manie`re, les transformateurs supraconducteurs pourraient re´unir la fonctionnalite´
de transformateur et de limiteur de courant. Cette capacite´ a` limiter le courant serait un
avantages non ne´gligeable pour le developpement futur des re´seaux en ame´liorant la stabilite´
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et la fiabilite´, et donc globalement la qualite´ de l’e´nergie. Concernant les applications embar-
que´es, un gain de poids de l’ordre de 50% peut eˆtre observe´ tandis que les pertes peuvent
eˆtre re´duites de 80 % par rapport aux pertes d’un transformateurs conventionnel en cuivre
(voir figure 2.16) [24] [13].
D’apre`s la figure 2.15, tire´e de l’article de Hayashi et al [24], on peut constater que le
transformateur supraconducteur devient e´conomiquement inte´ressant apre`s une pe´riode de
fonctionement de 18 ans. Le transformateur classique, malgre´ un prix d’achat infe´rieur, pre´-
sente des pertes plus e´leve´es, d’ou` un couˆt plus important sur une grande pe´riode a` cause de
la capitalisation de ces pertes. Comme les transformateurs traditionnels sont ge´ne´ralement
conc¸us pour une dure´e de vie de 40 a` 50 ans, et si l’on conside`re que leurs homologues supra-
conducteurs ont une dure´e de vie identique, ces derniers auraient un couˆt global d’utilisation
vraiment inte´ressant par rapport a` une technologie classique.
2.5 Principaux proble`mes des transformateurs supraconducteurs
D’apre`s Glasson et al [25], des pertes AC trop importantes dans les enroulements dues
aux champs magne´tiques constituent un des obstacles majeurs a` la commercialisation des
transformateurs supraconducteurs. En effet, les pertes dans les bobinages se re´percutent sur
la puissance de la partie cryoge´nique, et cela peut eˆtre un inconve´nient tant du point de vue
rendement que du volume total de l’installation. De plus, ces pertes peuvent avoir un impact
sur la stabilite´ thermique du transformateur en raison des “points chauds” pouvant provoquer
des transitions intempestives et locales du mate´riau supraconducteur. Re´duire les pertes AC
est donc primordial pour le de´veloppement des transformateurs supraconducteurs. Voici une
liste des conside´rations importantes pour la re´alisation d’un transformateur supraconducteur :
– E´valuation et re´duction des pertes AC. C’est une e´tape importante de la conception
mais reste une e´tape complexe [25].
– Adaptation des syste`mes de protections avec l’utilisation des transformateurs-limiteurs
de courant [26]
– E´tude des mate´riaux, du fluide de refroidissement et de la ge´ometrie de l’ensemble, en
conside´rant les niveaux de tension pour e´viter les proble`mes die´lectriques. [27].
– Conception du cryostat et choix du syste`me et de la technique de refroidissement pour
e´viter les proble`mes en cas de transition locale [28].
– Amene´e de courant pour la re´duction des apports de chaleur dans le cryostat, soudure
basse tempe´rature pour l’interface supraconducteur/cuivre pour minimiser la re´sistivite´
[29], [30].
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Figure 2.15: Rapport du couˆt d’utilisation entre un transformateur supraconducteur et un
transformateur classique de 20 MVA. Hayashi and al [24].
– Techniques de bobinages des fils supraconducteurs pour ne pas de´grader me´caniquement
leurs proprie´te´s. [25].
– Caracte´ristiques de re´cupe´ration apre`s un de´faut (foudre, court-circuit) [25].
– E´tudier le comportement en cas de de´faut.
– E´tude thermique pour optimiser le refroidissement et e´viter les “points chauds”.
Tous ces points seront developpe´s plus en de´tails dans la suite de ce rapport. Plusieurs
me´thodes pour re´duire les pertes AC seront pre´sente´es avec, par exemple, l’utilisation de
certaines structures de caˆbles ou de fils pour optimiser la re´duction des pertes. L’ajout de
pie`ces ferromagne´tiques peut e´galement influencer les pertes AC. Pour re´duire la puissance
du syste`me cryoge´nique, l’un des meilleurs moyens est d’utiliser un noyau a` tempe´rature
ambiante, cependant cela peut engendrer certaines complications par rapport a` un noyau
plonge´ dans l’azote liquide.
2.6 Transformateurs supraconducteurs a` basse tempe´rature critique
Le de´veloppement des transformateurs supraconducteurs a commence´ dans les anne´es
1960 avec l’utilisation de supraconducteurs a` basse tempe´rature critique, c’est-a`-dire pour
des tempe´ratures infe´rieures a` 30 K. Deux mate´riaux e´taient principalement utilise´s, le nio-
bium titane (NbTi) et le niobium e´tain (Nb3Sn), qui e´taient refroidis a` l’he´lium liquide, dont
la tempe´rature est de 4.2 K. Les couˆts cryoge´niques e´taient alors tre`s importants et ren-
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daient les projets non viables e´conomiquement. Il a fallu attendre l’apparition de nouveaux
conducteurs autorisant une baisse significative des pertes AC pour rendre rentables les trans-
formateurs a` base de supraconducteurs a` basse tempe´rature critique [31].
Un transformateur abaisseur 500 kV/22 kV d’une puissance de 1000 MVA utilisant ces
nouveaux caˆbles a fait l’objet d’une e´tude dans les anne´es 1977-1981 par Westinghouse Elec-
tric Corporation [31]. Les re´sultats montrent que, si le projet est re´alisable et que le rendement
e´conomique est meilleur que son homologue en cuivre, ils subsistent tout de meˆme des pro-
ble`mes. Le transformateur ne pouvait pas retrouver ses caracte´ristiques apre`s un “quench”,
c’est a` dire le passage brusque de l’e´tat supraconducteur vers l’e´tat re´sistif, car la puissance
a` dissiper e´tait trop importante et de´passait la capacite´ de refroidissement, et ce, malgre´
l’utilisation d’un enroulement supple´mentaire pour dissiper de l’e´nergie. Le transformateur
e´tait donc instable et dans un re´seau cela aurait pu provoquer de graves proble`mes de fiabi-
lite´. Ajouter une re´serve de puissance pour ge´ne´rer plus de froid aurait certainement rendu
le syste`me non rentable e´conomiquement, annulant ainsi l’inte´reˆt d’utiliser des mate´riaux
supraconducteurs.
Graˆce a` quelques progre`s re´alise´s sur les caˆbles par ABB et GEC-Alsthom au de´but
des anne´es 1980 [32], fabriquer de grandes longueurs de caˆbles multi-filamentaires a` base de
NbTi devenait possible. Cela permettait de s’affranchir de soudure pour cre´er les longueurs
ne´cessaires et e´vitait par la meˆme occasion d’ajouter des parties re´sistives qui sont ge´ne´ratrices
de pertes, et donc de chaleur dans les bobinages. Les pertes furent donc encore re´duites, et
quelques prototypes ont vu le jour les anne´es suivantes (voir tableau 2.4) :
Ces diffe´rents prototypes (voir tableau 2.4) ont de´montre´ la faisabilite´, une re´duction
de poids et une plus grande efficacite´ des transformateurs supraconducteurs par rapport a`
leurs homologues classiques. Cependant, la puissance ne´cessaire au refroidissement restait tre`s
(trop) importante. Les projets furent quasiment abandonne´s pour privile´gier les supracon-
ducteurs a` haute tempe´rature critique durant les anne´es 1990. Le rapport puissance absorbe´e
sur puissance utile a` basse tempe´ratue est supe´rieur a` 1000 pour les supraconducteurs a` basse
tempe´rature critique (4.2 K), c’est a` dire qu’il faut fournir 1000 W de puissance e´lectrique
pour e´vacuer 1 W de chaleur a` 4.2 K. Ce meˆme rapport pour les supraconducteurs a` haute
tempe´rature critique est d’environ 20 lorsque l’on utilise de l’azote liquide a` 77 K. L’utilisa-
tion de ces mate´riaux et de l’azote liquide s’est donc naturellement impose´e d’un point de
vue cryoge´nique.
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Tableau 2.4: Quelques Prototypes de transformateurs supraconducteurs basse tempe´rature
au de´but des anne´es 1980 [32].
Constructeur Nombre de phase Puissance Type de supraconducteur
Toshiba 1 30 kVA NbTi
Osaka University 3 40 kVA NbTi
Alsthom 1 80 kVA NbTi
ABB 1 330 kVA NbTi
Kansai Electric Power Company 3 2000 kVA Nb3Sn
2.7 Transformateurs supraconducteurs a` haute tempe´rature critique
La de´couverte des supraconducteurs a` haute tempe´rature critique (>30 K) a permis de
renforcer l’inte´reˆt des supraconducteurs pour les applications e´lectrotechniques. Le proble`me
majeur de ces nouveaux mate´riaux e´tait la me´connaissance des pertes AC et la difficulte´
de les e´valuer, rendant la conception de dispositifs utilisant ces nouveaux mate´riaux plutoˆt
difficile. Les premiers appareils ont utilise´ des conducteurs compose´s de BSCCO-2212 de´pose´
sur de l’argent. Par la suite, le BSCCO-2223 en conducteurs de´pose´s ou multifilamentaires,
et enfin les fils supraconducteurs a` base d’YBCO ont fait leur apparition en electrotechnique.
Malgre´ l’utilisation de matrice peu re´sistive tel que l’argent ou l’or qui engrendre des pertes
par courants de Foucault ou par couplage plus importants, la possibilite´ de travailler a` des
tempe´ratures plus e´leve´es a permis de tole´rer des pertes AC plus eleve´es autant dans les
cables supraconducteurs que les bobinages, en partie graˆce aux couˆts cryoge´niques nettement
infe´rieurs avec l’utilisation d’azote liquide a` une tempe´ratue de 77 K.
Comme nous l’e´voquions un peu plus toˆt, un point important a` conside´rer pour la com-
mercialisation des transformateurs supraconducteurs est le rapport prix/performance tout
au long de sa dure´e de vie en comparaison avec un transformateur classique utilisant des
enroulements en cuivre ou en aluminium. Ce rapport de´pend fortement du syste`me de refroi-
dissement utilise´ et de la puissance installe´e, qui est directement lie´e a` la quantite´ de pertes.
Leur re´duction est donc essentielle et l’ame´lioration des conducteurs a` haute tempe´rature cri-
tique est toujours ne´cessaire et attendue. Nous pouvons e´galement compter sur des progre`s
des cryo-ge´ne´rateurs pour augmenter le rendement global de l’installation, ce qui rendrait
encore plus inte´ressant l’utilisation des supraconducteurs dans les applications e´lectrotech-
niques. De plus, les supraconducteurs que l’on a cite´s ci-dessus, le BSCCO et YBCO, peuvent
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eˆtre utilise´s a` l’azote liquide (77 K, 0.6 $/litre a` La faculte´ des sciences de Nancy, France), qui
est peu one´reux si on le compare au couˆt de l’he´lium liquide (4.2 K, 9.5 $/litre a` La faculte´
de sciences de Nancy, France).
Une e´tude re´cente re´alise´e par Berger et al [13] compare deux transformateurs de 63 MVA.
Le premier est classique avec enroulements en cuivre, et le second est son homologue supra-
conducteur avec des enroulements utilisant des conducteurs de´pose´s de seconde ge´ne´rations
en YBCO. La figure 2.17 montre qu’une “simple” ame´lioration de rendement en passant de
99.6% pour un transformateur conventionnel a` 99.9% peut permettre d’e´conomiser 80% de
l’e´nergie perdue par an dans les enroulements d’un transformateur classique. Comme on peut
le voir dans la figure 2.16, la majorite´ des pertes dans les transformateurs supraconducteurs
trouvent leur origine dans le circuit magne´tique (pertes fer). La seconde grande source de
pertes se situe au niveau des amene´es de courant qui permettent de transporter le courant,
qui arrive a` l’exte´rieur du cryostat a` tempe´rature pie`ce, jusqu’au enroulement qui sont im-
merge´s dans le fluide cryoge´nique. Ainsi, pour ame´liorer de fac¸on notoire le rendement des
transformateurs supraconducteurs, ces deux composants devraient eˆtre se´rieusement pris en
compte lors de la conception. Un autre avantage important pour le transformateur supra-
conducteur est, comme on peut le constater sur la figure 2.17, son rendement exceptionnel
quelque soit le niveau de charge de ce dernier graˆce a` “l’annulation” des pertes par effet Joule
dans les enroulements, qui sont de´pendante du carre´ du courant circulant dans les bobines.
Les tableaux 2.5 et 2.6 montrent qu’un grand nombre de projets ont de´ja` e´te´ re´alise´s
ou sont en cours de re´alisation. Les puissances s’e´talent sur une plage de quelques kVA
a` plusieurs MVA. Les niveaux de tension sont e´galement assez larges, allant de quelques
dizaines de volts a` plusieurs dizaines de kilo-volts pour certains transformateurs. Ce grand
nombre de projets de´montre un re´el inte´reˆt scientifique et industriel, ainsi que la faisabilite´ de
tels transformateurs. Dans les projets les plus re´cents, on constate que l’YBCO est beaucoup
utilise´. Nous avons vu un peu plus toˆt pourquoi ce mate´riau e´tait privile´gie´ par rapport
au BSCCO, ayant notamment une densite´ de courant plus e´leve´e, e´tant moins sensible au
champs magne´tique et posse´dant une plus grande re´sistance me´canique et des pertes moins
importantes.
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Figure 2.16: Comparaison des pertes (a` gauche) et du rendement (a` droite) entre un trans-
formateur conventionnel d’une puissance de 63 MVA et son e´quivalent supraconducteur [13].
Figure 2.17: Re´partition annuelle des pertes de deux transformateurs de 63 MVA [13].
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2.7.1 Pertes dans les transformateurs : Origines et minimisation
Comme nous l’avons e´voque´ pre´ce´demment, et afin de conserver l’inte´reˆt de l’emploi des
mate´riaux supraconducteurs, un transformateur supraconducteur doit obligatoirement avoir
un rendement plus eleve´ que son e´quivalent traditionnel. L’impact de la ge´ne´ration de froid
sur le rendement global du transformateur est de´terminant. A titre d’exemple, on utilise
re´gulie`rement, a` 77 K, un rapport entre 15 et 20 pour calculer la puissance consomme´e par
les cryoge´ne´rateurs. De ce fait, pour e´vacuer 1 W a` 77 K cela ne´cessite une puissance de 15
a` 20 W. La minimisation des pertes dans les cryostats devient donc essentielle pour assurer
un rendement e´leve´ en incluant la ge´ne´ration de froid.
2.7.1.1 Pertes dans le fer
Le noyau ferromagne´tique, identique au transformateur classique, est soumis a` des champs
magne´tiques variables. Il en re´sulte des pertes que l’on peut diviser en deux grandes cate´go-
ries :
– Les pertes par courants de Foucault,
– Les pertes par hyste´re´sis.
Les champs magne´tiques variables en pe´netrant le circuit magne´tique ge´ne`rent, a` cause de
la loi de Faraday, des courants induits appele´s courants de Foucault. Pour re´duire les pertes
Joule issues de ces courants, il est tout a fait commun d’employer des toˆles magne´tiques de
faible e´paisseur en alliage fer-silicium [33]. Cela permet d’augmenter la re´sistance effective
vue par les courants de Foucault. En effet, les pertes sont, a` volumes de noyau constant,
proportionnelles au carre´ de l’e´paisseur des toˆles. Comme on peut le voir sur la figure 2.18,
les toˆles seront empile´es et isole´es entre elles pour construire le noyau magne´tique du trans-
formateur ayant la section de´sire´e.
Les pertes par hyste´re´sis sont principalement influence´es par la valeur de l’induction re´ma-
nente du mate´riau utilise´ pour le noyau. En effet, lorsqu’on applique un champ magne´tique
variable, il faut fournir de l’e´nergie pour “vaincre” cette induction re´manente et orienter les
domaines magne´tiques dans la nouvelle direction souhaite´e, et cela, 2 fois par cycle. Cette
e´nergie sera dissipe´e sous forme de chaleur. Elle peut eˆtre minimise´e avec l’utilisation d’un
mate´riau ferromagne´tique doux posse´dant un cycle d’hyste´re´sis e´troit, tel que montre´ a` la
figure 2.19, plutoˆt qu’un mate´riau dit “dur”, qui pre´sente des pertes plus e´leve´es.
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Figure 2.18: Illustration de l’empilement des toˆles pour la construction du noyau ferromagne´-
tique du transformateur.
Figure 2.19: Allure des cycles d’hyste´resis de diffe´rents mate´riaux fe´rromagne´tiques [34].
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Graˆce aux moindres pertes, on pourrait envisager de s’affranchir de tout ou d’une partie
du noyau ferromagne´tique en utilisant les supraconducteurs sous forme de bobines a` tre`s
grand nombre de tours. Cela permettrait de re´duire le poids de manie`re tre`s importante,
mais dans ce cas, les impe´dances de fuite sont tre`s e´leve´es, et les courants de magne´tisation
peuvent eˆtre importants. Cela pose e´galement le proble`me du champ magne´tique applique´,
dont les composantes sont tre`s inhomoge`nes entre les extre´mite´s des bobines, ou` la compo-
sante perpendiculaire est tre`s grande, en comparaison avec les autres spires. La densite´ de
courant critique deviendrait faible dans cette re´gion a` fort champ magne´tique, et on a donc
une faiblesse de la bobine dans ces zones, avec des risques de “quench” locaux.
2.7.1.2 Pertes dans les enroulements
2.7.1.2.1 Me´canismes de pertes
Dans les transformateurs utilisant des enroulements en cuivre ou en aluminium, on a des
pertes par effet Joule dues a` la re´sistance des enroulements. On peut e´galement observer des
pertes par courants de Foucault, car les bobinages sont e´galement soumis a` des champs ma-
gne´tiques variables. Dans la bre`ve introduction a` la supraconductivite´, les supraconducteurs
ont e´te´ pre´sente´s comme de formidables mate´riaux ne pre´sentant aucune pertes, car la re´sis-
tivite´ est nulle. Cependant, cela n’est pas absolument vrai. En effet, lorsqu’ils sont alimente´s
par des courants alternatifs, il existe des pertes qui, meˆme si elles sont tre`s faibles, ne sont pas
ne´gligeables. Les pertes au niveau des rubans supraconducteurs en courant alternatif peuvent
avoir plusieurs origines :
– Les pertes par courants de Foucault dans la matrice et/ou dans le stabilisateur ther-
mique,
– Les pertes dites “hyste´re´tiques” dans le supraconducteur lui-meˆme.
Les pertes par courant de Foucault sont issues des meˆmes me´canismes que pour le noyau
ferromagne´tique. En revanche, les pertes hyste´re´tiques sont dues a` d’autres me´canismes que
nous allons tenter de de´crire. Lorsque l’on fait passer un courant infe´rieur au courant critique
dans un mate´riau supraconducteur de type 2 et que ce dernier se trouve dans l’e´tat mixte,
c’est-a`-dire que le champ magne´tique est compris entre Hc1 et Hc2, il y a apparition de vor-
tex (voir figure 2.20). Les vortex se pre´sentent comme une zone normale cylindrique ou` on
observe une pe´ne´tration partielle du champ magne´tique. Ces zones normales sont entoure´es
de “supercourants” qui sont non-dissipatifs car ils circulent dans une zone supraconductrice
du mate´riau.
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Figure 2.20: Repre´sentation sche´matique d’un vortex [4]
Figure 2.21: Influence du courant sur le re´seau de vortex [4]
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Le passage du courant dans le mate´riau supraconducteur engendre des forces de Lorentz
sur les vortex qui sont de´finies par :
~F = ~J ∧ ~B (2.10)
Si la force ~F est supe´rieure aux forces d’ancrage des vortex, on a un de´placement de vortex
(voir figure 2.21). Ces mouvements de vortex provoquent l’apparition d’un champ e´lectrique
duˆ a` la variation de l’induction magne´tique locale de´finie par la loi de Maxwell-Faraday :
∇∧ ~E = −∂
~B
∂t
(2.11)
Le supraconducteur n’est donc plus parfait et on peut observer, aussi faible soit-elle, une
tension a` ses bornes. On peut de´finir les pertes dues a` l’apparition de ce champ e´lectrique
associe´ au courant de transport par :
p(t) =
∫
V
~E · ~J dV (2.12)
Afin de retarder la mise en mouvement des vortex, on les maintient en place en cre´ant des
de´fauts microscopiques dans le mate´riau, qui jouent le roˆle de centres d’ancrage des vortex.
Ces de´fauts peuvent eˆtre des impurete´s, des dislocations, des joints de grains. . . , etc.
Comme on peut le voir sur la figure 2.22, qui montre les re´sultats d’essais re´alise´s par
Souˇc et al ([35]), l’orientation du champ magne´tique est e´galement importante. On constate
un impact plus important de la composante perpendiculaire, avec une diminution importante
du courant critique (≈-50%), et ce, meˆme pour des valeurs de champ facilement obtenues
dans le domaine de l’electrotechnique (≈30 mT).
Le champ magne´tique propre ou applique´ aux rubans supraconducteurs, qui a une in-
fluence sur le courant admissible dans ces derniers, a e´galement une influence prononce´e sur
l’augmentation des pertes, qui, si elles sont trop eleve´es, ont un impact tre`s ne´gatif sur le ren-
dement global du syste`me transformateur plus cryoge´ne´rateurs, et peuvent clairement annuler
tout l’inte´reˆt de l’emploi de mate´riaux supraconducteurs. Il apparait clairement qu’il faut mi-
nimiser le champ magne´tique applique´ aux enroulements supraconducteurs. C’est ine´vitable
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Figure 2.22: Courant critique dans un ruban de BSCCO en fonction du champ magne´tique
applique´ et ce, pour diffe´rentes directions [35].
pour re´duire les pertes mais aussi pour optimiser la quantite´ de mate´riau supraconducteur
en augmentant la densite´ de courant admissible.
2.7.1.2.2 Me´thodes et techniques de minimisation
Pour les courants de Foucault qui se de´veloppent dans la matrice ou dans le substrat,
une augmentation de la re´sistivite´ du mate´riau peut s’ave´rer inte´ressante pour re´duire ce
type de pertes. Cela ne´cessite cependant un compromis, car, en cas de transition de la partie
supraconductrice, le courant doit pouvoir circuler dans une autre partie du ruban. Cette
partie, couramment nomme´ shunt, doit donc pre´senter une assez bonne conductivite´ e´lectrique
et thermique pour e´viter de de´truire la couche supraconductrice, et par conse´quent, les pertes
y seront assez e´leve´es. Dans le cas des composants multifilamentaires de BSCCO, ce roˆle peut
eˆtre joue´ par la matrice d’argent, mais en ce qui concerne les rubans d’YBCO cette fonction
de shunt et de stabilisateur thermique est assure´e par une couche supple´mentaire souvent en
argent ou en cuivre, qui est mise directement en contact avec le supraconducteur (voir figure
2.12). Une optimisation doit eˆtre faite a` ce niveau pour maximiser la stabilite´ thermique
de la couche supraconductrice tout en minimisant les pertes par courants de Foucault. En
pre´sence de champs magne´tiques variables, on peut e´viter l’apparition de pertes par hyste´re´sis
en utilisant des mate´riaux non magne´tiques pour les diffe´rents composants utilise´s dans la
fabrication du ruban.
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2.7.1.2.2.1 Caˆble de type Roebel
Pour les applications a` fort courant, ce qui peut eˆtre le cas des transformateurs, utiliser
un arrangement de plusieurs conducteurs en paralle`le pour former un caˆble peut s’ave´rer
inte´ressant. Si pour les conducteurs a` basse tempe´rature critique les types torsade´s (forme de
corde) ou Rutherford sont utilise´s, il semble, d’apre`s Glasson et al [25], que pour les rubans
supraconducteurs a` basse tempe´rature critique, les caˆbles de type Roebel s’ave`rent plus in-
te´ressant a` utiliser d’un point de vue des pertes AC, et aussi pour des aspects me´caniques,
car le caˆble de Rutherford impose un faible rayon de courbure pour les rubans supraconduc-
teurs. Cette technique s’articule autour de l’assemblage de plusieurs conducteurs en autant
de couche que requis, tel que montre´ a` la figure 2.23.
Si l’on se re´fe`re a` l’article de Long et al. [36], le supraconducteur doit avoir, a` cause de
la forme des rubans (voir figure 2.23), de bonnes caracte´ristiques de transport du courant
dans les deux dimensions concerne´es par la circulation de ce courant. Dans un second article
de Long et al. [37], l’utilisation de caˆble Roebel diminue effectivement les pertes. Dans cet
article, on peut citer par exemple un caˆble 5/2, c’est a` dire 5 conducteurs de 2 millime`tres
de large, capable de transporter 4 fois le courant d’un seul de ces rubans en ne pre´sentant
que 2.9 fois les pertes.
2.7.1.2.2.2 Modification des rubans
Pour les applications ou` les courants ne ne´cessitent pas d’avoir plusieurs conducteurs en
paralle`le, il existe des solutions pour diminuer les pertes AC en re´duisant la largeur des ru-
bans. Cette technique, qui consiste a` de´couper un ruban d’YBCO pour en faire un ruban
multifilamentaire (voir figure 2.23), a e´te´ teste´e par Iwakuma et al. [38] ainsi que par Tsuka-
moto et al. [39].
Figure 2.23: Photographie d’un caˆble Roebel [25].
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La re´alisation de tels de´coupages peut eˆtre faite de deux manie`res. Dans le cas d’Iwa-
kuma et al. [38], les de´coupages se font au laser, tandis que pour Tsukamoto et al [39] les
filaments sont produits par une technique de gravure chimique (photolithographie). D’apre`s
les re´sultats, les pertes AC sont effectivement re´duites avec un rapport 1/N dans le cas de
Tsukamoto et al. [39], ou` N est le nombre de filaments. Des re´sultats similaires ont e´te´ ob-
tenus par Hayashi et al. [24]. Plus concre`tement, pour les transformateurs, les essais mene´s
par Iwakuma et al. [38] montrent qu’une bobine utilisant un ruban de´coupe´ en 3 filaments
voit ses pertes AC divise´es par 3.
2.7.1.2.2.3 Re´duction du champ magne´tique
Les modifications sur les rubans supraconducteurs n’e´tant pas des plus faciles a` re´aliser, il
peut eˆtre envisageable de re´duire le champ magne´tique applique´ sur ces derniers. La compo-
sante perpendiculaire ayant un impact plus important que la composante paralle`le, il faut s’y
inte´resser en priorite´. Une des re´gions les plus critiques se situe aux extre´mite´s des bobines,
la ou` la composante perpendiculaire est la plus importante. La figure 2.25 issue de l’article
de Zizek et al. [40] illustre l’avantage de rediriger le flux magne´tique en ajoutant des pie`ces
ferromagne´tiques. On observe avant tout une ame´lioration de la composante perpendiculaire
au ruban qui, d’apre`s des simulations par e´le´ments finis issues du meˆme article [40], peut eˆtre
re´duite a` environ 50% de la valeur calcule´e sans ajout de ce dispositif ferromagne´tique. Dans
le cas de leur prototype de transformateur supraconducteur (14 kVA, 400 V/200 V, Bi-2223,
[40]) cela permet d’augmenter le courant critique dans les rubans de BSCCO de pre`s de 20%.
L’ajout de mate´riau ferromagne´tique permet effectivement d’augmenter le courant dans
les bobinages supraconducteurs graˆce a` une meilleure homogene´ite´ des densite´s de courant
Figure 2.24: Illustration de la transformation d’un ruban d’YBCO en ruban multi-filamentaire
[38].
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Figure 2.25: Illustration de l’inte´reˆt d’ajouter des pie`ces ferromagne´tiques aux extre´mite´s des
bobines pour re´duire la composante perpendiculaire du champ magne´tique de fuite dans la
re´gion situe´e entre le primaire et le secondaire [40].
critique. En effet avant insertion, les extre´mite´s des bobines ont une densite´ de courant critique
plus faible que le reste de la bobine. Cela peut engendrer des transitions locales pouvant mener
a` la destruction de l’enroulement due a` des “points chauds”. A` l’inverse, d’un point de vue
rendement, ajouter des pie`ces ferromagne´tiques est synonymes de pertes supple´mentaires,
qui peuvent eˆtre lourdes avec des pe´nalite´s cryoge´niques estime´es a` 20 W par W. On doit
donc veiller a` avoir des pertes les plus faibles possibles ce que l’on peur re´aliser avec des
mate´riaux de relativement haute perme´abilite´ magne´tique et faible conductivite´ e´lectrique.
A` ce sujet, les mate´riaux utilise´s en e´lectronique de puissance peuvent sembler inte´ressants.
En effet, il s’agit essentiellement de mate´riaux fritte´s, pour lesquels la poudre de ferrites
assure la bonne perme´abilite´ tandis que le liant permet d’augmenter la re´sistivite´. De plus,
le proce´de´ de fabrication (frittage) permet de re´aliser des formes complexes si requis. Cela
donne plus de souplesse sur la re´alisation et permet d’optimiser le fonctionnement des pie`ces
ferromagne´tiques pour avoir une efficacite´ maximale de la de´viation du flux magne´tique sans
trop de´grader le rendement global du transformateur.
2.7.2 Bobines : caracte´ristiques et arrangements
2.7.2.1 Sole´no¨ıde ou “pancake”?
L’utilisation de mate´riau supraconducteur a` haute tempre´rature critique oblige a` utiliser,
du fait de la nature fragile des rubans, de grands rayons de courbure. De plus, des enroule-
ments de forme cylindrique semblent s’imposer afin d’assurer un rayon de courbure uniforme,
par conse´quent, une densite´ de courant critique homoge`ne tout au long de la bobine (mis
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a` part les extre´mite´s tel qu’explique´ pre´ce´demment). D’apre`s les manufacturiers de rubans
supraconducteurs, le rayon de courbure ne peut eˆtre infe´rieur a` une dizaine, voire meˆme une
vingtaine de millime`tres, selon les rubans [18][41]. On peut classer les enroulements supra-
conducteurs en deux grands type disctincts. 1) les bobinages he´lico¨ıdaux classiques, que l’on
peut voir a` la figure 2.26a et 2) les “pancakes”, visibles a` la figure 2.26b. Ce type de bobine
est fabique´ en enroulant le ruban sur lui meˆme de fac¸on a` produire une bobine plate.
Dans l’article de Lim et al. [42], les deux types de bobines sont compare´s, et on montre
que les pertes AC sont plus faibles avec de l’YBCO qu’avec du BSCCO pour les bobines
he´lico¨ıdales. En revanche, pour les pancakes c’est l’inverse, les pertes sont supe´rieures avec
des rubans a` base d’YBCO. A` mate´riaux e´gaux, nombres de tours e´gaux et diame`tres inte´-
rieurs identiques, les pancakes pre´sentent toujours des pertes plus e´leve´es que les bobines de
types sole´no¨ıdes. Les pancakes ont tout de meˆme l’avantage d’eˆtre facilement empilables et
peuvent eˆtre connecte´s en se´rie (grand nombre de tour, primaire) ou en paralle`le (courant
e´leve´, secondaire). Cette utilisation peut eˆtre inte´ressante mais ne´cessite des soudures dont
on doit minimiser la re´sistivite´ afin d’e´viter les e´chauffements locaux et de re´duire l’impact
ne´gatif des pertes dans le froid sur le rendement global du dispositif. Un point qui s’ave`re
cependant inte´ressant pour les pancakes par rapport aux bobines sole´no¨ıdales est le fait qu’il
n’y a pas de contraintes de “torsion” du ruban, car ce dernier est enroule´ sur lui meˆme.
(a) (b)
Figure 2.26: (a) Bobine he´lico¨ıdale classique avec une seule couche. (b) Bobine de type “pan-
cake”.
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(a) (b)
(c) (d)
Figure 2.27: Comparaisons des pertes de diffe´rents types de bobines et de diffe´rents mate´-
riaux.(a) Bobine he´lico¨ıdale en YBCO ; (b) Bobine he´lico¨ıdale en BSCCO ; (c) Bobine de
type “pancake” en YBCO ; (d) Bobine de type “pancake” en BSCCO [42].
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2.7.2.2 Augmentation du courant dans les bobines
Dans le cas ou le courant critique d’un ruban est moins eleve´ que le courant qui doit y
transiter, on peut en utiliser plusieurs en paralle`le ou diminuer la tempe´rature d’utilisation
des rubans. Un ruban d’YBCO, par exemple, a un courant critique de 120 A a` 77 K, alors
que ce dernier sera de 228 A a` 69 K [43]. Dans ce cas de figure, il faudra prendre en compte
les couˆts cryoge´niques supple´mentaires pendant le fonctionnement normal du transformateur.
Concernant la mise en paralle`le des rubans d’YBCO, plusieurs configurations ont e´te´ tes-
te´es par Omura et al. [44]. D’apre`s ses re´sultats, la configuration nomme´e “Back-to-Back”
de la figure 2.28 pre´sente les meilleures caracte´ristiques de transport de courant et de bonne
caracte´ristique de limitation du courant avec une transition plus rapide que pour les autres
configurations.
Les caˆbles Roebel, qui ont e´te´ de´crits pre´ce´demment, peuvent e´galement eˆtre utilise´s. A
ce sujet, avec un caˆble Roebel de type 15/5, d’apre`s Glasson et al. [25], on peut atteindre un
courant de 1390 A dans les enroulements secondaire d’un transformateur de 1 MVA.
2.7.2.3 Refroidissement
Les bobines supraconductrices doivent toujours fonctionner a` une tempe´rature infe´rieure
a` leur tempe´rature critique, sous peine de perdre l’e´tat supraconducteur. Le refroidissement
doit donc eˆtre suffisament efficace pour e´viter les proble`mes lie´s a` la transition vers l’e´tat
re´sistif des bobines. Dans le cas ou` les enroulements posse`dent un grand nombre de tours, on
doit veiller a` ce que tous soient tout aussi bien refroidis que la couche externe, et le fluide
cryoge´nique doit donc pouvoir circuler entre les diffe´rentes couches de l’enroulement. Afin
d’assurer cette circulation et d’e´viter les dommages lie´s a` un manque de refroidissement,
Lapthorn et al. [45], ont utilise´s un syste`me de “spacers” pour se´parer les diffe´rentes couches
(voir figure 2.29), qui consiste, comme on peut le voir a` la figure 2.29, a` ajouter des calles a`
intervalle re´gulier entre chaque couche de rubans afin de les se´parer.
On peut utiliser des mate´riaux tels que la fibre de verre ou la re´sine phe´nolique, qui pre´-
sentent tous les deux une bonne rigidite´ me´canique et de bonnes proprie´te´s die´lectriques. Le
proble`me de l’ajout de “spacers” est l’augmentation du flux de fuite, mais cela peut facile-
ment eˆtre compense´ car les ampe`re-tours dans le cas des enroulements supraconducteurs sont
quasiment “gratuits” graˆce aux faibles pertes.
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Figure 2.28: Diffe´rentes configurations possibles pour la mise en paralle`le de rubans d’YBCO
[44].
Figure 2.29: Illustration de l’ajout de “spacers” dans une bobine supraconductrice [45].
43
2.7.2.4 Isolation die´lectrique des rubans
Afin d’assurer une bonne isolation die´lectrique entre chaque tour et entre les diffe´rentes
couches des enroulements, les rubans supraconducteurs doivent eˆtre isole´s. Cheon et al. [27]
pre´sentent une me´thode d’isolation base´e sur l’utilisation de Nomex R© (voir figure 2.30). Il
est e´galement important de noter que l’utilisation de kaptonR© a` la place du Nomex R© est
e´galement envisageable.
D’autres syste`mes d’isolation ont e´te´ de´veloppe´s, tels que les enductions de mate´riaux
isolants comme la re´sine e´poxy-acrylate ou les PTFE. Avec un syste`me de se´chage base´ sur
les UV, il est possible que les tempe´ratures atteintes soient infe´rieures a` 100◦C, ce qui est
inte´ressant, car une tempe´rature trop e´leve´e peut mener a` la destruction des mate´riaux supra-
conducteurs. D’apre`s des essais effectue´s par Long et al. sur des caˆbles Roebel [37], avec un
de´pot de 20 µm d’e´poxy-acrylate sur un ruban supraconducteur, la tension de claquage entre
le ruban et la masse peut atteindre 350 V. Avec une e´paisseur de 50 µm cette meˆme tension
de claquage monte a` 500 V. On trouve e´galement dans cet article des re´sultats d’essais re´ali-
se´s avec une enduction de PTFE, dont la tension de claquage atteint 2000 V pour 100 µm [37].
Il est e´galement possible d’envisager un syste`me cylindrique avec des encoches (voir figure
2.31), autour duquel on enroule le ruban supraconducteur. Fabrique´ en fibre de verre, cela
apporterait un support me´canique rigide au ruban supraconducteur tout en assurant l’isola-
tion die´lectrique et, via des canaux de circulation d’azote liquide, un bon refroidissement. En
revanche, ce syste`me peut s’ave´rer complexe si plus d’une couche de fil est requise.
Au sujet des renforts me´caniques pour les rubans supraconducteurs, les manufacturiers
tel que Sumitomo et American Superconductor se sont de´ja` inte´resse´s a` la proble´matique en
proposant des rubans renforce´s avec de l’acier. Cela augmente la re´sistance aux forces elec-
tromagne´tiques durant les re´gimes transitoires et permet une meilleure tenue des contraintes
de traction lie´es a` la fabrication des enroulements.
2.7.3 Limitation du courant de court-circuit
Les transformateurs sont beaucoup utilise´s dans les re´seaux e´lectriques et la probabilite´
qu’un de´faut apparaisse n’est pas ne´gligeable. Ces de´fauts peuvent eˆtre de type court-circuit
multiphase´ et, dans certains cas, les courants peuvent eˆtre tre`s e´leve´s avec des valeurs attei-
gnant plusieurs fois les courants nominaux de fonctionnement des diffe´rents appareillages. Les
zones en de´faut seront deconnecte´es du reste du re´seau par des fusibles ou des disjoncteurs,
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Figure 2.30: Illustration de la technique d’isolation des rubans supraconducteurs propose´e
par Cheon et al [27].
Figure 2.31: Illustration simple d’un support a` encoches pour les bobines supraconductrices.
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mais cela n’est pas toujours simple a` re´aliser (passage a` ze´ro du courant, surtension, souﬄage
d’arc, re´amorc¸age intempestif, . . . ).
La valeur du courant de court-circuit d’un re´seau est lie´e a` l’impe´dance e´quivalente de
tous les e´le´ments pre´sents sur le re´seau en question. On y trouve typiquement :
– les alternateurs,
– les transformateurs,
– les disjoncteurs/fusibles,
– les lignes (transport, re´partition, distribution),
– les compensateurs se´ries ou shunt.
Cette impe´dance ne peut pas eˆtre re´duite a` une valeur minimale car il est ne´cessaire de
re´duire la valeur des courant de court-circuit en attendant la de´connexion par les appareils de
coupure. Ainsi, si on prend les transformateurs comme exemple, on de´finit souvent dans leur
cahier des charges un niveau d’impe´dance de court-circuit e´quivalant a` un certain pourcentage
en p.u. Cela permet d’eˆtre en accord avec les diffe´rentes protections et les autres composants
des re´seaux e´lectriques comme les lignes concernant la valeur du courant de court-circuit.
Malgre´ tout, l’interconnexion des re´seaux entraˆıne des puissances de court-circuit de plus en
plus importantes, et les appareils doivent eˆtre “surdimensionne´s” me´caniquement et e´lectri-
quement pour soutenir ces contraintes.
Un appareil capable de limiter les courants de court-circuits peut donc s’ave´rer tre`s inte´-
ressant dans les re´seaux e´lectriques. Selon Okubo et al [46], leur pre´sence ame´liore la stabilite´
du re´seau en permettant une re´duction de l’amplitude des oscillations des alternateurs et
un retour plus rapide a` un fonctionnement normal apre`s suppression du re´gime transitoire.
D’autres aspects important a` noter en pre´sence d’un limiteur de courant sont les efforts me´-
caniques et les effets thermiques lie´s aux forts courants, qui peuvent eˆtre re´duits de manie`re
importante. De plus, les e´lements de protections peuvent eˆtre dimensionne´s en conse´quence,
et dans ce cas, les disjoncteurs peuvent eˆtre choisis avec un calibre infe´rieur a` celui nor-
malement choisi en absence de limiteur. Cela permet de faire d’importantes e´conomies en
diminuant le couˆt de l’ensemble des appareils de protection. On pourrait aussi envisager,
sans changer les appareils de protection, une augmentation de la puissance transmissible en
maintenant le courant au plus haut au niveau le courant de court-circuit admissible par les
disjoncteurs ou les fusibles.
Concernant les re´seaux e´lectriques, l’ajout d’un limiteur de courant ne doit pas venir per-
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turber leur fonctionnement. Il doit donc eˆtre le plus transparent possible d’un point de vue
impe´dance en re´gime nominal pour limiter la chute de tension. En revanche, en cas de de´faut,
il doit avoir une impe´dance assez e´leve´e pour limiter le courant. Les transformateurs supra-
conducteurs peuvent inte´grer cette fonction de limitation graˆce aux proprie´te´s intrinse`ques
de ces mate´riaux. En effet, au-dessus du courant critique, les supraconducteurs changent
d’e´tat pour devenir re´sistifs. On a donc, en employant de tels mate´riaux, une augmentation
automatique et rapide de l’impe´dance, qui permet de limiter les courants de court-circuits
graˆce a` l’insertion d’une re´sistance en se´rie avec le de´faut. D’un point de vue transparence,
les transformateurs supraconducteurs sont d’excellent candidats car ils peuvent transmettre
de la puissance tout en minimisant les pertes et en assurant une fonction de limiteur de cou-
rant. De plus, cela pourrait permettre une diminution de l’impe´dance de fuite et donc une
meilleure re´gulation de tension sur les re´seaux.
Quelques pre´cautions doivent eˆtre prises concernant les limiteurs de courant supracon-
ducteurs pour ne pas les transformer en simples “fusibles”. Lors de la phase de limitation
du courant, les mate´riaux supraconducteurs sont dans un e´tat re´sistif, et le courant aura
tendance a` passer dans la couche shunt (voir figure 2.12). Les sections e´tant tre`s re´duites,
l’e´nergie accumule´ devient donc de´terminante pour e´viter les emballements thermiques. Sur
la figure 2.32, issue de tests fait par Kim et al. [20], on peut observer le comportement d’un
ruban de BSCCO soumis a` une rampe de courant. On peut se´parer la courbe de tension en
quatre zones disctinctes au fur et a` mesure que le courant augmente :
– Zone 1 : Aucune tension aux bornes de l’e´le´ment supraconducteur (e´tat supraconduc-
teur), donc tre`s faibles pertes.
– Zone 2 : Augmentation de la tension, le courant est supe´rieur au courant critique. On
a une certaine dissipation d’e´nergie qui est e´vacue´e dans l’azote liquide.
– Zone 3 : Augmentation tre`s rapide de la tension, la chaleur n’est pas totalement e´vacue´e
dans l’azote liquide. On a un emballement thermique qui me`ne a` la destruction du
conducteur.
Ide´alement les limiteurs de courant supraconducteurs ne devraient pas atteindre la zone 3
et fonctionner uniquement dans la zone 2. Cela permet d’e´viter de bruler les enroulements et
permettrait une re´cupe´ration rapide des proprie´te´s supraconductrices apre`s suppression du
de´faut. En effet, si la capacite´ a` e´vacuer la chaleur est supe´rieure a` la puissance dissipe´e par
effet Joule apre`s suppression du de´faut, donc en pre´sence du courant de charge, il est possible
de retrouver l’e´tat supraconducteur apre`s une phase dite de “re´cupe´ration” ou` le mate´riau
refroidit et re´cupe`re ses proprie´te´s.
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Figure 2.32: Allure des tensions aux bornes d’un ruban de BSCCO en appliquant une rampe
de courant AC de 50A/s a` 60Hz [20].
Dans le cas du prototype de transfomateur limiteur de courant supraconducteur de Haya-
kawa et al., le retour a` l’e´tat supraconducteur des rubans d’YBCO se fait environ deux
secondes apre`s la disparition du de´faut [47]. Tout cela est tout de meˆme de´pendant de la
dure´e du de´faut et de la tempe´rature atteinte par les enroulements. En effet, les transferts de
chaleur dans l’azote liquide sont a` leur maximum pour un diffe´rentiel de tempe´rature de 30 K
entre le supraconducteur et le fluide cryoge´nique [48]. Au-dessus de 107 K, il devient plus
difficile de refroidir les e´le´ments supraconducteurs, et le risque d’instabilite´ et d’emballement
thermique est plus grand. Dans le cas ou` l’on de´passe les limites de stabilite´, il peut eˆtre
ne´cessaire de proce´der a` des de´lestages de charge ou a` une isolation du transformateur du
reste du re´seau pendant sa phase de re´cupe´ration. De ce point de vue, les transformateurs
classiques utilisant des enroulements en cuivre ou en aluminium demeurent supe´rieurs graˆce
a` une capacite´ thermique plus importante. Des tests re´alise´s par Berger et al. sur un trans-
formateur limiteur supraconducteur de 60 kVA utilisant des conducteurs de´pose´s d’YBCO
pour le secondaire et un bobinage en cuivre pour le primaire montrent une limitation du
courant de`s le premier pic a` 58% du courant pre´sume´ de de´faut et un temps de re´cupe´ration
en charge de 2.3 s [49]. Un autre prototype triphase´ de Kojima et al. voit son courant limite´
a` 52.6% pour le premier pic et 33.7% pour le dixie`me et retrouve ses proprie´te´s supraconduc-
trices apre`s 2 s [50]. Ces exemples de´montrent la faisabilite´ et l’efficacite´ des transformateurs
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limiteurs de courant de de´faut ainsi que leur capacite´ a` re´cupe´rer leur proprie´te´s automati-
quement avec le courant de charge.
Certaines conceptions s’articulent autour de bobinages hybrides meˆlant une partie en
cuivre et une seconde en mate´riau supraconducteur tel que pre´sente´ dans l’article de Omura
et al [44]. Un enroulement conc¸u de cette fac¸on permet d’ajuster la quantite´ de mate´riau su-
praconducteur pour permettre un re´glage du courant potentiellement limite´ en branchant les
enroulements en se´rie, mais l’utilisation de cette technologie ne pre´sente pas ou peu d’avan-
tage au niveau rendement si la partie cuivre de l’enroulement secondaire est plonge´e dans
l’azote liquide.
2.7.4 Fluide cryoge´nique
Le fluide cryoge´nique joue deux roˆles extreˆmement importants. Le premier est de refroidir
les enroulements supraconducteurs a` leur tempe´rature de fonctionnement et le second consiste
a` assurer l’isolation die´lectrique a` l’inte´rieur du cryostat. Les transformateurs utilisant des
supraconducteurs a` haute tempe´rature critique sont tre`s souvent refroidis a` l’azote liquide,
car ce fluide est relativement facile a` produire a` un couˆt tre`s raisonable compare´ a` l’he´lium
liquide. L’azote liquide pre´sente e´galement l’avantage d’avoir une chaleur spe´cifique a` sa tem-
pe´rature d’e´bullition bien plus e´leve´e que celle de l’he´lium liquide. L’e´nergie ne´cessaire pour
vaporiser 1 ml d’azote liquide atteint 160.6 J, tandis que pour l’he´lium liquide, on tombe a`
0.4564 J [51]. Un autre exemple plus repre´sentatif est la quantite´ de liquide e´vapore´ pour 1
W dissipe´ dans le cryostat. En ce qui concerne l’azote liquide, on a 0.0225 l/h, alors que pour
l’he´lium liquide, on arrive a` 1.377 l/h [51]. Nous voyons ici pourquoi les transformateurs su-
praconducteurs base´s sur les mate´riaux a` basse tempe´rature critique n’e´taient pas rentables,
le travail a` fournir par les cryoge´ne´rateurs e´taient bien trop important, et l’impact sur le
rendement leur e´tait trop pre´judiciable.
L’utilisation de l’azote liquide permet d’avoir une plage d’ope´ration en tempe´rature com-
prise entre 63 K et 77 K et simplifie l’ensemble du syste`me de refroidissement. Une tempe´-
rature de fonctionnement plus basse permet d’avoir une plus grande densite´ de courant dans
les enroulements supraconducteurs et re´duit la quantite´ de mate´riau ne´cessaire, mais l’im-
pact des pertes AC devient alors plus important et peut nuire au rendement global a` cause
d’une puissance plus importante pour les ge´ne´rateurs cryoge´niques. L’azote liquide pre´sente
e´galement une bonne tenue die´lectrique d’apre`s les essais en courant alternatif (50 Hz) de
Husain et al. [52]. Elle peut atteindre 29 kV/mm avec des e´lectrodes de type plan/plan.
La plus mauvaise rigidite´ a e´te´ obtenue par les meˆmes auteurs avec des electrodes de types
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pointe/pointe, soit de 9.6 kV/mm. Si l’on se refe`re aux autres tests re´alise´s par Husain et al.
sur diffe´rents mate´riaux [52], la rigidite´ die´lectrique voit sa valeur augmenter a` basse tempe´-
rature avec, par exemple, le papier Kraft (cellulose), dont la valeur passe de 15 kV/mm a` 45
kV/mm. Il est important de prendre en conside´ration que ces re´sultats ont e´te´ obtenus en
absence de bulles dans l’azote liquide. La conside´ration des phe´nome`nes lie´s a` l’e´bullition est
indispensable, car en cas de transition vers l’e´tat re´sistif (phase de limitation par exemple),
la pre´sence de bulles est ine´vitable. Comme on peut le constater dans l’article de Okubo et
al. [53], la pre´sence d’azote gazeux est pre´judiciable dans le sens ou` elle diminue la rigidite´
die´lectrique. Dans leur configuration de test, qui consiste a` alimenter un cylindre sous haute
tension a` l’inte´rieur d’un autre cylindre relie´ a` la masse, la valeur de la rigidite´ die´lectrique
est divise´e par un facteur qui approche 2 lorsque le volume de gaz ge´ne´re´ atteint 2 cm3/s.
D’autres essais re´alise´s par Tuncer et Sauers [54] montrent que la re´sistance au claquage
augmente lorsque l’azote liquide est sous pression. On trouve e´galement dans leur pre´sentation
des re´sultats similaires a` ceux obtenus par Okubo et al [53] en ce qui concerne la pre´sence
de bulles et la diminution de la rigidite´ die´lectrique, ce qui permet d’affirmer que la pre´sence
d’azote sous forme gazeuse est a` e´viter. On peut e´galement noter que la diminution de la
tempe´rature de l’azote liquide permet une ame´lioration de la tenue die´lectrique en faisant
toutefois attention a` ne pas descendre a` une tempe´rature infe´rieure a` 63 K, qui est le point
de solidification de l’azote liquide.
2.7.5 Cryostat
Le noyau e´tant un poste de pertes non negligeable (≈ 20%), il est pre´fe´rable d’e´viter de
l’utiliser a` tre`s basse tempe´rature, car il faut alors compenser cette dissipation de chaleur
avec les cryoge´ne´rateurs. On peut voir une illustration des diffe´rentes configurations sur les
figures 2.33 et 2.34. Le principal proble`me de la configuration utilisant le noyau a` tempe´ra-
ture ambiante est l’augmentation du flux de fuite cause´ par l’espace plus important entre les
bobines et le noyau.
D’un point de vue mate´riau, le cryostat se doit de n’eˆtre ni conducteur, ni magne´tisable,
ce qui permet notamment de ne pas avoir de pertes par courants de Foucault et aussi d’e´viter
les pertes par hyste´re´sis en champ magne´tique variable. La majorite´ des cryostats que l’on
rencontre dans la litte´rature sont fabrique´s en mate´riau composite base´ sur la fibre de verre
et l’epoxy (G10 ou G11) qui, avec des contractions infe´rieures a` 1% dans toutes les directions,
un modules d’Young e´le´ve´ et une faible conduction thermique de 0.25 W/m.K (donne´es issues
du livre de Ekin [51]), pre´sentent de bonnes caracte´ristiques me´canique, thermique et e´lec-
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Figure 2.33: Configuration de cryostat dans laquelle bobines et noyau sont a` basse tempe´ra-
ture dans un meˆme cryostat [55].
Figure 2.34: Configuration de cryostat dans laquelle uniquement les bobines sont a` basse
tempe´rature [55].
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trique. Dans certains cas, un vide peut eˆtre ajoute´ entre les parois exte´rieures et inte´rieures
du cryostat de manie`re a` diminuer les apports de chaleur du milieu exte´rieur en re´duisant
fortement la conduction et la convection.
La ge´ome´trie du cryostat doit ide´alement ne pas pre´senter de “pie`ges” a` bulles pour e´viter
d’avoir des risques de claquages ou de de´charges partielles lie´es a` la pre´sence de gaz, mais
aussi parce que les bulles ont un faible pouvoir a` e´vacuer la chaleur localement. Cela pourrait
ge´ne´rer des points chauds ne´fastes aux enroulements supraconducteurs, car les bulles sont
sources de transition locale avec des risques de destruction des rubans. Ainsi les surfaces
devront eˆtre le plus lisses possible pour e´liminer les risques “d’accrochage” ou nucle´ation de
bulles.
Les syste`mes sont amene´s a` fonctionner en boucle ferme´e afin de pouvoir assurer une li-
que´faction des vapeurs d’azote. Cela permet entre autre de ne pas avoir a` remplir le cryostat
pe´riodiquement, ce qui serait inde´sirable d’un point de vue couˆts de maintenance. Une atten-
tion particulie`re doit eˆtre apporte´e a` la surveillance du cryostat avec des mesure de pression
et de tempe´rature. L’installation de soupapes de se´curite´ ou d’e´vents (disques de rupture)
est indispensable, car en cas de transition duˆe a` une phase de limitation du courant ou a`
un de´faut interne, la pression de gaz est susceptible d’augmenter rapidement et une grande
quantite´ de gaz devrait pouvoir eˆtre e´vacue´e dans un faible laps de temps afin d’e´viter tout
risque de dommage sur le cryostat (explosion). Dans le cas ou` les cryostats sont assez volu-
mineux, la tempe´rature peut ne pas eˆtre homoge`ne entre le haut et le bas du cryostat, et
il peut eˆtre inte´ressant dans ce cas de remuer le fluide cryoge´nique a` l’aide de pompes pour
minimiser cet e´cart de tempe´rature.
Le remplissage du cryostat est e´galement une phase critique et certaines pre´cautions
doivent eˆtre prises. Selon Lapthorn et al. [28], un vide primaire suivi d’un remplissage d’azote
gazeux sec permet de se de´barasser de la pre´sence d’humidite´ et des autres gaz pre´sents,
notamment l’oxyge`ne, qui a une tempe´rature de lique´faction (90 K) supe´rieure a` celle de
l’azote liquide (77 K) et pourrait donc se retrouver sous forme condense´e dans le cryostat. La
pre´sence d’oxyge`ne liquide peut engendrer des risques d’explosion en pre´sence de mate´riau
organique et peut fortement acce´lerer l’oxydation des mate´riaux par simple contact.
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2.7.6 Amene´es de courant
2.7.6.1 Mate´riaux massifs
Dans le cas des transformateurs supraconducteurs, les amene´es de courant doivent per-
mettre de transporter le courant du milieu ambiant jusqu’a` l’inte´rieur du cryostat, ou` re`gnent
des tempe´ratures beaucoup plus basses. Cela peut sembler simple au premier abord, et on
pourrait penser a priori que l’on puisse utiliser les meˆmes amene´es de courant que les transfor-
mateurs classiques. Cependant, la conception doit prendre en compte un aspect fondamental
du design des transformateurs supraconducteurs, la re´duction des pertes dans le milieu cryo-
ge´nique. En effet, les amene´es de courant peuvent contribuer a` une part importante des pertes
durant le fonctionnement normal car elles laissent entrer une certaine quantite´ de chaleur par
conduction dans le cryostat et, comme on peut le constater sur la figure 2.17], les pertes dues
aux amene´es de courants sont loin d’eˆtre ne´gligeables et repre´sentent jusqu’a` 17.2% du total
des pertes d’apre`s une e´tude de Berger et al [13].
Les traverse´es pour les transformateurs supraconducteurs peuvent eˆtre divise´es en deux
types. Le premier est uniquement compose´ de cuivre ou d’aluminium, alors que le second est
qualifie´ d’hybride, utilisant du cuivre pour la partie a` tempe´rature ambiante et un mate´riau
supraconducteur massif comme du BSCCO a` l’inte´rieur du cryostat [29].
Le premier type peut vite devenir ininte´ressant a` cause de la grande conductivite´ ther-
miques des me´taux comme le cuivre ou l’aluminium qui sont re´gulie´rement utilise´s. Il sera
re´serve´ aux plus faibles courants pour que la section ne soit pas trop importante et que le flux
thermique lie´ a` la conduction demeure faible. En effet le flux thermique e´change´ par conduc-
tion de´pend de la section A, de la conductivite´ thermique h et de la longueur de l’amene´e de
courant e. On peut l’e´crire de la fac¸on suivante :
φ =
Ah
e
∆T. (2.13)
Concernant le deuxie`me type, les supraconducteurs peuvent eˆtre d’excellent candidats
pour les traverse´es. En effet, les pertes sont extreˆmement re´duites et la conductivite´ ther-
mique des mate´riaux supraconducteurs massifs est relativement faible.
Selon les tests effectue´es par Ren and al [29] sur les deux types de traverse´es pre´sente´es
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(a) (b)
Figure 2.35: Deux configurations possibles de traverse´es : (a) Premier type : Tout en cuivre
(b) Second type : Hybride, associant du cuivre et un mate´riau supraconducteur massif [29].
ci-dessus, l’hybride est plus efficace de 4.55% compare´ a` une traverse´e de cuivre avec des
courants de tests de 400 A. Pour des courants supe´rieurs a` ces valeurs (plusieurs kA) le
rendement de la “technologie hybride” devrait eˆtre bien supe´rieur. Afin de diminuer le flux
thermique duˆ a` la conduction, Ren a aussi developpe´ une traverse´e en cuivre massif ame´liore´e.
En effet, cette dernie`re est en forme de sole´no¨ıde, ce qui permet d’allonger la distance “e” et
de re´duire ainsi le flux thermique transmit (voir e´quation 2.13). Dans le cas de Ren et al. les
pertes [29] ont e´te´ diminue´es de 30% en utilisant cette technique.
Meˆme s’il est e´vident que la traverse´e de type hybride est ide´ale pour les grosses puissances,
il faudrait e´tudier son comportement en cas de court-circuit, car il faudrait e´viter que le
mate´riau supraconducteur transite et laisser plutoˆt la capacite´ de limitation aux bobines. En
effet, le mate´riau deviendrait re´sistif et les pertes pourraient eˆtre trop e´leve´es et engendrer
la destruction de l’amene´e de courant. De plus, ce type de traverse´e est tre`s fragile car
les mate´riaux de type BSCCO ou YBCO sont des ce´ramiques. Par conse´quent, meˆme si la
technologie hybride paraˆıt prometteuse en terme d’efficacite´, le faible gain, les complications
lie´es a` son refroidissement et sa fragilite´ en cas de de´faut ou lors de la manutention limitent
ses avantages vis-a`-vis de la traverse´e de´veloppe´e par Ren et al. [29]. Le couˆt peut e´galement
eˆtre un frein pour le type hybride.
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2.7.6.2 Autres candidats envisageables
Les manufacturiers de rubans supraconducteurs posse`dent une large gamme de rubans
pour diffe´rentes utilisations (standard, forts courant, haute re´sistance me´canique. . . ). Parmi
ces rubans, on peut en trouver certains qui conviendraient aux amene´es de courant, tel que le
Cryoblock2 de American Superconductor ou le EHTS V388D de Sumitomo [16]. Ces rubans
ont une matrice spe´cifique utilisant un alliage d’argent pre´sentant une faible conductivite´
thermique en comparaison avec les rubans standards et permettent de re´duire les pertes en
minimisant le transfert de chaleur par conduction (voir figure 2.36).
Une e´tude re´cente sur la conductivite´ thermique des rubans supraconducteurs a e´te´ faite
par Hoffman [56]. Ce dernier compare diffe´rentes technologies de fils et montre l’importance
des diffe´rentes couches qui les constituent. La plus importante dans notre cas semble eˆtre le
stabilisateur (voir figure 2.36). On peut constater que celui qui a la plus faible conductivite´
thermique et, qui est donc le meilleur alliage pour les amene´es de courant, est compose´ d’acier
inoxydable et d’e´tain. La pre´sence d’acier permet e´galement une meilleure tenue me´canique, ce
qui peut s’ave´rer inte´ressant pour les amene´es de courant. D’apre`s les essais fais par Hoffmann
[56], le caˆble “AMSC Cryoblock2” semble vraiment inte´ressant pour les amene´es de courant et
peut eˆtre conside´re´ comme un se´rieux compe´titeur aux tubes BSCCO “classiquement” utilise´s
car il pre´sente l’avantage d’eˆtre souple.
(a) (b)
Figure 2.36: Comparaison de la conductivite´ thermique de fils supraconducteurs a` haute
tempe´rature critique de 2e ge´ne´ration [16][56].
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2.8 Conclusion
Si les transformateurs supraconducteurs a` basse tempe´rature critique semblent difficile-
ment envisageables pour des raisons de couˆts cryoge´niques, l’utilisation de tels mate´riaux
dans cette application n’est pas abandonne´e. En effet, depuis plusieurs anne´es, les transfor-
mateurs utilisant des enroulements supraconducteurs a` haute tempe´rature critique sont le
sujet d’un grand nombre d’e´tudes. Ces dernie`res montrent l’inte´reˆt et la faisabilite´ de tels
transformateurs par rapport a` leurs homologues de technologie plus classique, qui utilisent
des bobinages en cuivre ou en aluminium. On retiendra particulie`rement l’ame´lioration du
rendement, qui, meˆme si ce n’est que quelques dixie`mes, permet un gain important e´tant
donne´ les puissances mises en jeu. On retiendra e´galement les tre`s inte´ressantes capacite´s de
limitation du courant de court-circuit permettant de re´duire les contraintes sur les diffe´rents
appareillages de protection et les composants du re´seau. D’autres points sont aussi avantageux
lorsqu’on emploie des mate´riaux supraconducteurs. On pourra citer par exemple la re´duc-
tion de poids non-ne´gligeable ainsi que le volume plus faible. Cela peut s’ave´rer ide´al pour
les applications embarque´es ou encore dans l’optique d’une augmentation de puissance dans
des endroits dont la taille ne peut pas augmenter, tel que les postes urbains ou les milieux clos.
La conception des transformateurs supraconducteurs avec des capacite´s de limitation du
courant de court-circuit pre´sente cependant quelques contraintes technologiques et e´cono-
miques qui freinent leur de´veloppement. En effet, les transformateurs classiques ont de´ja` des
rendements assez exceptionnels, et l’industrie, avec les anne´es d’expe´riences et de connais-
sances accumule´es au fil des ans sur les transformateurs classiques, peut pre´senter une certaine
inertie au passage a` une technologie“naissante”ne´cessitant beaucoup de changements et d’in-
vestissements (nouveaux mate´riaux, aspects cryoge´niques, difficulte´ de pre´diction des pertes,
. . . ). Malgre´ un couˆt encore e´leve´, les tests en grandeur re´elle d’applications utilisant des ma-
te´riaux supraconducteurs se multiplient (transformateurs, limiteurs de courant, caˆbles, . . . )
et les industriels commencent a` s’y inte´resser de plus en plus. En cas d’industrialisation, on
peut parier sur une diminution des couˆts avec une production de masse, et le changement de
technologie pourrait ainsi avoir lieu dans un futur assez proche.
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CHAPITRE 3
CONCEPTION DU TRANFORMATEUR
La conception et la construction de notre prototype de transformateur ont e´te´ faites en
paralle`le cependant, ces deux parties se retrouvent dans deux chapitres diffe´rents du me´moire.
En effet, la construction aborde des aspects plus technologiques et pratiques tandis que la
conception utilise des me´thodes et des outils plus the´oriques.
3.1 Parame`tres de base retenus
Les parame`tres pre´sente´s dans le tableau 3.1 sont les parame`tres de base qui ont e´te´ fixe´s
pour faire la conception du transformateur. C’est a` partir de ces donne´es que nous avons
de´termine´ et choisi les autres parame`tres ainsi que le mate´riel ne´cessaire a` la construction du
prototype de transformateur. Le type de fil supraconducteur a` utiliser a e´galement e´te´ e´tabli
de`s le de´part. Il s’agit d’un ruban de re´fe´rence SF4050 fabrique´ et vendu par Superpower
inc. dont la largeur est de 4 mm. Le courant critique minimum assure´ par le manufaturier
est supe´rieur a` 102 A avec un crite`re de 0.2 µV/cm. Ce crite`re est plus se´ve`re que celui
re´gulie`rement rencontre´ dans la litte´rature, qui s’e´tablit ge´ne´ralement a` 1 µV/cm pour les
supraconducteurs a` haute tempe´rature critique. On peut donc s’attendre a` avoir un courant
critique le´ge`rement plus e´leve´ que cette valeur avec un crite`re de 1 µV/cm, mais aucune
mesure n’a e´te´ faite au laboratoire sur ce fil en particulier et nous nous baserons donc sur les
donne´es constructeur. Le parame`tre de transition re´sistive n, d’apre`s les essais de SuperPower
inc., voit sa valeur comprise entre 22 et 34, ce qui assure une transition nette du mate´riau
supraconducteur de`s que l’on de´passe le courant critique. On retrouve les donne´es associe´es
a` ces rubans dans le tableau 3.2 et les documents fournis par le constructeur en annexe A de
ce me´moire.
3.2 Noyau ferromagne´tique
3.2.1 Ge´ome´trie
Le choix du noyau a e´te´ principalement dicte´ par la taille de sa feneˆtre, c’est-a`-dire l’em-
placement dont on pouvait disposer pour loger les diffe´rents enroulements primaires et se-
condaires entre les jambes du transformateur. En effet, choisir une feneˆtre de petite taille
57
Tableau 3.1: Parame`tres de base retenus pour la conception du transformateur.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
Puissance apparente S 10 kVA
Fre´quence d’alimentation f 60 Hz
Tension Primaire Vpri 600 VRMS
Tension Secondaire Vsec 200 VRMS
Courant primaire Ipri 16.6667 A
Courant secondaire Isec 50 A
Tableau 3.2: Parame`tres du fil supraconducteur utilise´ dans le transformateur.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
Mate´riau - YBCO -
Longueur max. de supraconducteur Lfil 5 a` 6 m
Tempe´rature critique Tc 90 K
Courant critique (0.2µV/cm) Ic 102 A
Parame`tre de transtion n 22≤ n ≤ 34 -
Largeur de fil lfil 4.03 mm
Epaisseur de fil efil 53 µm
imposait de refroidir l’ensemble du transformateur dans l’azote liquide, ce qui dans ce cas
pre´cis, impliquait que le noyau et les bobines primaires aient duˆ eˆtre plonge´s dans l’azote li-
quide a` 77 K (-196 ◦C). Nous avons vu que cela ne serait pas ve´ritablement repre´sentatif d’un
transformateur supraconducteur qui pourrait eˆtre installe´ dans les re´seaux en raison du couˆt
cryoge´nique impose´ par le refroidissement du noyau et son impact ne´gatif sur le rendement
global de l’installation.
Dans notre cas, avec l’utilisation d’une feneˆtre de grande taille, il est possible de refroidir
uniquement les bobines secondaires et cela permet de faire d’importantes e´conomies sur le
refroidissement en consommant beaucoup moins d’azote liquide. Cela permet e´galement un
refroidissement rapide et autorise ainsi un gain de temps non ne´gligeable pour la mise en
route du prototype. En effet, l’adoption d’un noyau ayant une grande feneˆtre autorise l’uti-
lisation d’une sorte de re´cipient isole´ thermiquement pour contenir le fluide cryoge´nique. La
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re´alisation d’un tel re´servoir permet e´galement de s’affranchir des contraintes cryoge´niques
pour le noyau et les bobines primaires. Des mate´riaux standards pour ce type d’appareillage
peuvent donc eˆtre utilise´s sans proble`me de contractions diffe´rentielles ou encore de modifi-
cation des proprie´te´s (perme´abilite´ relative du noyau, pertes ferromagne´tiques, . . . ). On peut
voir une illustration du principe sur la figure 3.1, ou` le re´servoir est repre´sente´ en bleu. Un
autre point important que nous avons conside´re´ lors de la se´lection de ce noyau e´tait les
e´volutions possibles. Ce noyau devrait permettre de faire e´voluer le transformateur vers des
prototypes plus puissants ou` e´ventuellement vers un transformateur triphase´ en modifiant la
configuration des enroulements.
Le choix s’est donc porte´ vers un noyau de transformateur triphase´ qui permet les possi-
bilite´s d’e´volutions e´nonce´es pre´cedemment et qui pouvait eˆtre disponible au laboratoire car
vendu commercialement. Il est compose´ de toˆles a` grains oriente´s qui pre´sentent l’avantage de
ge´ne´rer de plus faible pertes mais e´galement une induction de saturation plus e´leve´e que les
aciers standards. Les caracte´ristiques principales du noyau sont re´sume´es dans le tableau 3.3.
On trouve les caracte´ristiques donne´es par le constructeur pour les toˆles qui ont e´te´ retenues
en annexe B sur les figures [B.2], [B.3] et [B.4] [57].
Ces courbes sont tre`s utiles pour le design et la mode´lisation nume´rique du transformateur.
En effet, sans proce´der a` des essais pre´liminaires, on peut en extraire des donne´es importantes
telles que,
– La perme´abilite´ relative µr,
– La valeur des pertes dans le circuit magne´tique pfer,
– La puissance de magne´tisation Pµ,
Ces informations sont rassemble´es dans le tableau 3.3.
3.2.2 Perme´abilite´ relative
D’apre`s la courbe B=f(H) pre´sente´e en annexe B, on peut de´duire la perme´abilite´ relative
µr (tableau 3.3). E´tant donne´ que l’on connait approximativement l’induction a` laquelle on
souhaite travailler (1.5 T au secondaire et 0.75 T au primaire, voir tableau 3.3), on a :
µr =
B
µ0H
. (3.1)
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Tableau 3.3: Parame`tres du noyau ferromagne´tique.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
Type d’acier - M6-Grains oriente´s -
Epaisseur des toˆles etole 0.35 mm
Section du noyau Score 8361.3 mm
2
Induction maximale Bmax 1.5 T
Perme´abilite´ relative @1.5T µr1.5 24868 -
Perme´abilite´ relative @0.75T µr0.75 27760 -
Coefficient de pertes @1.5T kp1.5 1.321 W/kg
Coefficient de pertes @0.75T kp0.75 0.42 W/kg
Coefficient de magne´tisation @1.5T kµ1.5 1.65 VA/kg
Coefficient de magne´tisation @0.75T kµ0.75 0.4 VA/kg
Induction maximale branche centrale Bmaxmid 1.5 T
Induction maximale branches late´rales Bmaxsid 0.75 T
Masse @1.5T Mcore1.5 31.9 kg
Masse @0.75T Mcore0.75 67.3 kg
Masse totale Mcore 99.2 kg
Hauteur de feneˆtre Hfenetre 228.6 mm
Largeur de feneˆtre lfenetre 91.44 mm
3.2.3 Pertes dans le circuit magne´tique
La seconde courbe fournie en annexe B repre´sente les pertes dans le circuit ferromagne´-
tique pfer par kilogramme de mate´riau ferromagne´tique en fonction de l’induction maximale
a` laquelle il est utilise´. Connaissant le poids de notre circuit magne´tique et l’induction a`
laquelle on travaille, on peut e´valuer les pertes pfer dans le noyau, qui peuvent eˆtre e´crites
sous le forme suivante :
pfer = kp1.5Mcore1.5 + kp0.75Mcore0.75 . (3.2)
On en de´duit une re´sistance e´quivalente qui permet de mode´liser les pertes fer telle que :
Rfer =
V 2pri
pfer
. (3.3)
60
Figure 3.1: Illustration du transformateur supraconducteur.
3.2.4 Puissance de magne´tisation
Le dernier graphique pre´sente´ en annexe B nous pre´sente la puissance Pµ ne´cessaire pour
la magne´tisation, on a alors :
Pµ = kµ1.5Mcore1.5 + kµ0.75Mcore0.75 . (3.4)
On en de´duit le courant de magne´tisation avec :
Iµ =
Pµ
Vpri
. (3.5)
3.3 Bobines
Comme on peut le constater sur la figure 3.2, la partie primaire du transformateur est
constitue´e de deux bobines qui seront monte´es sur les jambes late´rales du noyau triphase´,
tandis que les bobines constituant le secondaire du transformateur seront autour de la jambe
centrale.
Les deux bobines primaires seront branche´es en se´rie et concentreront ainsi le flux ma-
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Figure 3.2: Emplacements des bobines du secondaire et du primaire.
gne´tique dans la jambe centrale du transformateur. Afin de ne pas saturer le noyau, le flux
circulant dans chaque partie late´rale du transformateur devra eˆtre environ la moitie´ du flux
maximal impose´ dans la jambe centrale. L’induction maximale du noyau ayant e´te´ fixe´e a`
1.5 T, on aura donc une induction d’approximativement 0.75 T dans chaque branche late´rale.
On peut voir une illustration de la re´partition du flux de magne´tisation sur la figure 3.3. Le
support des bobines primaire sera carre´ afin de minimiser le flux de fuite au primaire en
e´pousant le mieux possible la forme du noyau au primaire. En revanche, pour des raisons me´-
caniques et e´lectriques, les rubans supraconducteurs ne peuvent avoir un rayon de courbure
trop petit et/ou variable. Par conse´quent, le support des bobines secondaires sera cylindrique.
3.3.1 Nombre de tours
Le nombre de tours des enroulements est directement lie´ a` la fre´quence d’alimentation, a`
son niveau de tension ainsi qu’a` l’induction maximale admissible dans le noyau ferromagne´-
tique (3.10). En effet, avec Φ(t) le flux dans le noyau en Wb et V(t) la tension induite aux
bornes de la bobine en V, on a :
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Figure 3.3: Allure du champs de mage´tisation du transformateur. Les valeurs sont donne´es
en Tesla (T)

Φ(t) = Φ̂cos(ωt),
Vpri(t) = −NpridΦ(t)
dt
.
(3.6)
On obtient alors :
Vpri(t) = NpriωΦ̂sin(ωt), (3.7)
VpriRMS =
NpriωB̂priScore√
2
, (3.8)
Npri =
ωB̂priScore
VpriRMS
√
2
, (3.9)
Npri =
2pifB̂priScore
VpriRMS
√
2
. (3.10)
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Tableau 3.4: Parame`tres ne´cessaire au dimensionnement des bobines primaires.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
Mate´riau - Cuivre -
Induction noyau maximale au primaire B̂pri 0.75 T
Nombre de tours Npri a` de´finir -
densite´ de courant max. Jprimax 2.5 A/mm
2
3.3.2 Section de conducteur
On prend classiquement des densite´s de courant de 2.5 A/mm2 pour les enroulements
en cuivre refroidis par air. Cela permet d’e´viter les e´chauffements excessifs et de minimiser
l’impact ne´gatif des pertes sur le rendement du transformateur. Limiter les e´chauffements
permet e´galement de ralentir le vieillissement des isolants et de minimiser le risque de claquage
par rupture de die´lectrique. En notant Ipri le courant nominal absorbe´ au primaire, Ifer le
courant correspondant aux pertes dans le fer et Imag un estime´ du courant de magne´tisation,
on a :
Spri =
Ipri + Imag + Ifer
Jprimax
. (3.11)
3.3.3 Evaluation des pertes
Afin de ve´rifier si la section est assez importante, on e´value les pertes dans les bobines
primaires et on s’assure de ne pas avoir d’emballement thermique, c’est a` dire s’il est possible
d’e´vacuer la totalite´ du flux de chaleur. On tole´rera une tempe´rature maximale des enroule-
ments de 348 K (75◦C).
On conside´rera pour notre calcul que les e´changes thermiques se font uniquement par
convection. Cela donnera une e´valuation de la tempe´rature atteinte par les bobines assez
pessimiste dans le sens ou` ces dernie`res devrait atteindre des tempe´ratures infe´rieures a` celle
de notre calcul, car on a tout de meˆme des e´changes par conduction et par rayonnement.
On peut e´galement faire l’hypothe`se que, dans le cuivre, du fait de ses bonnes proprie´te´s
thermiques, la tempe´rature est constante et homoge`ne dans tout le volume. On pose φpri le
flux de chaleur (en W) e´vacue´ par convection naturelle qui s’exprime par [58] :
φpri = hpriSech(Tpri − Tamb). (3.12)
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Tableau 3.5: Parame`tres supple´mentaires pour l’e´tude thermique.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
Temperature ambiante Tpriamb 295 K
Temperature maximale Tprimax 348 K
Re´sistivite´ @295K ρcu,295 1.73 ∗ 10−8 Ω.m
Coeff. e´levation de la temp.[51] αcu 3.93e-3 -
Coeff. convection[58] hpri 10 W/(m
2.K)
Ou` Sech est la surface exte´rieure des fils de cuivre constituant les bobines primaires. On
souhaite donc dissiper la puissance perdue par effet Joule dans l’enroulement primaire. En
supposant que les pertes sont totalement e´vacue´es par convection naturelle, on aura
ρpri
lpri
Spri
(Ipri + Imag + Ifer)
2 = hpriSech(Tpri − Tamb), (3.13)
ρpri(T ) = ρcu,295(1 + αcu ∗∆T ), (3.14)
+ ρpri(T )
lpri
Spri
(Ipri + Imag + Ifer)
2 = hpriSech(Tpri − Tamb). (3.15)
La re´sistivite´ ρpri varie e´galement en fonction de la tempe´rature, il est donc ne´cessaire
de faire plusieurs ite´rations pour obtenir l’e´quilibre. De cette manie`re, on peut obtenir la
puissance dissipe´e dans les bobines primaires et on peut aussi calculer la re´sistance de ces
bobinages pour le mode`le e´quivalent du transformateur en utilisant la valeur de la re´sistivite´
obtenue a` la dernie`re ite´ration :
Rpri = ρpri
lpri
Spri
. (3.16)
L’installation des bobines primaires sur chaque jambe late´rale a permis de de´gager la
place ne´cessaire autour de la jambe centrale pour loger les enroulements secondaires ainsi
que le futur re´cipient charge´ de contenir le fluide cryoge´nique. Le secondaire est qualifie´
d’enroulement hybride, c’est a` dire qu’il est forme´ de deux parties, la premie`re sera en cuivre et
la seconde utilisera des mate´riaux supraconducteurs (voir figure 3.2). Les bobines secondaires
seront plonge´es dans l’azote liquide a` une tempe´rature de 77 K (≈ -196 ◦C). Il est donc
impe´ratif de prendre cela en compte pour le dimensionnement des bobines et le choix des
mate´riaux pour leurs supports.
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Tableau 3.6: Parame`tres ne´cessaire au dimensionnement des bobines secondaires.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
Mate´riau 1 - Cuivre -
Mate´riau 2 - YBCO -
Induction noyau maximale B̂sec 1.5 T
Nombre de tours Nsec a` de´finir -
densite´ de courant max. (cuivre) Jcumax 15 A/mm
2
resistivite´ @77K ρcu,77 0.23 ∗ 10−8 Ω.m
resistivite´ @295K ρcu,295 1.73 ∗ 10−8 Ω.m
Le nombre de tour se calcule de la meˆme manie`re que pour les enroulements primaires,
mais, e´tant donne´ que les bobines sont plonge´es dans l’azote liquide, on peut adapter la den-
site´ de courant circulant dans le cuivre aux nouvelles conditions de fonctionnement. Selon les
donne´es issues du livre de J. W. Ekin [51], le cuivre pre´sente une re´sistivite´ de 1.73*10−8 Ω.m
a` 295 K tandis qu’a 77 K elle tombe a` 0.23*10−8 Ω.m (voir tableau 3.6). La re´sistivite´ est
alors divise´e par un facteur de l’ordre de 7.5 a` 77 K par rapport a` la tempe´rature pie`ce (295 K).
Ce facteur est tre`s de´pendant de la qualite´ du cuivre et un rapport de 6, permettant une
petite marge de se´curite´ supple´mentaire, a e´te´ utilise´ pour la densite´ de courant maximale ad-
missible dans la partie cuivre des enroulements secondaire. Cette diffe´rence de re´sistivite´ sera
e´galement utilise´e dans le calcul des valeurs de re´sistance pour les enroulements secondaires
du transformateur. En fonctionnement nominal, les pertes dans le mate´riaux supraconduc-
teurs seront conside´re´es comme nulles car ne´gligeable devant les pertes dans la partie cuivre.
En ce qui concerne les rubans supraconducteurs et la partie limitation du courant du
transformateur, nous y reviendrons un peu plus loin dans une section dedie´e uniquement a`
ce sujet.
3.4 Courant de magne´tisation
Le courant de magne´tisation est un e´le´ment important a` connaˆıtre. Il permet d’e´valuer
les pertes a` vides du transformateur et c’est un parame`tre important pour la re´alisation
des simulations. Afin d’e´valuer le courant de magne´tisation nous utiliserons le the´ore`me de
superposition avec l’analogie d’Hopkinson entre le magne´tisme et les circuits e´lectriques, dont
les principales composantes des deux domaines sont re´sume´es dans le tableau 3.7. On pourra
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ainsi comparer cette valeur avec celle obtenue avec les donne´es du manufacturier des toˆles
ferromagne´tiques, et e´galement avec celle de´termine´e par la me´thode des e´le´ments finis.
Le sche´ma de notre circuit magne´tique et des bobines primaires est e´quivalent au sche´ma
que l’on peut voir sur la figure 3.4. On s’inte´resse au calcul du courant de magne´tisation, on
a donc aucun courant qui circule dans la partie secondaire. Il en re´sulte qu’aucun flux n’est
ge´ne´re´ par le secondaire et donc, aucune source de flux n’est repre´sente´e pour le secondaire.
On pose :
<1 = <pri = Lpri
µ0µpriSpri
, (3.17)
<2 = <sec = Lsec
µ0µsecSsec
. (3.18)
Avec la relation issue de l’analogie d’Hopkinson
FMM =
∑
NI =
∑
<φ (3.19)
et, sachant que le flux peut s’exprimer de la manie`re suivante,
φ = BS. (3.20)
Comme,
Npri = 2 ∗ N´1, (3.21)
on peut alors e´crire l’e´quation suivante en utilisant le the´ore`me de superposition :
Imagnetisation =
2<1φ1 + <2φ2
N1
. (3.22)
On a approximativement
φ2 = 2φ1 (3.23)
donc,
Imagnetisation =
2 (<1 + <2)φ1
N1
, (3.24)
Imagnetisation =
2φ1
N1
(
Lpri
µ0µpriSpri
+
Lsec
µ0µsecSsec
)
, (3.25)
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Tableau 3.7: Analogie d’Hopkinson entre le magne´tisme et les circuits e´lectriques.
E´lectrique Magne´tique
R (re´sistance) < (reluctance)
I (courant) φ (flux magne´tique)
σ (conductivite´) µ (perme´abilite´)
FEM (forme e´lectromotrice) FMM (force mage´tomotrice)
Figure 3.4: Sche´ma e´quivalent du circuit magne´tique utilisant l’analogie d’Hopkinson.
Comme Spri = Ssec = S,
Imagnetisation =
2φ1
µ0SN1
(
Lpri
µpri
+
Lsec
µsec
)
, (3.26)
Imagnetisation =
2Bpri
µ0N1
(
Lpri
µpri
+
Lsec
µsec
)
. (3.27)
3.5 Re´sultats obtenus apre`s calculs sous Matlab
Toutes les e´quations pre´sente´es ci-dessus ont e´te´ saisies dans Matlab puis e´value´es pour
obtenir les parame`tres du transformateur qui sont rassemble´s dans les tableau 3.8 et 3.9 qui
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Tableau 3.8: Parame`tres du transformateur calcule´s sous Matlab pour les bobines primaires.
Parame`tres Symboles Valeurs Unite´s
Nb. Spires Nspp 2*180 -
Courant de magne´tisation Imagnetisation 0.1146 A
Courant pertes fer Ifer 0.12 A
Section de conducteur minimale(@2.5A/mm2) S1 6.72 mm
2
Longueur de fil AWG 8 ne´cessaire Lfp 155 m
Nb de couche Ncp 4 -
Nb de spires par couche Nsp/cp 45 -
Re´sistance Rp 297.6 mΩ
Pertes a` vides Ppv 80 W
Pertes en charge Ppc 250 W
Tempe´rature en charge Tpc 344 K
comple`tent les parame`tres de base et les parame`tres du noyau e´nonce´s pre´ce´demment dans
ce chapitre.
3.5.1 Parties primaires et circuit magne´tique
La section de conducteur minimal avec le crite`re de 2.5 A/mm2 issue du calcul est de 6.72
mm2. Le fil qui correspond a` la section juste supe´rieure a` cette valeur est le AWG 8, dont la
section vaut 8.37 mm2. Tous les calculs concernant les bobines ont e´te´ effectue´s en prenant en
compte l’utilisation de fil AWG 8. Le nombre de couches et le nombre de spires par couches
sont de´termine´s par la section de fil, le nombre de tours et la hauteur de la feneˆtre du noyau.
La tempe´rature atteinte par la bobine est donne´e pour une tempe´rature ambiante de 295 K.
3.5.2 Bobines secondaires
3.5.2.1 Bobines en cuivre
Le fil qui correspond a` la section juste supe´rieure a` 3.33 mm2 trouve´e par calcul n’a pas
e´te´ choisi dans le but de diminuer les pertes dans l’azote liquide. Nous avons plutoˆt opte´
pour garder le meˆme fil AWG 8 que pour le primaire, dont la section vaut 8.37 mm2, afin de
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Tableau 3.9: Parame`tres du transformateur calcule´s sous matlab pour la partie secondaire.
Parame`tres Symboles Valeurs Unite´s
Nb. Spires Nsps 60 -
Section de cuivre minimale(@15A/mm2) S1 3.33 mm
2
Longueur de fil AWG 8 ne´cessaire Lfp 31 m
Re´sistance (@ 77 K) Rp 6.95 mΩ
Pertes en charge Ppc >17.37 W
diminuer la re´sistance de la bobine dont les pertes passent ainsi d’une valeur de 53.5 W a`
17.4 W lorsqu’elles sont traverse´es par le courant nominal au secondaire du transformateur
(50 A, voir tableau 3.1 ). Le nombre de tours en cuivre s’e´le`ve a` 50, car nous ferons 10 tours
en mate´riaux supraconducteurs.
3.5.2.2 Bobine supraconductrice
Sirois et al. [59] ont re´alise´ des mesures transitoires thermiques sur le meˆme type de fil
que celui que l’on va utiliser pour le prototype de transformateur. On peut observer sur la
figure 3.5 que la re´sistance par unite´ de longueur augmente tre`s rapidement et atteint des
valeurs comprises entre 0.25 mΩ/cm a` un peu plus de 3.5 mΩ/cm en fonction du courant
qui circule dans les rubans supraconducteurs.
La me´thode utilise´e par les auteurs consiste a` injecter de forts courants pulse´s d’une dure´e
de 100 a` 150 µs afin d’e´viter les dommages aux rubans supraconducteurs par accumulation
d’e´nergie thermique puis fusion de ces derniers. Les de´fauts que l’on va observer dans la der-
nie`re partie ne pourront pas eˆtre aussi court et il faudra porter une grande attention a` ne pas
de´truire le rubans supraconducteurs lors des essais. On s’attend e´galement a` une re´sistance
plus e´leve´e de l’ensemble de l’enroulement due aux effets thermiques.
Lors des phases de limitation du courant, la re´sistance de la partie supraconductrice de-
vient tre`s e´leve´e, ce qui veut dire presque a` coup suˆr que le courant ne passe que dans les
couches me´talliques. Du fait que notre ruban ne soit pas stabilise´, et selon l’hypothe`se e´non-
ce´e pre´ce´demment, seule la couche d’argent d’une e´paisseur de 2 µm et d’une largeur de 4
mm transporterait le courant. Avec une re´sistivite´ de l’argent qui vaut 0.27e−8 Ω/cm a` 77 K
[51], la re´sistance par unite´ de longueur de la couche me´tallique vaut RAg = ρAg,77K
L
S
=
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Figure 3.5: Allure de la re´sistance des rubans supraconducteurs en fonction du courant y
circulant [59].
3.375 mΩ/cm.
On retrouve ainsi les re´sultats obtenus expe´rimentalement par Sirois et al, et on est qua-
siment assure´ que le courant dans le ruban supraconducteur ne passe que dans les couches
me´talliques et non plus dans le supraconducteur. Ainsi, le comportement du ruban en phase
de limitation pourrait eˆtre mode´lise´ uniquement par la couche d’argent si l’on peut faire
l’hypothe`se que le re´gime transitoire est tre`s court. On peut e´galement retenir que seul la
transition rapide du mate´riau supraconducteur joue un roˆle dans la phase de limitation du
courant de`s les premiers instants du de´faut, la suite e´tant assure´e par le shunt et son e´chauffe-
ment, qui empeˆche de re´cupe´rer l’e´tat supraconducteur en maintenant le mate´riau au-dessus
de sa tempe´rature critique.
La longueur de ruban d’YBCO pour le prototype du transformateur que l’on va construire
s’e´le`ve a` 5.5 m, soit, en cas de transition du mate´riau et selon les essais mene´s par Sirois et al,
une re´sistance comprises entre 0.1375 Ω et 1.92 Ω pour le premier pic. Cette longueur de fil
repre´sente l’e´quivalent de 10 tours. Avec une tension par tour d’environ 3.33 V cela repre´sente
une FEM induite de 33.3 V aux bornes de la bobine supraconductrice en fonctionnement
normal. En revanche, en cas de court-circuit, la re´sistance de l’enroulement supraconducteur
devient assez importante et simule donc la pre´sence d’une charge re´sistive. Cela pourrait
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avoir comme conse´quence une augmentation de la tension a` ses bornes (V=RI) sans toutefois
exce´der la tension nominale au secondaire du transformateur.
3.6 Arrangements des enroulements
Le secondaire de ce transformateur est, rappelons-le, constitue´ de plusieurs bobines bran-
che´es en se´rie formant un seul et unique enroulement meˆlant cuivre et mate´riau supraconduc-
teur (conducteur de´pose´ d’YBCO). Deux configurations “simples” pour la partie secondaire
ont e´te´ retenues. Toutes les bobines sont inde´pendantes, physiquement de´montables et dis-
posent de leurs propres sorties afin de pouvoir re´aliser les connexions sur le bornier exte´rieur
du transformateur. La forme cylindrique est obligatoire pour la bobine supraconductrice pour
des raisons me´caniques (rayon de courbure constant), mais aussi e´lectrique (courant critique
constant). Cette meˆme forme ge´ome´trique doit e´galement eˆtre conserve´e pour les enroule-
ments en cuivre afin de minimiser le champ magne´tique applique´ sur les rubans.
3.6.1 Configuration 1
La premie`re de ces deux configurations, que l’on peut l’observer a` la figure 3.6, est consti-
tue´e de deux bobines qui seraient empile´es l’une au dessus de l’autre . Cette configuration
est la plus simple techniquement parlant, car elle re´duit le nombre de connexions ne´cessaires
du fait de la pre´sence de seulement deux enroulements. Cependant, le risque que le flux de
fuite soit concentre´ au niveau de l’extre´mite´s de la bobine supraconductrice est e´leve´. A` cause
de ce flux de fuite, on cre´e un de´se´quilibre de densite´ de courant critique entre les diffe´rents
tours de la bobine supraconductrice. Cela pourrait eˆtre un proble`me majeur qui pourrait
engendrer des transitions locales intempestives du mate´riau supraconducteur pouvant mener
a` la destruction de l’enroulement.
3.6.2 Configuration 2
La seconde configuration est base´e sur trois enroulements dans lesquels on ferait coha-
biter deux bobines en cuivre et une bobine supraconductrice. L’enroulement d’YBCO serait
place´ entre les deux autres bobines tel qu’illustre´ a` la figure 3.7. Cette configuration devrait
permettre de diminuer la composante perpendiculaire applique´e aux rubans, notamment aux
extre´mite´s de la bobine supraconductrice. Ceci est d’autant plus important que, tel qu’ex-
plique´ dans la revue de litte´rature, cette composante perpendiculaire de champ magne´tique
est la plus pre´judiciable pour la densite´ de courant critique. La syme´trie devrait permettre
d’homoge´ne´iser le flux de fuite axial dans la re´gion de l’enroulement supraconducteur tout
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Figure 3.6: Allure de la configuration 1 des enroulements en cuivre (a` gauche) et supracon-
ducteur (a` droite).
en re´duisant la composante perpendiculaire. Cela reste bien suˆr a` ve´rifier et nous tenterons
de le faire a` l’aide de simulations par e´le´ments finis dans la section qui suit.
3.7 Mode´lisation du transformateur et simulation par la me´thode des e´le´ments
finis
Les simulations auront pour but de de´partager les deux configurations pre´sente´es ci-dessus
et d’e´valuer les champs magne´tiques applique´s aux bobines. Ainsi, nous serons en mesure de
de´terminer laquelle des deux configurations est la plus avantageuse pour l’enroulement supra-
conducteur, meˆme si par intuition, la configuration 2 semble plus inte´ressante. Ces simulations
permettront e´galement d’e´valuer un e´le´ment important du transformateur, soit l’inductance
de fuite.
Le choix de la me´thode des e´le´ments finis n’est pas anodin, puisqu’elle fait de´sormais
partie des outils re´gulie`rement utilise´s pour la re´solution de proble`mes varie´s, autant en
electromagne´tisme que dans bien d’autres domaines ou` l’on trouve des e´quations aux de´rive´es
partielles. Autre avantage important, cette me´thode permet de mode´liser des ge´ome´tries
complexes et de grande taille graˆce a` un de´coupage des sous-domaines continus en e´le´ments
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Figure 3.7: Allure de la configuration 2 des enroulements en cuivre (a` gauche et a` droite) et
supraconducteur (au centre).
beaucoup plus simples et peut eˆtre utilise´e pour des proble`mes :
– statiques ou dynamiques,
– line´aires ou non-line´aires,
– avec des lois de comportement complexes (supraconducteurs, ferromagne´tisme),
– phe´nome`nes couple´s (magne´to-thermique, e´lectro-me´canique, . . . )
– . . . .
Dans le carde de ce me´moire, Nous utiliserons le logiciel COMSOL Multiphysics, qui
est un logiciel commercial utilisant la me´thode des e´lements finis, afin de re´soudre notre
proble`me, ainsi qu’Autodesk INVENTOR pour la mode´lisation ge´ome´trique 3-D du prototype
de transformateur supraconducteur.
3.7.1 Proble`me a` re´soudre
Le proble`me que l’on cherche a` re´soudre comprend plusieurs types de mate´riaux qui se
comportent diffe´remment d’un point de vue magne´tique (noyau ferromagne´tique non-line´aire,
cuivre, supraconducteur, . . . ). Le comportement physique du champs magne´tique est dicte´
par les e´quations de Maxwell. La re´solution se fera de manie`re approche´e en basant notre
e´tude sur la magne´tostatique avec des enroulements alimente´s en courant continu, ce qui
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permet de s’affranchir de la mode´lisation physique de la partie supraconductrice et de ces
lois de comportement complexes.
3.7.1.1 E´quations de maxwell et lois de comportement des mate´riaux

~∇× ~H = ~J + ∂
~D
∂t
~∇× ~E = −∂
~B
∂t
~∇ · ~B = 0
~∇ · ~D = ρ
(3.28)
Etant donne´ que nous sommes en magne´tostatique, on peut donc faire abstraction de
tous les phe´nome`nes de´pendant du temps. Les phe´nome`nes lie´s aux courant de de´placement
peuvent e´galement eˆtre ne´glige´s. Avec ~B l’induction magne´tique, ~H le champ magne´tique et
~J la densite´ de courant, les e´quations se simplifient et se re´sument au syste`me suivant :
~∇× ~H = ~J
~∇ · ~B = 0
(3.29)
On doit ajouter a` ce syste`me les lois de comportement des mate´riaux qui de´crivent des
phe´nome`nes comme la saturation en rendant la pe´rme´abilite´ magne´tique non-line´aire et de´-
pendante de ~H :
~B = µ0µr(H) ~H, (3.30)
ou` µr(H), dans le cas d’un proble`me 3-D, est une matrice 3×3 qui permet d’avoir une pe´r-
me´abilite´ relative isotrope ou anisotrope, et pour ces deux cas, line´aire ou non-line´aire. Dans
la suite du document et par soucis de simplification de l’e´criture, on remplacera µ0µr(H) par
µ.
Pour re´soudre ce genre de proble`me, le module AC/DC de COMSOL utilise le potentiel
vecteur magne´tique ~A que l’on nommera simplement potentiel vecteur par la suite tel que :
~B = ~∇× ~A. (3.31)
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Cela se justifie mathe´matiquement par le fait que la divergence d’un rotationnel est tou-
jours nulle et comme on trouve ~∇ · ~B = 0 dans les e´quations de Maxwell. On aura alors :
~∇× ~B = µ~J, (3.32)
donc
~∇× ~∇× ~A = µ~J, (3.33)
et
~∇× ~∇× ~A = ~∇(~∇ · ~A)−∇2 ~A, (3.34)
qui devient :
~∇(~∇ · ~A)−∇2 ~A = µ~J. (3.35)
En revanche, la solution de cette e´quation n’est pas unique car on doit faire attention
au fait que le rotationnel d’un gradient est nul donc que le potentiel vecteur ~A est de´fini
a` un gradient pre`s, ce qui implique une infinite´ de solution pour ~A. En effet, si on pose
~A′ = ~A + ~∇φ, on aura toujours le meˆme champ magne´tique ~B, mais cela pourrait avoir un
impact sur la convergence lors de la re´solution nume´rique car la solution n’est pas unique.
On utilise tre`s souvent la jauge de Coulomb en magne´tostatique. De cette manie`re on impose
une condition supple´mentaire pour trouver ~A de fac¸on unique. Cette condition consiste a`
ajouter :
~∇ · ~A = 0. (3.36)
On cherche donc a` re´soudre, avec le respect de la condition 3.36 , l’e´quation suivante pour
trouver ~A :
−∇2 ~A = µ~J. (3.37)
3.7.2 Hypothe`ses de mode´lisation et maillage
Il est tre`s contraignant de travailler avec la ge´ome´trie re´elle et de´taille´e du syste`me. En
effet, un mode`le repre´sentant l’ensemble des conducteurs consituant les bobines, d’autant
plus que le nombre de spires est souvent e´leve´, le circuit magne´tique feuillete´ et bien d’autres
de´tails deviendrait tre`s rapidement trop lourd en termes de maillage, de ressources me´moire
et de puissance de calcul ne´cessaire, sans parler du temps de calcul. Il est donc ne´cessaire de
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simplifier la ge´ome´trie et de faire certaines hypothe`ses pour re´duire le maillage en essayant
de se rapprocher le plus pre`s possible du comportement magne´tique des diffe´rents milieux.
3.7.2.1 Noyau ferromagne´tique
Comme nous travaillons en magne´tostatique et que nous ne nous inte´ressons pas aux
pertes dans le noyau, ce dernier peut eˆtre mode´lise´ de fac¸on massive, comme on peut l’ob-
server sur la figure 3.8.
Cela permet de simplifier la ge´ome´trie sans pour autant alte´rer de manie`re significative
les re´sultats. La taille des e´le´ments constituant le maillage du noyau peut ainsi eˆtre augmen-
te´e (voir figure 3.9), permettant d’alle´ger significativement la simulation autant d’un point
me´moire que d’un point de vue temps de simulation.
Afin d’acce´le´rer le calcul, nous verrons qu’il est possible d’utiliser une pe´rme´abilite´ relative
constante (25000) pour l’ensemble du mate´riau. Les re´sultats seront compare´s (vitesse de
calcul, pre´cision) avec une perme´abilite´ non line´aire dont la courbe B = f(H) reproduit les
donne´es fournies par le manufacturier et qui sont pre´sente´es en annexe B. La courbe a e´te´
entre´e point par point puis reconstruite avec une interpolation line´aire. Dans tous les cas
de figure, les caracte´ristiques magne´tiques du circuit ferromagne´tique sont de´finies comme
isotropes, donc inde´pendantes de la direction du champ magne´tique.
3.7.2.2 Enroulements
3.7.2.2.1 Technique d’homoge´ne´isation
Comme nous l’affirmions plus haut, et toujours pour la simplification et l’alle`gement de
la simulation, le nombre de tours de l’enroulement primaire e´tant “e´leve´”, toutes les spires ne
pourront eˆtre repre´sente´es physiquement. Nous utiliserons donc ici une technique d’homoge´-
ne´isation qui consiste, comme cela est repre´sente´ sur la figure 3.10, a` imposer une densite´ de
courant homoge`ne dans l’enroulement de manie`re a` faire circuler un courant e´quivalent a` la
somme des courants circulant dans l’enroulement re´el.
Afin de ve´rifier cette configuration, des simulations utilisant un mode`le 2-D axysyme´trique
repre´sentant une bobine de 3 couches comportant 110 tours ont e´te´ effectue´es. On peut obser-
ver que les re´sultats concernant la re´partition de l’induction magne´tique sont tre`s semblables
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Figure 3.8: Configuration ge´ome´trique du noyau utilise´e dans la simulation par e´le´ments finis.
Figure 3.9: Allure du maillage du noyau ge´ne´re´ sous COMSOL MultiPhysics pour la simula-
tion par e´le´ments finis.
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Tableau 3.10: Re´sultats de simulation pour la bobine re´elle et le mode`le homoge´ne´ise´.
Mode`le des Nombre Temps de Energie Inductance Erreur
enroulements d’e´le´ments simulation (s) (J) (mH) (%)
Complet 24347 6 0.61318 1.892 0
Homoge`ne 1380 2 0.62373 1.925 +1.7%
Figure 3.10: Illustration de la technique d’homoge´ne´isation.
(voir figure 3.11), mais aussi que le calcul de l’inductance sur le mode`le homoge´ne´ise´ est tre`s
bien approche´, avec une erreur de 1.7% par rapport a` la re´fe´rence, qui est le mode`le ou` tous
les conducteurs sont discre´tise´s.
Cette me´thode permet de diviser le nombre d’e´le´ment par 17 (voir figure 3.12) et permet
e´galement d’ame´liorer le temps de calcul de fac¸on notable, avec temps de simulation passant
de 6 s avec le mode`le discre´tise´ a` 2 s avec l’homoge´ne´isation. Ce gain est d’autant plus apre´-
ciable que le nombre d’inconnues est grand en 3-D et que le maillage aurait e´te´ bien plus
important par son nombre d’e´le´ments (voir tableau 3.10). La technique d’homoge´ne´isation
apporte donc une solution efficace pour la simplification du proble`me, sans pour autant ne´gli-
ger la pre´cision. Il est important de noter que cette technique est valable en magne´tostatique,
mais en cas de de´pendance temporelle du proble`me, les effets de la pe´ne´tration du champ
magne´tique et l’effet de peau doivent eˆtre pris en compte et les domaines ou` le courant est
homoge´ne´ise´ ne peuvent avoir des dimensions trop importantes qui fausseraient les re´sultats
de simulation en cas de pe´ne´tration incomple`te.
3.7.2.2.2 Bobines primaires
Le noyau e´tant de section carre´e, les bobines ont e´te´ re´alise´es de manie`re a` limiter le
flux de fuite et s’approcher le plus possible de la forme du noyau, tout en respectant les
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(a) (b)
Figure 3.11: Repre´sentation de la re´partition de l’induction magne´tique pour deux mode`les
de bobine. (a) Bobine re´elle, tous les conducteurs sont mode´lise´s (b) Bobine “homoge´ne´ise´e”.
(a) (b)
Figure 3.12: Repre´sentation du maillage 2-D pour deux mode`les de bobines. (a) Bobine re´elle,
tous les conducteurs sont mode´lise´s (b) Bobine “homoge´ne´ise´e”.
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contraintes lie´es a` leur construction. En effet, il est difficile d’obtenir un enroulement pu-
rement carre´, notamment avec des sections de fil assez importantes qui font que les bords
du carre´ sont le´ge´rement courbe´s, comme on peut l’observer sur la figure 3.14. Les deux bo-
bines primaires sont mode´lise´es par 4 parties identiques qui ont e´te´ assemble´es (voir figure
3.13), et qui sont, graˆce a` la technique d’homoge´ne´isation explique´e ci-dessus, faites d’un seul
bloc. On peut observer la ge´ome´trie des bobines primaires et leurs maillages sur la figure 3.14.
La circulation du courant est impose´e en forc¸ant une densite´ de courant Jpri dans les
diffe´rents milieux qui constituent l’enroulement.
3.7.2.2.3 Bobines secondaires
3.7.2.2.3.1 Parties en cuivre
En ce qui concerne les parties en cuivre des bobines secondaires, on utilise la meˆme
technique d’homoge´ne´isation de la densite´ de courant que pour les enroulements primaires.
On se retrouve ainsi avec des enroulements mode´lise´s sous la forme de cylindres massifs
creux. A titre d’exemple, on peut voir sur la figure 3.15 la mode´lisation sous Comsol d’un
enroulement en cuivre pour la configuration 2.
Figure 3.13: Vue “e´clate´e” des 4 parties constituant les bobines primaires.
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(a) (b)
Figure 3.14: Repre´sentation 3D des deux bobines primaires et du maillage associe´.
Figure 3.15: Illustration de la technique d’homoge´ne´isation et du maillage pour les parties en
cuivre de la partie secondaire. Exemple utilisant la configuration de type 2.
3.7.2.2.3.2 Parties supraconductrices
La partie supraconductrice de l’enroulement secondaire e´tant la partie qui nous inte´resse
le plus, c’est la seule qui a tous ses conducteurs repre´sente´s physiquement pour la simulation
par e´le´ments finis. Repre´senter tous les tours de la bobine permet d’avoir plus de pre´cision
quand a` la distribution du champ magne´tique applique´ aux rubans supraconducteurs, ce qui
permettra de de´partager les deux configurations propose´es. Chaque ruban est mode´lise´ par
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un conducteur classique et massif ayant une section rectangulaire dont les dimensions valent
0.2 mm * 4 mm.
On notera que l’e´paisseur mode´lise´e est supe´rieure a` celle donne´e par le manufacturier des
rubans. Il e´tait techniquement difficile de descendre en-dessous de cette valeur pour des rai-
sons de faisabilite´ et de complexite´ du maillage. E´tant donne´ donne´ les dimensions du mode`le
ou` l’on doit faire cohabiter le noyau ferromagne´tique de section carre´e de 91.65 mm de coˆte´,
les enroulements secondaires, dont l’e´paisseur vaut 8.6 mm, et les rubans supraconducteurs,
d’une e´paisseur de 0.2 mm, on doit adapter le maillage du domaine (air) qui relie toutes ces
entite´s ge´ome´triques aux dimensions tre`s diffe´rentes dans un espace relativement restreint. Il
faut e´galement veiller a` ce que le maillage du domaine d’air ne devienne pas trop lourd pour
des raisons de solvabilite´ du proble`me, c’est a` dire avec une consommation de me´moire et des
temps de simulation qui demeurent raisonnables.
Afin d’avoir une ge´ome´trie plus simple, la bobine supraconductrice n’a pas e´te´ repre´sente´e
avec sa ge´ome´trie re´elle. Cette dernie`re a e´te´ simplife´e et chaque tour est mode´lise´ seul sous
la forme d’un ruban formant un tour complet. Comme le rayon est assez grand devant le pas
de l’he´lice, cela ne devrait avoir qu’un faible impact sur les re´sultats de la simulation. On
peut observer une illustration de la simplification sur la figure 3.16.
Le maillage de cette partie n’utilise pas des e´le´ments the´trahe´driques directement comme
pour les autres bobines, car cela devient rapidement beaucoup trop lourd et pose re´gulie`re-
ment des proble`mes de compatibilite´ avec les autres milieux a` proximite´. Afin que le maillage
soit homoge`ne, on de´coupe d’abord chaque face des sous-domaines en utilisant un maillage
“mappe´”, qui permettra d’avoir un maillage identique et homoge`ne sur chaque ruban supra-
Figure 3.16: Illustration de la simplification effectue´e sur la bobine supraconductrice.
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conducteur, selon un sche´ma que l’on impose avec des conditions sur le maillage.
Chaque quadrilate`re ainsi forme´ en surface est ensuite de´coupe´ en deux ou en quatre
parties selon que l’on coupe une ou deux diagonales. Le maillage est finalise´ en utilisant un
maillage te´trahe´driques sur le volume et, de cette fac¸on, on obtient un maillage des rubans
supraconducteurs qui permet de mailler plus simplement le domaine d’air qui l’entoure, avec
des e´lements de taille raisonnable tout au long des rubans. Le maillage standard propose´ par
Comsol, qui consiste a` utiliser un maillage te´trahe´drique “libre”, n’est pas adapte´ a` notre
cas car le nombre d’e´le´ments explose litte´ralement, en passant de 6048 a` 90389 e´le´ments par
ruban. A` titre de comparaison, les sche´mas de ces maillages sont illustre´s sur les figures 3.17
et 3.18. On peut y observer que le maillage propose´ par de´faut sous Comsol est extreˆmement
dense, ce qui est a` e´viter car le nombre d’e´le´ments dans le domaine d’air qui l’entoure serait
e´galement affecte´ par cette forte densite´.
3.7.2.3 Air
Le domaine d’air est tre`s important a` optimiser car c’est celui qui pre´sente le plus grand
volume et donc potentiellement le plus grand nombre d’e´le´ments si aucune attention n’y est
porte´e. A` ce sujet, un artifice a e´te´ utilise´ pour ne pas avoir un maillage trop dense. Le
domaine d’air a e´te´ divise´ en trois sous-domaines, dont un qui englobe l’ensemble des tours
de l’enroulement supraconducteur uniquement. Cela permet de diminuer le nombre total
d’e´le´ments du maillage avec une zone ayant une densite´ e´leve´e d’e´le´ments ou` le coefficient
de grossissement des e´le´ments est relativement faible (1.5). On peut ainsi mailler finement
le sous-domaine entourant les spires supraconductrices, tout en assurant un maillage moins
dense dans les autres sous domaines et une compatibilite´ quasi-certaine avec les autres do-
maines maille´s du transformateur, comme le noyau ou les bobines en cuivre.
Le second sous-domaine d’air entoure comple`tement le transformateur, et enfin, un der-
nier sous domaine place´ assez loin des bords du transformateur est ajoute´ pour imposer les
conditions d’isolation magne´tique aux limites du domaine en posant ~A = ~0. Si ces conditions
sont applique´es loin des bords du transformateur ou du dispositif e´tudie´, elles sont quasiment
sans conse´quence notable sur la pre´cision des re´sultats. Si les conditions d’isolation magne´-
tique sont place´e trop pre`s du milieu e´tudie´, on peut au contraire avoir une concentration et
une de´formation du champ magne´tique sur les bords avec une re´percussion notable sur les
re´sultats nume´riques.
Typiquement, le milieu utilise´ pour les frontie`res voit ses dimensions comprises entre 4 et
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Figure 3.17: Illustration de la technique du maillage mappe´ pour un ruban supraconducteur.
Figure 3.18: Illustration du maillage standard propose´ par Comsol pour un ruban supracon-
ducteur.
5 fois les dimensions physiques du mode`le, tout cela restant a` l’apre´ciation de l’utilisateur en
fonction des re´sultats obtenus apre`s simulation, et la ge´ome´trie du domaine exte´rieur peut
eˆtre ajuste´e en conse´quence. Dans le cas du transformateur, ces limites sont plus proches
(2 fois), mais cela n’a pas vraiment d’impact sur la simulation nume´rique, car on utilise un
mate´riau ferromagne´tique qui canalise le champ magne´tique.
3.7.2.4 Autres solutions pour acce´le´rer la re´solution du proble`me
Il existe d’autres solutions pour alle´ger la simulation tel que l’emploi des syme´tries ou
l’utilisation d’e´le´ments d’ordre infe´rieur pour re´duire le nombre de degre´s de liberte´.
3.7.2.4.1 Utilisation des syme´tries
Une autre solution pour la re´duction du temps de calcul et du nombre de degre´ de liberte´
est l’utilisation des syme´tries qui permettent de´couper le probe`me suivant des plans de sy-
me´trie. Ainsi, en re´duisant la taille des diffe´rents sous domaines, on peut re´duire le nombre
d’e´le´ments de fac¸on tre`s importante. Dans notre cas, on peut diviser la ge´ome´trie en 4 par-
ties identiques, selon deux plans de syme´trie, comme on peut le voir sur la figure 3.19. Dans
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le cas de la configuration de type 2, un autre plan de syme´trie aurait pu eˆtre utilise´, mais
cela n’a pas e´te´ fait. On aurait donc pu re´duire le proble`me jusqu’a` 1/8e`me du transforma-
teur pour la simulation, et on re´duit d’autant le nombre d’e´le´ments et le nombre de degre´s
de liberte´. C’est donc une solution tre`s inte´ressante pour la re´duction de la taille du proble`me.
En utilisant les syme´tries, il faut veiller a` utiliser les bonnes conditions aux frontie`res
des domaines afin de ne pas modifier les re´sultats de simulation. Ces conditions doivent eˆtre
applique´es sur le potentiel vecteur ~A. Ici, nous avons pose´ la condition ~n × ~A = 0 sur les
frontie`res issues du de´coupage selon les plans de syme´tries de la figure 3.19.
On peut voir un aperc¸u du gain avec l’utilisation des syme´tries dans le tableau 3.11.
Les deux simulations ont e´te´ re´alise´es avec le circuit magne´tique non-line´aire, des e´le´ments
quadratiques, et les meˆmes parame`tres de solveur. Seul le bobinage primaire e´tait alimente´
avec une densite´ de courant ge´ne´rant un courant e´quivalent au courant de magne´tisation.
3.7.2.4.2 Types d’e´le´ments
Le type d’e´le´ments peut e´galement avoir un gros impact sur la simulation. En effet, a`
nombre d’e´le´ments e´gal, le nombre de degre´ de liberte´, qui a une grosse influence sur la
consommation de me´moire, peut eˆtre tre`s diffe´rent selon l’ordre des e´lements. Les e´le´ments
de base sont des te´trahe`dres dits line´aires ou d’ordre 1. Ils posse`dent 4 noeuds ge´ome´triques
et les calculs sont effectue´es a` partir de ces meˆmes noeuds. Les fonctions d’interpolations
sont e´galement line´aires. On peut choisir des e´le´ments d’ordre supe´rieur tel que les e´le´ments
quadratiques (ordre 2) qui comportent toujours 4 noeuds ge´ome´triques auxquels on ajoute 6
noeuds de calcul, ou cubiques (ordre 3, 4 noeuds ge´ome´triques + 16 noeuds de calcul) avec
des fonctions d’interpolations cubiques. Comme a` chaque noeud, qu’il soit ge´ome´trique ou de
calcul, on associe 3 inconnues, on voit clairement que le mode`le devient beaucoup plus lourd
en fonction de l’ordre des e´le´ments choisis.
Dans le tableau 3.12, on compare deux simulations utilisant le mode`le de´coupe´ selon les
axes de syme´tries vus ci-dessus, avec le noyau non-line´aire, et des parame`tres identiques au
niveau du solveur. Le maillage est strictement identique entre les deux simulations et, seul le
type d’e´le´ment est modifie´ avec, pour l’une, des e´le´ments quadratiques, et pour l’autre, des
e´le´ments line´aires.
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Figure 3.19: Plan de syme´trie utilisable pour le transformateur.
Figure 3.20: Ge´ome´trie une fois les de´coupages selon les axes de syme´trie prese´nte´s ci-dessus
effectue´s.
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Tableau 3.11: Comparaison de deux simulations utilisant un mode`le complet et un autre
utilisant les syme´tries.
Mode`le Nombre Nombre de Temps de E´nergie Inductance Erreur
d’e´le´ments degre´s de liberte´ simulation (s) (J) (H) (%)
3-D complet 663 633 4 211 460 54216 0.14942 16.297 0
3-D un quart 171 090 1 100 634 1866 0.14972 16.43 +0.82
Tableau 3.12: Comparaison de deux simulations utilisant pour une, des e´lements quadratiques,
et un autre utilisant des e´le´ments line´aires
Type Nombre Nombre de Temps de E´nergie Inductance Erreur
d’e´le´ments d’e´le´ments degre´s de liberte´ simulation (s) (J) (H) (%)
Quadratique 171 090 1 100 634 1866 0.14972 16.297 0.82
Line´aire 171 090 204 615 96 0.149 16.35 + 0.33
L’utilisation des syme´tries et des e´le´ments line´aires apporte un gain tre`s important en
temps de calcul, et en consommation de ressources me´moire, tout en conservant une certaine
pre´cision pour le calcul de l’inductance par rapport au mode`le de re´fe´rence, avec des e´carts
infe´rieurs a` 1%. A` la vue des re´sultats obtenus lors des simulations pre´ce´dentes, le mode`le
3-D utilisant les syme´tries avec un noyau non-line´aire et des e´le´ments line´aires semble a`
privile´gier pour une premie`re et rapide approximation, mais tout de meˆme assez pre´cise, des
parame`tres du transformateur ainsi que du champ magne´tique applique´ aux rubans. En effet,
les re´sultats de simulation montrent que la re´solution du proble`me utilisant les syme´tries, et
des e´le´ments line´aire, est 20 fois plus rapide par rapport a` son e´quivalent utilisant des e´le´ments
quadratiques. Si l’on se re´fe`re a` la simulation du transformateur complet avec des e´le´ments
quadratiques, l’utilisation du couple syme´trie + e´le´ments line´aires permet de re´soudre le
proble`me 500 fois plus rapidement. La piste d’utiliser un noyau line´aire ne devient donc
plus ve´ritablement inte´ressante e´tant donne´ la rapidite´ a` laquelle nous somme capable de
re´aliser la simulation et, l’ide´e d’employer un circuit ferromagne´tique line´aire a finalement
e´te´ abandonne´e.
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Tableau 3.13: Valeurs des courants et des densite´s de courant pour chaque enroulement du
transformateur pour les configurations 1 et 2.
Enroulement Symbole Courant Densite´ de
(Amax) courant (A/mm
2)
Primaire Ipri 23.6 1.69
Secondaire en cuivre Isec 70.7 3.79
Secondaire “supraconducteur” Isec 70.7 88.4
3.7.3 E´valuations de l’inductance de fuite et du champ magne´tique applique´
aux rubans supraconducteurs
Comme nous l’avons vu dans la revue de litte´rature, le champ magne´tique applique´ sur
les rubans supraconducteurs doit eˆtre le plus faible possible. Le but premier de la mode´li-
sation du transformateur et de la simulation par e´le´ments finis est de de´terminer si le choix
de configuration pour la construction du transformateur e´tait effectivement le meilleur. En
effet, tel que pre´cise´ en de´but de chapitre, certains choix ont e´te´ fais alors que les re´sultats
de simulation n’e´tait pas encore connus, et c’est ainsi que la configuration 2 (voir figure 3.7)
a e´te´ choisie pour les raisons e´voque´s pre´ce´demment dans le document, ou` l’on supposait que
le champ magne´tique applique´ e´tait infe´rieur avec cet arrangement des enroulements secon-
daires.
Afin de connaitre le champ magne´tique applique´ aux rubans supraconducteurs, il est ne´-
cessaire d’e´valuer le flux de fuite. Pour obtenir cette donne´e tous les enroulements ont e´te´
alimente´s avec la valeur maximale du courant circulant dans chaque enroulement multiplie´e
par le nombre de tour, tel que de´crit dans la partie qui traite de la technique d’homoge´ne´isa-
tion. On a donc utilise´ les valeurs re´sume´es dans le tableau 3.13. Graˆce a` notre mode`le et a`
la simulation par e´le´ments finis, nous sommes e´galement capable d’avoir une approximation
de l’inductance de fuite du transformateur.
3.7.3.1 Inductance de fuite
En faisant circuler les courants nominaux dans chaque enroulement, on se rapproche de
l’essai en court-circuit du transformateur, qui permet d’obtenir expe´rimentalement les valeurs
de re´sistance des enroulements ainsi que l’inductance de fuite. Dans cette configuration, le
flux dans le noyau est quasiment annule´ comme en te´moignent les re´sultats des tableaux 3.14
et 3.15, ou` l’on peut voir que l’e´nergie magne´tique dans le circuit ferromagne´tique est bien
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infe´rieure a` celle calcule´e dans les autres sous-domaines (≈ 1%). Comme on connait l’e´nergie
emmagasine´e dans l’ensemble des sous-domaines, on peut alors de´terminer l’inductance de
fuite totale ramene´e au primaire (Lf1) ou au secondaire (Lf2). On utilise les calculs suivants
pour de´terminer les diffe´rentes inductances de fuite ramene´es au primaire ou au secondaire
du transformateur :
Lf1 =
2Wtot
I2pri
(3.38)
Lf2 =
2Wtot
I2sec
(3.39)
De cette manie`re, on conside`re que l’e´nergie est fournie par un seul des enroulements, que
ce soit le primaire ou le secondaire.
Comme on le voit dans les tableaux 3.14 et 3.15 la valeur de l’inductance de fuite est
quasiment la meˆme pour les deux configurations, et il est difficile de les de´partager sur ce
point particulier, meˆme si la configuration 2 semble pre´senter un tre´s le´ger avantage. Avec
cette me´thode, il n’est pas possible d’avoir la contribution de chaque enroulement du trans-
formateur mais il est quasiment certain que la majorite´ de cette inductance de fuite provient
du secondaire du transformateur a` cause du volume important entre les bobines et le noyau,
mais aussi du fait que les bobines primaires et secondaires ne sont pas concentriques.Comme
on peut le constater dans les figures pre´sente´es dans l’annexe C, le champ magne´tique cor-
respondant aux fuite est bien situe´ dans le volume d’air et principalement entre les bobines.
Compare´e a` l’e´nergie comprise dans le volume d’air entourant le transformateur (12.138 J),
l’e´nergie contenue dans le noyau (0.06859 J) est ne´gligeable avec moins de 1% de l’e´nergie
totale.
Comme la construction du prototype de transformateur a e´te´ lance´e en paralle`le au de´-
roulement des simulations, les mesures expe´rimentales viendront confirmer ces re´sultats. Le
proble`me majeur de ce transformateur est l’inductance de fuite, qui est tre`s e´leve´e, avec une
valeur proche de 50% en p.u. sur la base de la puissance nominale. Malgre´ que nous nous
atttendions a` avoir une inductance de fuite non-ne´gligeable, cette dernie`re est bien au-dela`
d’une valeur raisonnable, ce qui aura un impact majeur sur le niveau de courant de court-
circuit envisage´, et le courant limite´ posse`dera une grosse composante inductive. De plus, la
tension en charge s’e´croulera e´galement au fur et a` mesure de l’augmentation du courant de
charge, re´duisant ainsi la puissance re´elle du transformateur, avec une re´gulation de tension
en charge tre`s me´diocre.
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Tableau 3.14: Re´sultats obtenus par la me´thode des e´le´ments finis pour la de´termination de
l’inductance de fuite avec la configuration 1.
Parame`tre Symoble Valeur Unite´
E´nergie totale Wtot 12.72 J
E´nergie noyau WCore 0.15 J
E´nergie autres sous-domaines WSD 12.57 J
Inductance de fuite ramene´e au primaire Lf1 45.79 mH
Impe´dance de fuite ramene´e au primaire Zf1 17.26 Ω
Inductance de fuite ramene´e au secondaire Lf2 5.09 mH
Inductance de fuite ramene´e au secondaire Zf2 1.92 Ω
Tableau 3.15: Re´sultats obtenus par la me´thode des e´le´ments finis pour la de´termination de
l’inductance de fuite avec la configuration 2.
Parame`tre Symoble Valeur Unite´
E´nergie totale Wtot 12.41 J
E´nergie noyau WCore 0.135 J
E´nergie autres sous-domaines WSD 12.28 J
Inductance de fuite ramene´e au primaire Lf1 44.67 mH
Impe´dance de fuite ramene´e au primaire Zf1 16.84 Ω
Inductance de fuite ramene´e au secondaire Lf2 4.96 mH
Inductance de fuite ramene´e au secondaire Zf2 1.87 Ω
3.7.3.2 Champ magne´tique applique´ sur les rubans
Afin de de´terminer le champ magne´tique applique´ sur les rubans, on peut se baser sur la
meˆme simulation que pour la de´termination de l’inductance de fuite, car cette dernie`re a e´te´
calcule´e a` l’aide des valeurs maximales des courants qui circulent dans les enroulements. On
a ainsi une e´valuation du flux de fuite maximal e´quivalent lors du fonctionnement nominal du
transformateur et on peut approximer le champ magne´tique maximal applique´ sur les rubans
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Tableau 3.16: Re´sultats obtenus par la me´thode des e´le´ments finis pour l’e´valuation du champ
magne´tique maximal applique´ sur les rubans pour les configurations 1 et 2.
Parame`tre Symoble Configuration Configuration
1 2
Norme induction axial max. (mT) Bmax// 25 25.8
Norme induction radial max. (mT) Bmax⊥ 35.2 26.3
Norme induction max. (mT) Bmax 37.1 29.1
Tableau 3.17: Champs magne´tiques applique´s sur les enroulements supraconducteurs de pro-
jets de transformateurs issus de la litte´rature.
Re´fe´rence Puissance Tempe´rature Bmax⊥ Bmax// Bmax
(kVA) Noyau (mT) (mT) (mT)
Chen et al [60] 22 ambiante 28.6 39.7 -
Zizek et al [40] 14 ambiante 23.9 35.5 -
wang et al [61] 9 77 K 18 23.9 -
wang et al [62] 26 77 K - - 24.7
de l’enroulement supraconducteur.
On s’inte´ressera particulie`rement aux composantes radiale et axiale du champ magne´tique
de fuite. En ce qui concerne le champ axial, on determinera, a` l’aide de Comsol, la norme de
la composante maximale suivant l’axe de la bobine, donc selon ~ey, avec Bmax// = max
∥∥∥ ~By∥∥∥.
En revanche, pour de´terminer la composante maximale du champ magne´tique radial, on doit
observer selon les deux directions ~ex et ~ez, car le champ radial est de´pendant de ces deux
directions. Afin de connaˆıtre cette valeur, quelle que soit la direction, on pre´fe´rera regarder
Bmax⊥ = max
√
~Bx
2
+ ~Bz
2
, qui donnera la norme de la valeur maximale du champ magne´-
tique radial applique´ sur les rubans.
Les deux observations, sur les champs magne´tiques axial et radial, ont e´te´ effectue´es sur
l’ensemble de la bobine supraconductrice. On retrouve les re´sultats issus de la simulation dans
le tableau 3.16, qui re´capitule les normes des valeurs maximales des composantes des champs
magne´tiques axiaux, radiaux et la valeur maximale de la norme des trois composantes du
champ (selon ~ex ,~ey et ~ez).
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Afin de de´terminer si ces re´sultats ont du sens et, comme nous ne disposons pas de moyens
de mesurer les champs magne´tiques a` basse tempe´rature, on s’appuie sur des articles qui per-
mettent de penser que ces re´sultats sont assez re´alistes. En effet, si l’on se re´fe`re au tableau
3.17, on peut voir, pour des transformateurs de puissances proches de la puissance de notre
prototype (10 kVA), que les champs magne´tiques applique´s sur les rubans sont du meˆme
ordre de grandeur et vont de 23.9 a` 39.7 mT pour la composante axiale et de 18 a` 28.6 mT
pour la composante radiale.
En ce qui concerne le flux axial, il n’y pas de diffe´rence significative entre les deux types
d’arrangement (voir tableau 3.16), et on ne peut pas privile´gier l’une des configurations par
rapport a` l’autre. En revanche, la configuration 2 utilisant trois enroulements assure, comme
nous l’avions anticipe´, une re´duction de la valeur maximale de la composante radiale du
champ magne´tique applique´ (voir tableau 3.16). Elle est donc beaucoup plus inte´ressante que
la configuration 1, comportant seulement deux enroulements. En effet, avec la configuration
2, la diminution du champ magne´tique radial par rapport a` la configuration 1 est, d’apre`s
les re´sultats obtenus par simulation, de l’ordre de 25%, passant de 35.2 a` 26.3 mT. C’est une
re´duction d’autant plus importante que la composante radiale est celle qui a le plus d’impact
sur la densite´ de courant critique des rubans supraconducteurs.
Une illustration de la distribution du champ magne´tique autour des rubans supraconduc-
teurs pour les deux configurations est pre´sente´e sur la figure 3.21. On peut y observer que
la configuration 1 (a` gauche) pre´sente un champ magne´tique beaucoup moins homoge`ne que
la configuration 2 (a` droite) et on note une importante concentration du champ magne´tique
radial a` l’extre´mite´ basse de la bobine. En revanche, pour la seconde configuration, il n’y
a pas de concentration de flux notable, et tous les rubans semblent eˆtre soumis, a` peu de
choses pre`s, aux meˆmes contraintes d’induction applique´e. C’est un aspect tre`s important du
design qui assure une densite´ de courant critique quasiment identique pour tous les rubans,
ce qui est d’autant plus important pour les phases de limitation du courant de court-circuit.
Cela permet d’e´viter d’avoir des transitions locales, qui peuvent mener a` la destruction de
l’enroulement supraconducteur par fusion, due a` la faible capacite´ thermique de ces rubans
non stabilise´s.
3.7.4 E´valuation du courant de magne´tisation du transformateur
Le but de cette simulation est d’obtenir une e´valuation de la valeur maximale du courant
de magne´tisation et de voir si on se rapproche des re´sultats the´oriques calcule´s pre´ce´dem-
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(a) (b)
Figure 3.21: Distribution et trace´ des lignes de champ magne´tique autour des rubans supra-
conducteurs. (a) Configuration 1 avec deux bobines. (b) Configuration 2 avec trois bobines.
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ment. Dans un premier temps, le courant de circulation maximal impose´ dans la simulation
pour les enroulements primaires est proche du courant de magne´tisation obtenu the´orique-
ment, soit 0.125 A. Une valeur de courant comprise entre les 0.1146 A issu du calcul utilisant
l’analogie d’Hopkinson, et 0.1325 A calcule´ a` l’aide des donne´es disponible sur les toˆles ferro-
magne´tiques utilise´es. Les re´sultats obtenus avec ce courant e´taient proches de ceux attendus
mais l’induction dans les diffe´rentes parties du noyau n’atteignaient pas tout a` fait les valeurs
espe´re´es. En effet, l’induction dans la jambe centrale e´tait de 1.44 T plutoˆt que les 1.5 T
voulu, et l’induction des jambes late´rales s’e´tablissait a` 0.73 T pour 0.75 T attendu. Ceci
s’explique par les hypothe`ses pose´es lors du calcul analytique qui ne prennent pas en compte
le flux de fuite de la bobine primaire qui, par de´finition, ne se reboucle pas dans la partie
secondaire du transformateur.
Suite a` ce constat, une e´tude parame´trique sur le courant a permis de de´terminer que le
courant de magne´tisation maximal pour l’induction souhaite´e aurait une valeur plus proche de
0.136 A ou` les valeurs de l’induction sont tre`s proches de celles attendues avec respectivement
1.494 T et 0.748 T dans les jambes primaires et secondaires du transformateur. Avec ces
valeurs, l’inductance de magne´tisation de´termine´e a` partir de la simulation par e´le´ment finis
vaut 16.43 H alors que celle determine´ the´oriquement atteignait 17.65 H, toujours sous les
meˆmes hypothe`ses de ne´gligence des fuites. Compte tenu du bon accord observe´, on peut
conside´rer la pre´cision de notre me´thode de calcul satisfaisante.
3.8 E´valuation du courant de court-circuit pre´sume´ au secondaire du transfor-
mateur par un circuit e´lectrique e´quivalent
On mode´lise re´gulie`rement le comportement du transformateur a` l’aide d’un circuit e´lec-
trique e´quivalent en utilisant des e´le´ments passifs connecte´s au primaire et au secondaire
d’un transformateur ide´al ayant un rapport de transformation m conside´re´ constant (voir
figure 3.23). Cela permet de reproduire le comportement du transformateur de fac¸on simple
en mode´lisant les imperfections telles que les diffe´rentes pertes, les fuites, . . .
Les parame`tres et leurs correspondances sont les suivants :
– V pri : la tension d’alimentation au primaire du transformateur,
– V sec : la tension de sortie au secondaire du transformateur,
– R1 : la re´sistance e´quivalente des bobines primaires,
– R2 : la re´sistance e´quivalente des bobines secondaires,
– Lf1 : l’inductance repre´sentant les fuite du primaire,
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Figure 3.22: Allure de l’induction dans les sections du noyau pour un courant de magne´tisation
de 0.125 A.
Figure 3.23: Mode´lisation du transformateur sous forme d’un circuit e´quivalent.
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– Lf2 : l’inductance repre´sentant les fuite du secondaire,
– Rf : la re´sistance mode´lisant les pertes dans le fer,
– Lm : l’inductance de magne´tisation.
Chacun de ces parame`tres a e´te´ de´termine´, soit de fac¸on analytique, soit de manie`re nu-
me´rique, en utilisant la me´thode des e´le´ments finis. Concernant le calcul de l’inductance de
fuite, nous ne connaissons pas les contributions de chaque enroulement se´pare´ment, et cette
dernie`re, malgre´ que la partie secondaire doive eˆtre en grande partie responsable de ces fuites,
a e´te´ divise´e de fac¸on a` avoir l’e´quivalent de 50% des fuite ramene´es de chaque coˆte´ du trans-
formateur. Les valeurs de tous les parame`tres sont re´capitule´es dans le tableau 3.18. Xf1,
Xf2 et Xm repre´sentent respectivement les impe´dances de fuite du primaire, du secondaire
et enfin celle de magne´tisation, toutes calcule´es a` une fre´quence de 60 Hz.
Afin de de´terminer le courant de court-circuit au secondaire du transformateur, on peut
modifier le sche´ma e´quivalent de manie`re a` ramener tous les composants du coˆte´ basse tension
du mode`le. On peut se permettre de ne´gliger la branche de magne´tisation et celle des pertes
dans le fer e´tant donne´ les faibles courants qui circulent dans ces deux parties et le courant
sera principalement limite´ par l’inductance de fuite et la re´sistance des enroulements. Le
sche´ma deviendra alors celui pre´sente´ a` la figure 3.24 avec,
L′2 = Lf2 +
Lf1
m2
(3.40)
soit,
X ′2 = 2pif
(
Lf2 +
Lf1
m2
)
(3.41)
et,
R′2 = R2 +
R1
m2
. (3.42)
On obtient les valeurs donne´es dans le tableau 3.19
Si on re´alise un court-circuit franc au secondaire du transformateur (voir figure 3.24, on
peut de´terminer les courants de court-circuit Icc1 et Icc2 a` l’aide des formules suivantes :
Icc2 =
V sec√
(R′2)2 + (X ′2)2
(3.43)
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Tableau 3.18: valeurs des diffe´rents parame`tres du circuit e´lectrique e´quivalent du transfor-
mateur.
Parame`tre Valeur Unite´
V pri 600 VRMS
V sec 200 VRMS
R1 595.2 mΩ
R2 6.95 mΩ
Lf1 22.3 mH
Lf2 2.48 mH
Xf1 8.42 Ω
Xf2 0.935 Ω
Rf 5538 Ω
Lm 16.4 H
Xm 6182.6 Ω
Tableau 3.19: valeurs des diffe´rents parame`tres du circuit e´lectrique e´quivalent du transfor-
mateur.
Parame`tre Valeur Unite´
R′2 73.1 mΩ
L′2 4.96 mH
X ′2 1.87 Ω
Icc1 =
Icc2
m
. (3.44)
On obtient donc des courant de court circuit qui sont suceptibles d’atteindre, en valeur
efficace, 106.9 A au secondaire et 35.6 A au primaire du transformateur. Cela nous donne un
courant maximal creˆte de 151 A au secondaire, soit environ 1.5 fois le courant critique des
rubans supraconducteurs. Cette valeur de courant de court-circuit et assez faible du fait de
la pre´sence d’une inductance de fuite conse´quente qui “pe´nalise” le courant de court-circuit.
Cette valeur d’inductance, issue des simulation, sera ve´rifie´e en pratique afin de valider les
simulations.
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Figure 3.24: Mode´lisation du transformateur sous forme d’un circuit e´quivalent ramene´ au
secondaire.
Un tel niveau de courant devrait tout de meˆme permettre d’observer des phe´nome`nes de
limitation en pre´sence du mate´riau supraconducteur. En effet, avec 1.5 fois le courant cri-
tique des rubans supraconducteurs, on peut espe´rer l’insertion d’une re´sistance de limitation
Rsupra d’environ 0.25 mΩ/cm de ruban soit, pour une longueur de 5.5 m, 0.14 Ω selon les
essais mene´s par Sirois et al [59]. Cette valeur de re´sistance du mate´riau supraconducteur
pourrait eˆtre plus importante du fait que les mesures de Sirois et al. sont effectue´es avec des
montages dits anti-inductif ce qui fait que la mesure ne prend pas en compte les effets du
champ magne´tique, qui diminue le courant critique et ge´ne`re des pertes supple´mentaires dans
les rubans supraconducteurs. En effet,
Icclimit =
V sec√
(R′2 +Rsupra)2 + (X ′2)2
. (3.45)
Le courant de court-circuit serait tre`s peu voire pas limite´ de`s le premier pic a` une valeur
identique de 106.9 A soit approximativement le courant pre´sume´ de de´faut calcule´ pre´ce´-
demment. Si le de´faut se prolonge pendant un temps t suffisant, nous devrions eˆtre capable
d’observer les efffets thermiques avec une de´croissance du courant due a` l’augmentation de
la re´sistance. Cet essai reste cependant de´licat car il ne faut pas de´truire le ruban supracon-
ducteur.
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3.9 Conclusion
La conception du transformateur n’est pas force´ment e´vidente et elle ne´cessite en ge´ne´ral
plusieurs ite´rations et une certaine expe´rience avant de pouvoir atteindre pre´cisement son
but, et la capitalisation des acquis et de l’expe´rience est tre`s importante. L’utilisation de ma-
te´riau supraconducteur ge´ne`re certaines contraintes supple´mentaires, notamment au niveau
du refroidissement, ce qui a pour effet d’augmenter le volume entre le noyau et les bobines
mais aussi, dans notre cas, entre les bobines primaires et secondaires, car le refroidissement
inte´gral du transformateur est difficilement envisageable e´conomiquement parlant.
A ce sujet, malgre´ que nous nous attendions a` avoir une impe´dance de transformateur
e´leve´e en raison de la configuration ge´ome´trique du noyau et des bobines secondaires, qui sont
respectivement de forme carre´e et cylindrique, mais aussi, et tout particulie`rement, avec cet
arrangement particulier des enroulements primaires et secondaires, l’inductance de fuite se
re´ve`le finalement tre`s importante avec une valeur proche de 50% sur la base de la puissance
nominale du transformateur.
Une solution qui pourrait eˆtre apporte´e pour limiter ce phe´nome`ne serait de de´couper
les toˆles du transformateur de manie`re a` obtenir une ge´ome´trie cruciforme qui est beaucoup
plus proche du cylindre et qui re´duirait un peu l’inductance de fuite. On aurait pu e´galement
utiliser des enroulements primaires et secondaires concentriques autour de la jambe centrale
dans le re´servoir d’azote liquide. Cela aurait permis un meilleur couplage entre le primaire et
le secondaire, mais e´galement un courant de court-circuit beaucoup plus fort avec des re´sul-
tats de limitation certainement plus inte´ressants.
Malgre´ la pre´sence de cette inductance de fuite notable, le courant pre´sume´ de de´faut
atteint tout de meˆme un courant supe´rieur au courant critique du mate´riau supraconduc-
teur, et nous devrions eˆtre en mesure d’observer des effets de limitation graˆce a` la transition
du mate´riau supraconducteur, avec un courant de court-circuit qui ne sera pas franchement
re´duit de`s le premier pic, mais dont l’atte´nuation sera plus lente duˆ aux effets thermiques.
Il est important de noter que, meˆme si la configuration 2 se re´ve`le eˆtre plus avantageuse
que la configuration 1, les champs magne´tiques applique´s aux rubans sont pre´sents et loin
d’eˆtre ne´gligeables. Ne connaissant pas la de´pendance exacte en champ magne´tique de la
densite´ de courant, il serait inte´ressant pour une e´ventuelle e´volution du transformateur de
proce´der a` une telle caracte´risation pour ajuster au mieux le courant circulant dans les rubans.
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CHAPITRE 4
CONSTRUCTION DU TRANSFORMATEUR
4.1 Noyau ferromagne´tique
L’assemblage du noyau ferromagne´tique a e´te´ la premie`re e´tape de la construction du
transformateur. Le circuit est compose´ de 262 toˆles de 0.35 mm en forme de E (voir figure
4.1) pour la partie principale, et en forme de I pour la culasse, qui viendra fermer le circuit
magne´tique (voir figure 4.3). Les toˆles ont e´te´ empile´es a` la main, puis maintenues avec deux
pie`ces d’acier en forme de L, et enfin, serre´es a` l’aide de vis et de rondelles freins, qui per-
mettent d’empeˆcher tout desserrage des e´crous par les vibrations (voir figure 4.2). Les toˆles
ont e´te´ aligne´es le mieux possible de manie`re a` re´duire l’intervalle d’air lors de la fermeture
du circuit magne´tique par la culasse. Cela permet de re´duire le courant de magne´tisation et,
d’e´viter l’apparition de “points chauds” dus a` une forte induction locale. L’ide´al aurait e´te´ de
faire un encheveˆtrement de toˆles, qui permet quasiment d’annuler la pre´sence d’un entrefer,
mais cela aurait e´te´ difficilement de´montable pour le changement de la bobine secondaire lors
du passage cuivre vers supraconducteur.
Les deux jambes late´rales ont e´te´ isole´es avec du papier Kraft, qui assure l’isolation
die´lectrique, afin ne pas avoir de de´charges partielles ou de court-circuit entre le noyau relie´ a`
la terre et les bobines primaires. Il n’y avait pas lieu d’isoler la jambe centrale car le re´servoir
cryoge´nique assure cette fonction. La partie en I qui vient refermer le circuit magne´tique est
presse´e contre le E du noyau pour minimiser l’entrefer graˆce a` un syste`me de tiges filete´es et
d’e´crous qui reste facilement de´montable.
4.2 Bobines primaires
Les deux bobines primaires ont e´te´ fabrique´es a` l’aide d’une bobineuse et d’un support en
bois imitant la section des jambes du noyau. Elles sont donc tre`s bien ajuste´e sur le circuit
ferromagne´tique. Comme il s’agit de bobines a` spires jointives, du fil de cuivre AWG 8 e´maille´
a servi a` faire les enroulements, ce qui permet de garantir une bonne isolation die´lectrique
inter-spires du moment qu’elles appartiennent a` une meˆme couche de la bobine. En revanche,
du papier kraft a e´te´ utilise´ entre les couches pour garantir la tenue die´lectrique, car la tension
entre deux couches est bien plus importante. La deuxie`me e´tape de la construction consiste
a` les tremper dans un bain de vernis isolant pour imbiber le papier et enfin de les passer au
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Figure 4.1: Empilage et alignement des toˆles en E.
Figure 4.2: Assemblage final des toˆles en E maintenues me´caniquement par deux pie`ces
d’acier.
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Figure 4.3: Assemblage final des toˆles en I.
four pour faire se´cher et durcir le vernis et, par la meˆme occasion, rendre la bobine rigide et
solide (voir figure 4.4).
4.3 Bobines secondaires
Le secondaire est divise´ en trois bobines, deux faites de cuivre et une utilisant un ruban
supraconducteur d’YBCO. Tous ces enroulements doivent eˆtre refroidis avec de l’azote liquide
a` une tempe´rature de 77 K. Il est donc ne´cessaire d’avoir un re´cipient e´tanche, capable de
contenir le fluide cryoge´nique, avec une isolation thermique correcte et une certaine re´sistance
me´canique aux phe´nome`nes de contraction/dilatation qui se de´veloppent lors des phases de
refroidissement et de re´chauffement.
4.3.1 Re´servoir cryoge´nique
Le re´servoir cryoge´nique a e´te´ conc¸u sur mesure a` l’aide de mousse polyure´thane a` haute
densite´ qui a e´te´ injecte´e dans un moule en bois assemble´ par collage (voir figure 4.5). La
partie centrale de ce moule est amovible afin de de´gager l’espace ne´cessaire pour y loger les
bobines secondaires. Avoir la possibilite´ de retirer la partie centrale alors que cette dernie`re
est prise dans la mousse repre´sentait un assez grand de´fi, car les surfaces de contact sont
grandes et la partie centrale est “pince´e” un peu comme dans un e´tau. Pour faciliter cette
e´tape, la partie amovible fut enduite avec une couche de paraffine, d’une e´paisseur de 1 mm,
avant l’injection de la mousse. Concernant les parois exte´rieures, plusieurs trous ont e´te´ per-
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Figure 4.4: Bobines primaires.
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ce´s sur toutes leurs surfaces. Cela permet une bonne expansion de la mousse sans exercer
trop de pression sur les diffe´rentes parois, qu’elles soient internes ou externes.
Une fois la mousse se´che´e et durcie, un passage dans un four a` faible tempe´rature (120 ◦C)
a permis de lique´fier la paraffine, permettant ainsi d’avoir le jeu ne´cessaire, mais surtout, un
certain pouvoir lubrifiant pour retirer la partie centrale avec plus de facilite´. Une photographie
du re´servoir cryoge´nique est pre´sente´e a` la figure 4.6. On peut y voir que le re´servoir a subi
quelques dommages lors de la phase de chauffage du moule, ce qui est certainement duˆ a` une
dilatation de la mousse qui a pousse´ sur les parois exte´rieures. L’e´tanche´ite´ de ces deux zones
de´chire´es a tout de meˆme e´te´ assure´e graˆce a` un resserrage des parois, en ayant au pre´alable
inse´re´ de la graisse a` vide qui agit, si elle est porte´e a` tre`s basse tempe´rature, comme de la
colle. On a ainsi pu garder un re´servoir e´tanche malgre´ ces deux de´fauts.
4.3.2 Bobine cuivre
Les deux parties en cuivre du secondaire n’ont pas e´te´ fabrique´e selon le meˆme principe
que les bobines primaires. Le meˆme fil de cuivre e´maille´ que pour le primaire a e´te´ enroule´ a`
la main sur des supports en bois fabrique´s sur mesure pour pouvoir entrer dans le vase cryo-
ge´nique. Une feuille de papier kraft est place´e entre chaque couche pour assurer l’isolation
die´lectrique. L’isolation entre deux spires d’une meˆme couche est assure´e par le vernis du fil.
Finalement, une couche de ruban adhe´sif maintient l’ensemble du bobinage en place (voir
figure 4.7).
De l’e´rable, un bois tre`s dur, a e´te´ choisi comme mate´riau pour le support, car il se com-
porte bien dans l’azote liquide et pre´sente une faible contraction lors de la mise en froid.
Certains mate´riaux composites, comme la fibre de verre (G10 ou G11), auraient e´te´ pre´fe´-
rables car ils pre´sentent une contraction tre`s similaire a` celle de l’hastelloy, qui est le substrat
de notre ruban. En effet, d’apre`s les donne´es de Ekin, on a [51], ∆L/L = 0.213% pour la
fibre de verre a` 77 K et 0.204% pour l’hastelloy, mais ce mate´riau n’e´tait pas disponible au
laboratoire et n’a donc pas e´te´ utilise´.
Les “entre´es” et “sorties” des bobines se font vers le centre des supports par l’interme´diaire
de “canaux” usine´s dans tous les supports de bobines qui, une fois empile´s, forment une sorte
de guide fil que l’on peut apercevoir sur la figure 4.8.
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Figure 4.5: Moule en bois pre´pare´ pour l’injection de mousse polyure´thane.
Figure 4.6: Re´servoir cryoge´nique apre`s “de´moulage”.
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Figure 4.7: Bobine secondaire en cuivre.
Figure 4.8: “Canaux” de guidage pour les fils des diffe´rentes bobines secondaires.
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4.3.3 Bobine supraconductrices
4.3.3.1 Bobine e´quivalente en cuivre
Dans un premier temps, pour la caracte´risation du transformateur, la bobine supracon-
ductrice sera remplace´e par un enroulement classique en cuivre imitant au mieux sa ge´ome´trie
(voir figure 4.9). Nous avons donc repris le principe des bobines en cuivre avec un support
en bois, mais cette dernie`re ne comportant qu’une seule couche, elle ne ne´cessite donc pas
de papier Kraft. En revanche, des morceaux de carton d’e´paisseur identique ont e´te´ ajoute´s
pour se´parer chaque tour pour avoir une distance constante entre chaque spire. Cela permet
de s’approcher le plus possible de la ge´ome´trie de la bobine supraconductrice.
4.3.3.2 Bobine supraconductrice
4.3.3.2.1 Support
La bobine supraconductrice utilise, une fois de plus, un support en bois. Ce dernier a e´te´
usine´ de manie`re a` avoir des rainures he´lico¨ıdales qui serviront a` loger le ruban supracon-
ducteur, comme on peut le voir sur la figure 4.10. Une fois le ruban enroule´ autour de son
support, il a e´te´ recouvert d’une fine couche de te´flon pour le maintenir en place et le prote´ger
(voir figure 4.11).
4.3.3.2.2 Amene´es de courant
Il est ne´cessaire de transporter le courant depuis les bornes exte´rieures du transformateur,
a` tempe´rature ambiante, jusqu’a` chaque extre´mite´ du ruban supraconducteur dans l’azote
liquide, a` une tempe´rature de 77 K. C’est une des difficulte´s majeures pour l’utilisation des
dispositifs supraconducteurs. En effet, le ruban supraconducteur seul ne peut assurer cette
fonction, car, a` la tempe´rature de la pie`ce, la supraconductivite´ n’existe plus. De plus, me´-
caniquement, on ne peut pas plier le ruban pour assurer la sortie de la bobine sous peine de
fortement re´duire le courant critique ou prendre le risque d’endommager la couche d’YBCO.
Dans notre cas, le courant sera transmis a` la bobine supraconductrice par l’interme´diaire de
deux amene´es de courant en cuivre qui seront soude´es sur les rubans supraconducteurs.
Les mate´riaux supraconducteurs sont tre`s sensibles a` la tempe´rature et, selon la docu-
mentation technique, la tempe´rature ne doit pas exce´der 250 ◦C [63]. Avec cette contrainte
majeure, l’utilisation classique d’e´tain est a` proscrire. Effectivement, avec une tempe´rature
de soudure se situant entre 350 et 400 ◦C, la destruction du ruban supraconducteur est qua-
siment certaine. On va donc utiliser une soudure basse tempe´rature, constitue´e d’un alliage
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Figure 4.9: Bobine de cuivre imitant la bobine secondaire supraconductrice.
Figure 4.10: Illustration du support en bois de la bobine supraconductrice.
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Figure 4.11: Ruban supraconducteur enroule´ sur son support puis recouvert d’une couche de
te´flon pour le prote´ger.
a` base de bismuth, d’e´tain et d’indium, dont le point de fusion est d’environ 90 ◦C. Graˆce
a` un fer a` souder re´glable, la soudure a e´te´ faite a` une tempe´rature de 110 ◦C. Cela permet
d’avoir plus de fluidite´ sans prendre trop de risque vis-a`-vis du mate´riau supraconducteur.
Pour plus de confort et pour une meilleure diffusion de la soudure, du flux de soudure a e´te´
applique´ sur les diffe´rentes pie`ces a` souder.
Selon des expe´riences re´alise´es au laboratoire par Christian Lacroix, associe´ de recherche
au de´partement de ge´nie e´lectrique, le flux de soudure, qui comporte de l’acide attaque la
partie supraconductrice du ruban dans la zone ou` ce dernier a e´te´ coupe´. Afin de prote´ger
le ruban lors de la soudure, nous avons de´cide´ de de´poser une fine couche de cuivre sur le
ruban en utilisant une me´thode d’e´lectro-de´position. Cela consiste a` tremper le ruban dans
un bain contenant une solution de sel me´tallique, ici du sulfate de cuivre, dissout dans de
l’eau et de l’acide sulfurique en tre`s faible concentration. Le ruban est ensuite connecte´ au
poˆle ne´gatif d’une source de courant continu tandis qu’une e´lectrode en cuivre est relie´e au
poˆle positif. Avec le passage du courant e´lectrique, les ions me´talliques Cu++ se fixent sur
la couche d’argent du ruban et forment ainsi un de´poˆt de cuivre dont l’e´paisseur varie en
fonction de la dure´e de l’e´lectro-de´position. Ici, on souhaite de´poser environ 30 a` 40 µm, ce
qui se fait en une heure environ (voir figure 4.12). L’ajout du de´poˆt de cuivre permet e´ga-
lement de renforcer me´caniquement le ruban supraconducteurs en ajoutant une couche de
protection supple´mentaire. En effet, seulement 2 µm d’argent prote`ge la couche d’YBCO en
temps normal, cette couche pourrait facilement eˆtre de´grade´e lors de la phase de soudure.
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(a) (b)
Figure 4.12: (a) Bobine supraconductrice pendant la phase d’e´lectrode´position de cuivre. (b)
Bobine supraconductrice apre`s re´alisation de l’e´lectrode´position de cuivre.
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Afin de raccorder la bobine supraconductrice avec les enroulements de cuivre, il a e´te´
ne´cessaire de fabriquer sur-mesure deux pie`ces de cuivre, de section suffisante pour limiter la
production de chaleur, donc avec une faible re´sistance. Cela diminue le risque de transmission
de chaleur au ruban supraconducteur. Cette “grande” surface permet, par la meˆme occasion,
d’e´vacuer une partie de ce flux de chaleur dans l’azote, et donc d’augmenter le refroidissement
de cette partie graˆce a` une surface d’e´change relativement importante. Ces deux parties en
cuivre permettent de transmettre le courant a` la bobine supraconductrice en e´tant soude´es
sur les extre´mite´s du ruban supraconducteur a` l’aide du mate´riau de soudure basse tempe´ra-
ture (alliage de bismuth, d’e´tain et d’indium). Une grande attention a e´te´ porte´e au fait que
le ruban supraconducteur ne devait pas eˆtre trop tendu, de manie`re a` ce que la contraction
thermique puisse se faire sans exercer d’efforts me´caniques de´mesure´s sur ce dernier. La re´sis-
tance d’interface doit eˆtre la plus faible possible pour diminuer les apports de chaleur locaux.
On a donc soude´ sur une longueur d’environ 5 cm pour augmenter la surface de contact (voir
figure 4.14).
Graˆce a` ces deux connexions en cuivre et par le biais d’un usinage re´alise´ dans le support
de bobine, on peut rejoindre les “canaux” de passage des conducteurs (voir figure 4.13). Deux
conducteurs en cuivre AWG #8 qui rejoignent les bornes exte´rieures a` tempe´ratures ambiante
sont ensuite soude´s dans les amene´es de courant. La bobine supraconductrice est maintenant
comple`te et peut venir remplacer son imitation en cuivre lors des essais de limitation du
courant, car l’ensemble de la bobine secondaire est constitue´e de 3 sections distinctes et
de´montables. On peut voir une photographie de la bobine supraconductrice sur la figure 4.11
et de l’ensemble du montage sur la figure 4.15. Cet assemblage se glisse dans le re´servoir
cryoge´nique, comme on le voit sur la figure 4.16.
Figure 4.13: Passage de l’amene´e de courant en cuivre dans le support de bobine.
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(a) (b)
Figure 4.14: Soudure de l’amene´e de courant en cuivre sur le ruban supraconducteur.
Figure 4.15: Vues des 3 bobines secondaires empile´es et emboite´es.
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Figure 4.16: Assemblage des 3 bobines secondaires monte´es dans le re´servoir d’azote liquide.
4.4 Culasse
Une fois les bobines primaires, le re´servoir cryoge´nique et les bobines secondaires monte´s
sur la partie en E du circuit ferromagne´tique (voir figure 4.17), ce dernier est preˆt a` eˆtre
referme´. En plus de l’alignement des toˆles de la culasse a` la main, qui permet de re´duire l’en-
trefer au minimum lors de la fermeture du circuit magne´tique E-I, une pression est exerce´e
sur la culasse a` l’aide d’un syste`me vis/e´crou visible sur la figure 4.18, permettant de mi-
nimiser l’impact de l’entrefer sur la puissance ne´cessaire a` la magne´tisation du transformateur.
Chacune des 2 bobines primaires et des 3 bobines secondaires doit disposer de ses propres
bornes visse´es sur un support en plastique fixe´ sur la culasse du transformateur (voir figure
4.19). Pour ne pas prendre de risque au niveau die´lectrique, malgre´ les niveaux de tension
assez faibles en jeu et notamment avec la pre´sence du re´servoir cryoge´nique et le risque e´leve´
de formation de condensation et/ou de glace, un morceau de papier kraft a e´te´ place´ entre les
bornes pour e´viter tout risque de claquage et/ou de contournement. La taille des bornes peut
sembler e´norme et inadapte´e, c’est le cas, mais elles e´taient toutes disponibles au laboratoire
et cela ne les empeˆche pas de transporter un courant plus faible que celui pour lesquelles elles
ont e´te´ conc¸ues.
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(a)
(b)
Figure 4.17: Assemblage avant pose de la culasse du circuit ferromagne´tique en E avec les
bobines primaires autour des jambes late´rales et les bobines secondaires a` l’inte´rieur du
re´servoir cryoge´nique autour de la jambe centrale.
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Figure 4.18: Fermeture du circuit magne´tique en E avec la culasse en I.
Afin de respecter les tensions et courants nominaux, il faut veiller a` ce que les bobines
primaires soient connecte´es en se´rie, de manie`re a` concentrer le flux dans la jambe centrale.
Les bobines secondaires, quant a` elles, sont e´galement connecte´es en se´rie pour que les forces
e´lectro-motrices s’additionnent, dans le but d’obtenir un niveau de tension plus e´leve´ au
secondaire, et pour qu’elles soient toutes parcourues par le meˆme courant.
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Figure 4.19: Montage complet du transformateur avec son bornier caˆble´.
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CHAPITRE 5
ESSAIS EN LABORATOIRE
Il est possible de de´terminer expe´rimentalement les valeurs des composants passifs du mo-
de`le circuit du transformateur par l’interme´diaire d’essais (voir figure 5.1). Cette de´termina-
tion est faite a` partir de mesures lors d’essais a` puissance re´duite qui sont de´crits ci-dessous.
Lors de ces essais de caracte´risation, la bobines supraconductrice a e´te´ remplace´e par son
e´quivalent en cuivre.
5.1 Essai a` vide
L’essai a` vide consiste, comme son nom l’indique, a` alimenter le transformateur avec la
tension nominale au primaire (600 VRMS), mais sans aucune charge connecte´e au secondaire.
Cet essai permet d’obtenir la valeur et la forme d’onde du courant de magne´tisation, les
pertes dans le circuit magne´tique et la puissance de magne´tisation. On peut en de´duire la
re´sistance e´quivalente des pertes fer et l’inductance de magne´tisation.
5.1.1 Re´sultats des mesures expe´rimentales
Les re´sultats expe´rimentaux sont re´sume´s dans le tableau 5.1. Le rapport de transforma-
tion, avec une valeur de 2.844, est un peu plus faible que le rapport de 3 initialement pre´vu.
Le nombre de tours des bobines primaires est peut-eˆtre le´ge`rement diffe´rent que celui initia-
lement pre´vu. Nous n’e´tions pas en mesure de compter le nombre de spires des bobines car
Figure 5.1: Mode´lisation du transformateur sous forme d’un circuit e´quivalent.
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elles ont e´te´ faites a` l’exte´rieur. Nous reviendrons plus en de´tails sur les autres parame`tres
par la suite.
5.1.2 Courant et inductance de magne´tisation
L’allure du courant de magne´tisation peut eˆtre observe´e a` la figure 5.2. On constate que le
courant de magne´tisation n’est pas parfaitement sinuso¨ıdal. La non-line´arite´ du courant est
due au fait que l’on travaille dans le “coude” de la courbe B(H) (ou φ(I)), donc proche de la
saturation, et que le flux magne´tique est impose´ par la tension d’alimentation. Ce phe´nome`ne
est illustre´ sur la figure 5.3. Une analyse harmoniques du signal du courant (voir figure 5.2)
montre la pre´sence d’harmoniques de rang 3, 5 et 7 dans des proportions tre`s raisonnables.
On aurait certainement pu travailler a` une induction le´ge´rement plus e´leve´ en tole´rant des
de´formations du courant de magne´tisation plus importante.
Si on compare avec la valeur maximale calcule´e analytiquement (ou obtenue par simula-
tion), la valeur mesure´e expe´rimentalement est pre`s de 10 fois plus grande. On peut expliquer
cela par la pre´sence d’un entrefer entre la culasse (I) et le circuit magne´tique (E). En effet,
dans le mode`le nume´rique pour la simulation par e´le´ments finis comme dans le mode`le ana-
lytique, le circuit e´tait conside´re´ comme parfaitement continu. Magne´tiser la partie d’air
demande beaucoup plus d’Ampe´re-tours que pour le fer, et le courant est alors plus e´leve´.
Si on reprend le calcul avec l’analogie d’Hopkinson, on viendrait ajouter aux valeurs des
re´luctances <1 et <2 une nouvelle valeur de re´luctance correspondant a` l’entrefer. Le calcul
inverse, c’est a` dire en partant de la valeur du courant de magne´tisation pour en de´duire la
longueur de l’entrefer nous donne une e´paisseur moyenne de 104 µm. Il est tout a` fait envisa-
geable d’obtenir un tel entrefer lors de l’alignement manuel des toˆles du circuit magne´tique.
Avec l’insertion de cet entrefer dans le mode`le, l’inductance de magne´tisation devient 2.88
H, et la puissance de magne´tisation devient 334 vars, des valeurs qui sont plus proches des
re´sultats expe´rimentaux.
On peut faire l’hypothe`se que toute la puissance re´active fournie par le re´seau correspond,
lors de l’essai a` vide, a` l’e´nergie ne´cessaire a` la magne´tisation. On peut en de´duire la valeur
de l’inductance de magne´tisation avec :
Lµ =
Qvide
ωI2
= 2, 08 H. (5.1)
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Tableau 5.1: Re´sultats des mesures expe´rimentales de l’essai a` vide du transformateur.
Parame`tre Symbole Valeur Valeur Unite´
mesure´e calcule´e
Tension Primaire Vpri 602.7 600 VRMS
Tension Secondaire Vsec 211.9 200 VRMS
Rapport de transformation m 2.844 3 -
Courant primaire Ipri 0.787 0.15 ARMS
Puissance active P 96.8 78 W
Puissance re´active Q 476.4 - VAR
Puissance apparente S 485.5 - VA
Facteur de puissance cosϕ 0.193 - -
Figure 5.2: Allure du courant de magne´tisation et de son spectre harmonique.
Comme l’inductance de magne´tisation peut eˆtre e´value´e analytiquement avec :
Lµ =
µ0µrN
2S
l
, (5.2)
L’e´cart avec le calcul analytique pourrait eˆtre re´duit en prenant en compte le coefficient
de foisonnement qui est infe´rieur a` 1. En effet, la pre´sence d’une fine couche isolante entre
chaque toˆle re´duit la section effective (S) du circuit magne´tique, qui est donc infe´rieure a` la
section physique. Cela a pour effet d’augmenter l’induction. On a, dans ce cas, une diminution
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Figure 5.3: Illustration de la de´formation du courant lorsque le flux est impose´ sinuso¨ıdal et
que l’on travaille proche de la saturation [33].
de la perme´abilite´ relative µr du fait d’une induction plus importante dans le fer. Ainsi, on
se rapprocherait certainement de la valeur mesure´e, cependant, on ne connait pas la valeur
du coefficient de foisonnement.
5.1.3 Pertes dans le fer
La puissance active fournie par le re´seau correspond aux pertes dans les deux bobines
primaires et celle du circuit magne´tique du transformateur. Le courant a` vide e´tant faible, on
fait l’hypothe`se que les pertes dans les bobines en cuivre sont quasiment ne´gligeables (0.31
W). Les pertes dans le fer valent alors 96.8 W, ce qui corespond a` une valeur de 3753 Ω pour
la re´sistance e´quivalente.
Avec 96.8 W, les pertes mesure´es sont le´ge`rement plus importantes que celles donne´es
par le manufacturier (78 W). Plusieurs hypothe`ses peuvent justifier cette augmentation des
pertes. Les pertes supple´mentaires peuvent avoir pour origine l’augmentation de l’induction
dans le circuit magne´tique (coefficient de foisonnement infe´rieur a` 1). En effet, les pertes dans
le fer par courant de Foucault sont proportionnelles au carre´ de l’induction B, tandis que les
pertes par hyste´re´sis augmentent e´galement en fonction de Bn, avec n e´tant l’exposant de
Steinmetz, souvent pris entre 1.6 et 2. La diffe´rence pourrait e´galement provenir de la jonction
entre le “E” et le “I” du circuit magne´tique ou` l’entrefer n’est pas constant. Aux endroits ou`
l’entrefer est faible, on a une induction plus e´leve´e et cette concentration ge´ne`re plus de pertes
localement. On peut e´galement parler de points chauds dans le circuit ferromagne´tique mais
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cela doit avoir un impact beaucoup plus faible que la raison cite´e pre´ce´demment car les effets
sont vraiment tre`s locaux.
5.2 Essai en court-circuit
L’essai en court-circuit consiste, comme son nom l’indique, a` alimenter le transformateur
avec les enroulements secondaires court-circuite´s. Afin que les courants qui circulent dans les
enroulements primaires et secondaires ne soient pas trop e´leve´s (au plus le courant nominal),
cet essai se fait a` tension re´duite. On peut de´terminer, a` l’aide des re´sultats expe´rimentaux,
les e´le´ments manquants du circuit e´lectrique e´quivalent, tel que l’inductance de fuite Lf totale
ramene´e au primaire ainsi que, la re´sistance des enroulements ramene´e au primaire.
5.2.1 Re´sultats des mesures expe´rimentales
Les re´sultats expe´rimentaux sont re´sume´s dans le tableau 5.2. Dans notre cas, la tension
ne´cessaire pour obtenir les courants nominaux dans les enroulements est tre`s importante
par rapport a` celle qui est applique´e habituellement. Cela confirme la pre´sence d’une forte
inductance de fuite, et cela vient appuyer les re´sultats de simulation qui pre´disait une valeur
de 44.6 mH si les fuites sont totalise´es au primaire.
5.2.2 Origines des pertes
Avec un tel niveau de tension, on ne peut plus ne´gliger la puissance de magne´tisation ainsi
que les pertes dans le circuit ferromagne´tique. Pour avoir une ide´e des pertes dans le circuit
magne´tique, on peut faire l’hypothe`se que les pertes par hyste´re´sis et par courant induit sont
proportionnelles au carre´ de l’induction, donc au carre´ de la tension d’alimentation. Ainsi,
on a :
Pfercc =
(
Vcc
Vnom
)2
Pfernom = 34 W. (5.3)
En retranchant cette valeur a` la puissance active mesure´e, on obtient les pertes dans les
enroulements avec respectivement pour la valeur totale ramene´e au primaire ou au secondaire :
Rpri =
Pmes − Pfercc
I2pri
= 4.2 Ω, (5.4)
Rsec =
Pmes − Pfercc
I2sec
= 0.563 Ω. (5.5)
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Tableau 5.2: Re´sultats des mesures expe´rimentales de l’essai en court-circuit du transforma-
teur.
Parame`tre Symbole Valeur Unite´
mesure´e
Tension Primaire Vpri 360.8 VRMS
Tension Secondaire Vsec - VRMS
Courant primaire Ipri 18.4 ARMS
Courant secondaire Isec 50.3 ARMS
Puissance active P 1458 W
Puissance re´active Q 6446 vars
Puissance apparente S 6612 VA
Facteur de puissance cosϕ 0.22 -
Ces deux valeurs de re´sistance sont tre`s e´leve´es par rapport aux calculs analytiques. Cette
augmentation des pertes peut avoir comme origine le flux de fuite qui est tre`s important et
qui ge´ne`re des courants de Foucault dans les enroulements ainsi que dans les pie`ces d’ar-
mature qui sont en acier. Cela pourrait e´galement eˆtre duˆ a` un emballement thermique des
enroulements secondaires dont la chaleur n’est pas totalement e´vacue´e dans l’azote liquide.
En effet, si l’e´cart de tempe´rature entre les enroulements en cuivre et le bain d’azote a` 77 K
est supe´rieur a` 30 K, l’e´vacuation de la chaleur se fait tre`s mal. Cette mauvaise dissipation
calorifique est due a` la pre´sence d’un film gazeux entre le liquide cryoge´nique et le cuivre.
De ce fait, les e´changes par convection et par conduction sont fortement re´duits. On peut
observer l’allure de la courbe de la puissance e´vacue´e dans l’azote liquide en fonction du ∆T
sur la figure 5.4.
La qualite´ du cuivre utilise´ n’est pas connue mais, cela peut avoir une grosse influence sur
la re´sistivite´ du mate´riau a` basse tempe´rature. Ainsi, la re´sistance calcule´e analytiquement
valait 6.95 mΩ a` 77 K, alors qu’avec la mesure au galvanome`tre, on obtient 18 mΩ. La
re´sistance de la bobine a` basse tempe´rature est tre`s de´pendante du rapport de re´sistivite´
re´siduelle (RRR) du cuivre des bobines (RRR=R293 K/R4 K), qui est lui-meˆme un indicateur
de la purete´ du cuivre.
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Figure 5.4: Courbe d’e´change thermique pour un ruban supraconducteur dans l’azote liquide
[48].
5.2.3 Inductance de fuite
Concernant la puissance de magne´tisation elle peut eˆtre approxime´e a` l’aide des courbes
fournies par le manufacturier, en annexe B, qui permettent de de´terminer la re´luctance du
circuit magne´tique en utilisant une valeur d’induction proche de celle de l’essai en court-
circuit. Ensuite on applique l’analogie d’Hopkinson en prenant en compte la pre´sence de
l’entrefer calcule´ pre´ce´demment. On obtient :
Imagnetisation =
2BpriSpri (<1 + <2 + 2<air)
N1
= 0.53 A, (5.6)
soit une valeur tre`s proche de celle obtenue a` partir des mesures :
Imagnetisation = Ipri − Isec
m
= 0.62 A. (5.7)
En conside´rant que le courant de magne´tisation est purement sinuso¨ıdal, la puissance de
magne´tisation s’e´le`verait a` 224 vars. En retranchant cette valeur de la puissance re´active
mesure´e, on obtient la valeur de l’inductance de fuite totale du transformateur. On trouve
respectivement, pour la valeur totale ramene´e au primaire et au secondaire, les valeurs d’in-
ductance de fuite suivante :
Lpri =
Qmes −Qmagnetisation
ωI2pri
= 48.75 mH, (5.8)
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Lsec =
Qmes −Qmagnetisation
ωI2sec
= 6.5 mH. (5.9)
Soit,
Xpri = 18.37 Ω, (5.10)
Xsec = 2.45 Ω. (5.11)
La valeur d’inductance de fuite ramene´e au primaire obtenue expe´rimentalement (48.75 mH)
est un peu plus e´leve´e que celle calcule´e nume´riquement (44.67 mH). Cet e´cart peut s’ex-
pliquer par le fait que tous les tours des bobines primaires et secondaires, en utilisant la
technique d’homoge´ne´isation, n’ont pas e´te´ physiquement repre´sente´s, et cela pourrait avoir
un impact a` la baisse sur les fuites. La pre´sence de l’entrefer pourrait e´galement avoir une inci-
dence sur le flux de fuite, tout comme l’e´tat de saturation du mate´riau, qui n’est certainement
pas identique a` la simulation a` cause du coefficient de foisonnement. Tous ces effets combine´s
peuvent modifier le comportement magne´tique du mode`le. L’estimation de l’inductance de
fuite, en re´solvant un proble`me magne´tostatique a` l’aide de la simulation par la me´thode des
e´le´ments finis, est tout de meˆme assez pre´cise pour une premie`re approximation, avec une
erreur d’environ 8%.
5.3 Essai en court-circuit transitoire
Dans le but de ve´rifier les capacite´s de limitation du courant de l’enroulement supra-
conducteur, des courts-circuits ont e´te´ impose´s au secondaire du transformateur. Dans un
premier temps, le secondaire a e´te´ teste´ avec uniquement les bobines en cuivre afin d’e´valuer
l’amplitude maximale du courant de court-circuit, puis dans un second temps avec la bobine
supraconductrice. Cela a permis de comparer les deux cas.
5.3.1 Me´thode
En cas de court-cicruit, le ruban supraconducteur voit un courant et un champ magne´tique
plus e´leve´s qu’en re´gime permanent. Cela provoque une transition du mate´riau supraconduc-
teur vers l’e´tat re´sistif. Le courant est donc amene´ a` circuler dans le shunt, une tre`s fine
couche d’argent de 2 µm, qui s’e´chauffe alors tre`s rapidement.
Le temps d’application du court-circuit doit donc eˆtre maitrise´ pour ne pas endommager
l’enroulement supraconducteur. En effet, sa capacite´ thermique est faible et le risque d’at-
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teindre une tempe´rature trop e´leve´e, autant pour le ruban supraconducteur (max. 250◦C),
que pour les soudures, dont la tempe´rature de fusion est de 90◦C. Le court circuit au secon-
daire du transformateur a` e´te´ re´alise´ par un contacteur de puissance. L’enclenchement de ce
dernier e´tait assure´ par une bobine qui s’alimente avec une tension de 120 V a` la fre´quence de
50/60Hz. La commande de cette dernie`re est re´alise´e par le circuit e´lectronique pre´sente´ a` la
figure 5.5. Le circuit est base´ sur un NE555 en mode astable dont le signal de sortie attaque
un optocoupleur qui alimente ensuite un thyristor. Le circuit fonctionne en logique ne´gative,
c’est a` dire que lorsque la sortie est a` +Vcc, la gachette des thyristors n’est pas commande´e et
inversement. Le montage permet de ge´ne´rer des impulsions courtes avec une dure´e minimale
(R6min)=0 Ω) de :
0.693(R1 +R6,min)C1 = 1.386 ms, (5.12)
et une dure´e maximale (R6max=200 kΩ) de :
0.693(R1 +R6,max)C1 = 140 ms, (5.13)
avec un temps off minimal de :
0.693(R3 +R6,min +R1)C1 = 140 ms. (5.14)
Cela nous permet d’avoir le temps de relacher le bouton avant un nouvel enclenchement
du contacteur, ce qui permet d’e´viter une se´rie de fermetures et d’ouvertures. Nous sommes
donc capable de commander les thyristors pour une dure´e comprise entre un dixie`me de cycle
et 8 cycles. Cependant, des ve´rifications expe´rimentales ont permis d’observer que la me´ca-
nique du contacteur ne permet gue`re de descendre sous la barre d’un demi cycle, la dure´e
minimale du court-circuit e´tant donc de 8.33 ms.
En ce qui concerne les conditions de fonctionnement du transformateur avant le court-
circuit, ce dernier e´tait a` vide et alimente´ par une tension primaire de 650 VRMS. La tension a
volontairement e´te´ augmente´e a` 650 V de manie`re a` avoir un courant de court-circuit le plus
e´leve´ possible. Le courant de magne´tisation avec ce niveau de tension demeure raisonnable
(≈1 ARMS), avec des de´formations raisonnables. Nous aurions pu monter plus haut en tension
e´tant donne´ que le fonctionnement n’est que temporaire et que les aspects thermiques au
niveau du noyau, vu la masse d’acier en jeu (≈100 kg), peuvent eˆtre ne´glige´s durant la tre`s
courte pe´riode d’essai.
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Figure 5.5: Circuit de commande de la bobine du contacteur.
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5.3.2 Re´sultats expe´rimentaux
Les re´sultats expe´rimentaux visent avant tout a` ve´rifier l’efficacite´ de la limitation du cou-
rant par l’enroulement supraconducteur. De ces essais, nous pouvons e´galement obtenir une
approximation de la re´sistance se´rie ramene´e au secondaire du transformateur, incluant son
e´volution dans le temps. Nous sommes e´galement capable d’e´valuer l’e´le´vation de tempe´rature
de la bobine supraconductrice par l’interme´diaire de sa valeur de re´sistance.
5.3.2.1 Efficacite´ de la limitation
Les courbes des courants sont visibles sur la figure 5.6. On constate, comme nous l’avions
pre´vu, que le courant n’est pas limite´ de`s le premier pic (sauf bien suˆr par l’inductance de
fuite). Ce premier pic de courant est cependant l’e´ve`nement de´clencheur pour la limitation,
une fois ce cap franchi, la limitation devient effective. Le courant de court-circuit ne semble
pas assez “violent” pour faire transiter d’un seul coup l’ensemble de la bobine supraconduc-
trice. On assiste plutoˆt a` un phe´nome`ne “lent” pour la transition supra-re´sistive, que l’on
peut attribuer aux effets thermiques. Cela permet tout de meˆme de diviser le courant de
court-circuit par deux a` partir du 3e et du 4e demi-cycle.
On voit e´galement que la composante continue du re´gime transitoire, qui est de´pendante
du rapport L/R, est bien plus rapidement amortie avec l’augmentation de la re´sistance de la
bobine supraconductrice. On constate e´galement que la variation de re´sistance a` un impact
sur le de´phasage du courant par rapport a` la tension, avec une diminution de l’angle de
de´phasage. On peut observer cette variation sur la figure 5.7.
5.3.2.2 E´valutation de la re´sistance de court-circuit.
5.3.2.2.1 Me´thode
A partir des donne´es expe´rimentales nous sommes capables d’avoir une e´valuation de la
re´sistance de court-circuit ramene´e au secondaire du transformateur. On conside`rera le circuit
simple pre´sente´ a` la figure 5.8. L’inductance L est suppose´e constante et correspond a` l’in-
ductance de fuite calcule´e lors de l’essai en court-circuit (48.75 mH). On ajoute la re´sistance
R que nous cherchons a` de´terminer en se´rie. Le rapport de transformation m est e´gal a` 2.84,
soit la valeur obtenue expe´rimentalement.
Nous determinons ces e´le´ments a` partir des mesure de courant et de tension du coˆte´ pri-
maire, puis avec le rapport de transformation au carre´, nous les ramenons au secondaire.
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Figure 5.6: Allure des courants de court-circuit au secondaire du transformateur.
Figure 5.7: Allure des tensions et des courants de court-circuit au primaire du transformateur.
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Figure 5.8: Circuit e´quivalent du transformateur pour la recherche de la re´sistance de court-
circuit.
Dans le cas du ruban supraconducteur, le syste`me est non-line´aire et doit eˆtre re´solu nume´-
riquement. On a :
E(t) = Ri(t) + L
di(t)
dt
. (5.15)
Alors,
R =
E(t)− Ldi(t)
dt
i(t)
. (5.16)
Une fois la re´sistance obtenue, on peut en de´duire la valeur de la tempe´rature a` partir de
caracte´risations re´alise´es par Sirois et al [59]. La formule est la suivante :
R = 3.229 + 0.0389(T − 77) mΩ/cm. (5.17)
Le proble`me a e´te´ re´solu a` l’aide de Matlab. Afin d’e´valuer la de´rive´e du courant et
la re´sistance, des interpolations polynomiales ont e´te´ re´alise´es. On retrouve les courbes des
mesures expe´rimentales et leurs interpolations sur les figures 5.9 et 5.10.
5.3.2.2.2 Re´sultats obtenus
On peut observer, sur la figure 5.11 les re´sistance obtenues pour les deux configurations
de transformateur, c’est-a`-dire soit des enroulements secondaires seulement en cuivre, soit
des enroulements hybrides, en changeant l’une des trois bobines secondaires par une bobine
supraconductrice.
En ce qui concerne le cas des enroulements tout en cuivre, la re´sistance de court-circuit
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Figure 5.9: Allure de la tension et du courant de court-circuit vu du primaire et leur inter-
polation polynomiale lorsque le secondaire est constitue´ uniquement d’une bobine en cuivre.
Figure 5.10: Allure de la tension et du courant de court-circuit vu du primaire et leur inter-
polation polynomiale lorsque le secondaire comporte une bobine supraconductrice.
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e´quivalente ramene´e au secondaire est quasiment constante. Ce re´sultats e´tait attendu, car
les bobines en cuivre posse`de une capacite´ thermique assez grande. De plus, la dure´e de
court-circuit est courte (environ 2 cycle, soit 33 ms), et son amplitude peu e´leve´e (au plus
200 A creˆte). L’e´nergie thermique emmagasine´e est donc assez faible, et cela ne suffit pas a`
re´chauffer les conducteurs de manie`re a` voir une variation de leur re´sistance. La valeur de
re´sistance obtenue pour ce cas oscille le´ge´rement autour de la valeur trouve´e expe´rimentale-
ment lors de l’essai en court-circuit, soit 0.563 Ω. Cela permet d’espe´rer une approximation
assez pre´cise de la re´sistance de la bobine supraconductrice.
Il est important de noter que ce calcul ne permet d’obtenir qu’une approximation de la
re´sistance moyenne de la bobine supraconductrice. La re´sistance “locale” peut ne pas eˆtre ho-
moge`ne, et c’est certainement le cas, avec des zones a` plus forte re´sistance a` cause des points
chauds, qui peuvent eˆtre engendre´s par les champs magne´tiques applique´s, et/ou une certaine
fragilite´ dans le mate´riau (pre´sence de de´faut). Comme la vitesse de diffusion longitudinale
d’une zone normale dans le ruban supraconducteur est tre`s lente (de l’ordre de 0.1 a` 0.3
mm/ms lorsque I ≈ Ic) , si la transition locale reste confine´e localement trop longtemps, on
peut avoir des de´gaˆts irre´versibles sur le ruban supraconducteur. Des travaux mene´s actuel-
lement au laboratoire par Christian Lacroix et Fre´de´ric Sirois visent a` acce´le´rer la diffusion
de la chaleur dans les rubans supraconducteurs. Cela pourrait permettre, en associant le de´-
passement du courant critique et de la tempe´rature critique, une transition plus rapide de
l’ensemble du ruban dans le cas ou` I ≈ Ic. Cela diminuerait les possibilite´s de transition
locale et re´duirait le risque de destruction de l’enroulement provoque´ par des points chauds.
Dans le cas du bobinage hybride, la re´sistance a e´te´ calcule´e de la meˆme manie`re. A` la va-
leur obtenue, on retranche la re´sistance e´quivalente du transformateur avec les enroulements
en cuivre. Cela permet de ne conserver que la re´sistance qui se de´veloppe dans le ruban su-
praconducteur. On s’inte´ressera a` sa caracte´ristique comprise entre un temps de 0.83 ms et
0.305 ms. En effet, comme on peut le voir sur la figure 5.12, le contacteur ne propose pas une
fermeture franche et parfaite lors du court-circuit. Ainsi, on peut observer un rebond dans
la partie encercle´e en bleu, et une ouverture en charge avec la pre´sence d’un arc e´lectrique
entre les contacts mis en e´vidence par la tension aux bornes du contacteur (encercle´e en vert).
Ce phe´nome`ne est pre´sent jusqu’au passage a` ze´ro du courant et ajoute une re´sistance non
ne´gligeable en se´rie dans le circuit.
L’e´volution de la re´sistance de la bobine supraconductrice est pre´sente´e sur les figures
5.11 et 5.13. Le premier pic est l’e´le´ment de´clencheur avec un passage de 0 a` 3 Ω en un peu
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Figure 5.11: Allure de la re´sistance de court-circuit avec et sans bobine supraconductrice.
Figure 5.12: De´termination de la dure´e du court circuit entre la fermeture et l’ouverture du
circuit.
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moins d’un demi-cycle. Ensuite, la re´sistance augmente mais de manie`re beaucoup moins
prononce´e. Ceci est confirme´ par la faible variation de l’amplitude du courant entre chaque
demi-cycle, qui sugge`re une re´sistance de limitation quasi constante. On constate que cette
dernie`re pre´sente tout de meˆme des oscillations assez importantes qui peuvent eˆtre dues, a`
des e´changes de chaleur entre le ruban supraconducteur et le bain d’azote. Comme les oscil-
lations sont toujours croissantes, on peut en de´duire que les e´changes de chaleur avec l’azote
ne sont pas suffisants pour atteindre un re´gime stationnaire. Le ruban accumule toujours de
l’e´nergie, et, si le courant de court-circuit n’est pas interrompu, on risque un emballement
thermique (qui semble d’ailleurs s’amorcer a` la fin du test) et la destruction de l’enroulement
par fusion du ruban supraconducteur. Sans aller jusqu’a` la fusion, on peut modifier la struc-
ture de la couche d’YBCO, ce qui engendre une de´gradation notable de la supraconductivite´
et des capacite´s du ruban a` transporter des courants importants.
A` propos de la tempe´rature, selon Sirois et al., cette dernie`re est proportionnelle a` la va-
leur de re´sistance du ruban [59]. On peut observer le graphique de tempe´rature sur la figure
5.14. On constate que la tempe´rature maximale atteinte par le ruban s’e´le`ve a` environ 350 K.
On a donc une e´le´vation de tempe´rature de 277 K en 30 ms ! On note une forte e´le´vation de
la tempe´rature de`s le de´but du court-circuit. Le type de ruban que l’on a utilise´ n’est pas
stabilise´ thermiquement. Il est donc normal que la tempe´rature augmente si rapidement, cela
permet d’assurer une limitation assez efficace et rapide. En contrepartie, au bout de quelques
cycles, on risque d’avoir une tempe´rature beaucoup trop e´leve´e.
Dans le cas d’une utilisation dans un re´seau e´lectrique, l’utilisation de ce type de ruban
serait bien suˆr a` proscrire, car le risque de destruction du bobinage est important. Typique-
ment, un court-circuit dans un re´sau de transport ou de distribution est e´limine´ en 5 a` 6
cycles. Cela repre´senterait une monte´e en tempe´rature de´ja` trop importante pour ce type
de rubans. Les cycles ouverture/fermeture/ouverture ne viendraient pas arranger les choses
en cas de de´faut persistant. Il serait donc plus recommandable et plus prudent d’utiliser un
ruban stabilise´ thermiquement. Ces derniers posse`dent une ou deux couche(s) supple´men-
taire(s) de 20 µm de cuivre ce qui permet d’absorber et dissiper une partie de la chaleur.
En revanche, les longueurs de rubans doivent eˆtre plus importantes du fait que la couche
shunt oppose moins de re´sistance au passage du courant lors de la transition du mate´riau
supraconducteur.
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Figure 5.13: Allure de la re´sistance de court-circuit de la bobine supraconductrice et du
courant qui la traverse.
Figure 5.14: Allure de la tempe´rature moyenne de la bobine supraconductrice.
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5.3.2.3 Aspects cryoge´niques
Le re´servoir cryoge´nique, qui est base´ sur un moule de bois dans lequel on a injecte´ de
la mousse polyure´thane haute-densite´, est reste´ parfaitement e´tanche et peu sensible aux
contraintes de contraction et d’expansion thermique. En ce qui concerne les aspects ther-
miques, la forte pre´sence de bulles dans l’azote liquide, meˆme sans charge, sugge`re une isola-
tion thermique me´diocre. Les parois exte´rieures e´taient comple´tement gele´es, ce qui indique
un gradient de tempe´rature faible. La chaleur transmise pas conduction, puis e´vacue´e par
convection dans l’azote, est trop importante, et il faudrait revoir la conception du vase cryo-
ge´nique. Cela n’est pas surprenant, cette partie du design a e´te´ faite avec pour unique but
de permettre le refroidissement sans le moindre objectif d’optimisation.
5.4 Conclusion
Les essais et mesures effectue´s sur le prototype de transformateur supraconducteur ont
permis de valider les re´sultats obtenus par la simulation par e´le´ments finis, avec une erreur
d’environ 8% sur l’estimation de l’inductance de fuite. On pourrait certainement obtenir des
re´sultats de simulation plus pre´cis avec un mode`le prenant en compte quelques de´tails sup-
ple´mentaires comme la pre´sence d’entrefer distribue´s dans le circuit magne´tique et le bon
rapport de transformation, qui sugge`re qu’un des enroulements (primaire ou secondaire) ne
comporte pas le bon nombre de spires, ce qui aura pour conse´quence de modifier le flux de
fuite. Pour l’e´valuation des re´sistances, si celle du primaire semble correcte, celle du secon-
daire est fortement de´pendante de la qualite´ du cuivre (car le secondaire est refroidi a` l’azote
liquide), et les e´carts entre calculs et mesures peuvent eˆtre conse´quent a` 77 K. Les re´sistances
secondaires obtenues demeurent tout de meˆme tre`s faibles (quelques mΩ).
Concernant la limitation du courant par l’enroulement supraconducteur, les re´sultats sont
encourageants. Les essais ont permis de confirmer qu’aucune limitation n’e´tait envisageable
pour le premier pic, tel que cela avait e´te´ pre´dit dans le chapitre qui concerne la conception.
En revanche, la limitation est effective de`s le second demi-cycle. A` partir du troisie`me pic,
le courant est divise´ par 2 par rapport aux essais mene´s sans enroulement supraconducteur.
Dans notre cas, le premier pic de courant n’est pas limite´ par le ruban supraconducteur, mais
plutoˆt par la forte inductance de fuite du transformateur.
Afin d’avoir la possibilite´ de limiter le courant de`s le premier pic, et donc obtenir une tran-
sition franche et violente de la bobine supraconductrice, il faut veiller a` avoir une inductance
de fuite relativement faible (typiquement, une impe´dance de 5 a` 10 %). C’est normalement
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le cas avec un bon transformateur pour avoir une bonne re´gulation de la tension en charge.
En revanche, en limitant le courant de`s le premier pic, l’e´nergie emmagasine´e thermiquement
par le ruban pourrait vite devenir tre`s (trop) importante avant l’ouverture du circuit. Il y a
la` un jeu de compromis assez de´licat au niveau de la conception thermique.
A ce sujet, l’utilisation de ruban non stabilise´ thermiquement repre´sente un risque accru
de destruction de l’enroulement. A titre d’exemple, notre ruban non stabilise´ s’est e´chauffe´
de 277 K en 30 ms, c’est un temps court devant les temps typiques d’ouverture de circuit sur
un re´seau e´lectrique de distribution ou de tansport (≈ 100 ms), sans compter les phases de
re´enclenchement. Dans ce cas particulier, l’usage de conducteur stabilise´ est a` privile´gier. Ces
derniers pre´sentent une capacite´ thermique supe´rieure mais, leur utilisation pour la limitation
de courant, requiert une longueur plus importante, du fait que la re´sistance line´ique de la
couche shunt est plus faible.
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CHAPITRE 6
CONCLUSION ET PERSPECTIVES FUTURES
Les objectifs principaux de ce me´moire e´taient i) de se familiariser avec les difficulte´s de
conception et de re´alisation d’un transformateur supraconducteur, et 2) de ve´rifier les pro-
prie´te´s de limitation du courant de court-circuit que permet un tel transformateur. Afin de
satisfaire cet objectif, plusieurs e´tapes ont e´te´ ne´cessaires. Il a d’abord fallu nous familiari-
ser avec la supraconductivite´. Nous nous sommes e´galement inte´resse´ aux contraintes lie´es
a` l’emploi de mate´riaux supraconducteurs. Il est important de rappeler les diffe´rents points
ci-dessous.
En ce qui concerne la conception de notre transformateur supraconducteur, on retiendra
surtout les contraintes cryoge´niques se´ve`res auxquelles nous avons apporte´ une solution peu
efficace, mais satisfaisante pour un premier prototype. De grosses ame´liorations sont a` envi-
sager de ce coˆte´ avec, par exemple, l’utilisation de mate´riaux adapte´s tel que les composites
a` base de fibre de verre (G10) et (G11). Ils permettent une isolation thermique efficace graˆce
a` leur faible conductivite´ thermique et, avec un module de Young e´leve´ (bonne re´sistance
me´canique), il est possible de cre´er un vide primaire entre les parois inte´rieures et exte´rieures
du cryostat, ce qui permet de re´duire encore plus les e´changes de chaleur.
Nous avons aussi propose´ un arrangement pour les enroulements secondaires qui n’est
certainement pas optimal. Il serait ne´cessaire, dans une prochaine e´tape du projet, d’op-
timiser l’arrangement des enroulements pour minimiser l’impact des champs magne´tiques
applique´s aux enroulements supraconducteurs. En revanche, la re´solution d’un proble`me de
magne´to-statique par la me´thode des e´le´ments finis permet une bonne approximation du flux
de fuite pour le calcul de l’inductance e´quivalente du transformateur. Il est fort probable que
les champs magne´tiques calcule´s soient e´galement tre`s proche de la re´alite´ avec des re´sultats,
comme nous ne disposons pas de moyens de mesures des champs magne´tiques a` tre`s bases
tempe´ratures au laboratoire, comparables a` ceux trouve´s dans la litte´rature.
Revenons a` l’inductance de fuite : la topologie de transformateur propose´e n’est vraiment
pas ide´ale. Le couplage entre les enroulements est mauvais et il faut vraiment revoir ce point.
Une des ame´liorations envisageable est de mettre tous les enroulements sur une meˆme jambe
et de manie`re concentrique, ide´alement avec le primaire et le secondaire le plus proche pos-
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sible. L’utilisation d’un noyau cruciforme pourrait e´galement ame´liorer un peu la situation.
Dans l’absolu il serait particulie`rement inte´ressant d’utiliser des enroulements supraconduc-
teurs pour l’ensemble du transformateur (primaire et secondaire). Cela engendre cependant
un couˆt non-ne´gligeable pour le prototype, mais permettrait une meilleure gestion de l’e´ner-
gie a` dissiper lors du court-circuit, avec une re´partition entre le primaire et le secondaire. On
pourrait aussi compter sur une ame´lioration notable du couˆt cryoge´nique avec une moindre
consommation d’azote liquide.
Au sujet de la limitation du courant de court-circuit, meˆme si la limitation n’est pas
aussi franche que nous l’aurions souhaite´, nous sommes tout de meˆme capable d’observer des
phe´nome`nes inte´ressants et tre`s encourageants pour la suite de ce projet. En effet, meˆme
si le courant n’est pas limite´ de`s le premier pic, les cycles suivants voient l’amplitude du
courant diminuer pour arriver a` un courant divise´ par 2 a` partir du 3e demi-cycle. Il est tout
de meˆme important de noter une e´volution de tempe´rature assez importante. Ainsi, pour
la suite du projet, il sera quasiment incontournable de passer par une e´tude de transitoire
e´lectro-thermique couple´e afin d’optimiser la dynamique thermique.
Concernant le rendement, le passage du cuivre au ruban supraconducteur, s’il e´tait ef-
fectue´ aussi bien sur les enroulements primaires que secondaires, permettrait d’e´conomiser
environ 215 W de pertes. On aurait donc, pour une charge de 10 kW et, en faisant l’hypothe`se
que le transformateur soit capable de les fournir, c’est a` dire avec une inductance de fuite
faible, un rendement qui passerait de 96.95 % a` 99%. Cette ame´lioration du rendement est
maximise´e par le fait que, dans notre calcul, on ne prend pas en compte le rendement de
la production de froid, ce qui aurait pour effet de re´duire le gain. Cependant, avec une tre`s
bonne isolation thermique, cela permettrait tout de meˆme une ame´lioration car la puissance
des cryocoolers est directement proportionnelle aux pertes AC, qui sont tre`s faibles dans les
mate´riaux supraconducteurs (quelques µW/cm).
Ce premier prototype de transformateur supraconducteur aura permis, malgre´ que la
conception ne soit pas parfaite, d’observer des capacite´s de limitations du courant de court-
circuit. On peut donc affirmer que la fonction limitation du courant est tout a fait inte´grable
au transformateur en utilisant des mate´riaux supraconducteurs commerciaux de´ja` dispo-
nibles. Ce projet aura e´te´ riche en enseignements et permettra d’avoir une base pour une
e´volution du prototype. Il serait d’ailleurs inte´ressant, en se basant sur les re´sultats expe´ri-
mentaux et les donne´es de conception du transformateur, de de´velopper un mode`le nume´rique
qui permettrait de pre´dire le fonctionnement en re´gime transitoire. Cela permettrait d’opti-
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miser la conception dans de futures e´tapes. Il y a cependant une e´tape majeure a` franchir
avant d’arriver a` imple´menter cette simulation transitoire “e´lectro-magne´to-thermique”. En
effet, l’imple´mentation du proble`me ne´cessite de re´aliser une caracte´risation comple`te des ru-
bans (fort courant, champs magne´tique, tempe´rature), ainsi qu’une mode´lisation pre´cise du
supraconducteur avec toutes les couches qui le constituent. Cela repre´sente un travail e´norme
et ne´cessitera des puissances de calcul conse´quentes !
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Annexe A : Ruban supraconducteur
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Annexe B : Circuit magne´tique
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Figure B.1: Dessin des toˆles du circuit magne´tiques E-I du transformateur. Base´ sur les
donne´es de TEMPEL, manufacturier des toˆles ferromagne´tiques de notre noyau [57].
158
Figure B.2: Courbe B(H) fourni par TEMPEL, manufacturier des toˆles ferromagne´tiques de
notre noyau [57].
159
Figure B.3: Courbe de pertes dans le fer fourni par TEMPEL, manufacturier des toˆles ferro-
magne´tiques de notre noyau [57].
160
Figure B.4: Courbe e´valuant la puissance de magne´tisation ne´cessaire fourni par TEMPEL,
manufacturier des toˆles ferromagne´tiques de notre noyau [57].
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Annexe C : Flux de fuite du transformateur
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Figure C.1: Vue en coupe de la re´partition du champ magne´tique dans le transformateur.
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Figure C.2: Vue en coupe de la re´partition du champ magne´tique dans le transformateur.
